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 معايير ملاءمة مساحاتاستيفاء نموذج تقييم مدى 
 (Normsوتجييزات المباني والمرافق والموارد البشرية ) 

 

 الكمية: الزراعة الجامعة: بنيا                            
 

 

( الثامنة والتسعون بعد 194)موافلة مجلس الكلية بجلس تة 

 45/3/3132الأربعمائة بتاريخ 

 

معايير علي اعتماد تلرير لجنة المراجعة الداخلية عن استيفاء 

ملاءمة مساحات وتجهيزات المباني والمرافق والموارد البشرية 

(Norms) 
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  استيفاءنموذج تقييم مدى 

 (*Normsوالموارد البشرية )معايير ملاءمة مساحات وتجييزات المباني والمرافق 
 

 الكمية: الزراعة الجامعة: بنيا                                
 2223/  2/  5تاريخ التقييم: 

 

 :ORMS*N بـ الخاصة المعايير من التحقق خلاصة
 يغير مستوف  يستوفى بعد عمل الملاحظات  مستوف تماماً  

بدليل المراجعين المعتمدين لمؤسسات التعميم العالي الصادر عن الييئة ( 1تم التقييم طبقاً لممحق ) *
 القومية لضمان جودة التعميم والاعتماد

 الملاحظات المطموب استيفائيا
 التوقيت المخطط للاستيفاء نقاط عدم الاستيفاء المكان م

 قاعات جميع 

 بمنى التدريس

 والاراضى الكيمياء

عدم وجود علامات تحدد اتجاىات 
وجود خرائط داخل أبواب الطوارئ. عدم 

  القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ

0202 

 قسم الأول الدور 

 الحيواني الانتاج
عدم وجود علامات تحدد اتجاىات 

وجود خرائط داخل أبواب الطوارئ. عدم 
 القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ

0202 

 

 عميد الكمية             المدير التنفيذي              
 الاسم: أ.د/ محمود الزعبلاوي البدوي   حامد الزعبلاوي البدويالاسم: أ.د/ 

 التوقيع: ..............................          التوقيع: ..............................        
 

  بعض المؤسسات، وفى ىذه الحالة يقوم  مىالتقييم الواردة فى ىذه النماذج عيلاحظ انو قد لا تنطبق بعض مجالات
 المراجع باستبعاد ىذه المجالات عند التقويم.

 كتوبر من كل عام(.أي بداية العام الاكاديمي )تقرير يقدم مرة سنوياً ف*

√ 
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  الكمية من المقدم التقرير ضوء في والمرافق المباني وتجييزات مساحات ملائمة
 الحيواني والإنتاج الكيمياء

 التدريس(: قاعات -)المدرجات المحاضرات قاعات
 

قاعة: مدرج  قاعات المحاضرات
 1الاقتصاد 

قاعة: مدرج 
 2الاقتصاد 

قاعة:  قاعة: المؤتمرات
.... 

 قاعة: .... قاعة: ....

مستوفى/غير  مجالات التقييم
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غ
 ير مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

المساحة الأرضية 
 والسعة

 مستوفي مستوفي مستوفي
   

    مستوفي مستوفي مستوفي النوافذ والأبواب
    مستوفي مستوفي مستوفي التجييزات  

تجييزات ذوي 
 الاحتياجات الخاصة

    مستوفي جزئي مستوفي جزئي مستوفي جزئي

    مستوفي مستوفي مستوفي والسلامـةالأمن 
    مستوفي مستوفي مستوفي العمالة

 

 عدد قاعات المحاضرات )قاعات التدريس(: 
( 1قاعة: ) قاعات المحاضرات

محاضرات 
قسم الكيمياء 
بالدور الأول 

 العموي

( 2قاعة: )
محاضرات 

قسم الكيمياء 
بالدور الأول 

 العموي

 (1قاعة: )
محاضرات 

قسم الكيمياء 
 الثانيبالدور 
 العموي

قاعة: 
C121 

قاعة: 
L529 

 قاعة: .... قاعة: ....

مستوفى/غير  مجالات التقييم
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

المساحة الأرضية 
 والسعة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي
  

   مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي النوافذ والأبواب
   مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي التجييزات  

تجييزات ذوي 
 الاحتياجات الخاصة

مستوفي 
 جزئي

مستوفي 
 جزئي

مستوفي 
 جزئي

مستوفي 
 جزئي

مستوفي 
 جزئي

  

   مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي الأمن والسلامـة
   مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي العمالة
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 (:البحثية المعامل - )الطلابية المعامل
 عدد المعامل الطلابية: ................معمل طلابى

معمل:  المعمل
الكيمياء 
العضوية 

عضوية  والغير
(1    ) 

معمل: 
الكيمياء 
 (    2الحيوية )

طلاب معمل: 
شعبة الكيمياء 

 الحيوية

 :32معمل: 
تغذية حيوان 

قسم  (1)
الإنتاج 

 الحيوانى القديم

 33معمل: 
فسيولوجى 

 (2حيوان )
قسم الإنتاج 

 الحيوانى القديم

(                                    1معمل: )
المكان: الدور 

 –الارضى 
مبنى قسم 
 الأراضي
 والمياه

                   (                 2معمل: )
المكان: الدور 

 –الارضى 
مبنى قسم 
 الأراضي
 والمياه

مستوفي/غير  مجالات التقييم
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

المساحة والطاقة 
 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي غير مستوفي مستوفي مستوفي الاستيعابية

 مستوفي جزئي مستوفي جزئي مستوفي جزئي مستوفي جزئي مستوفي جزئي مستوفي جزئي مستوفي جزئي أجيزة ومعدات ومواد  
 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي التجييزات الإنشائية

معامل تجييزات 
التعميم  تكنولوجيا

 والوسائط المتعددة
 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي العمالة
 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي الأمن والسلامـة

 

 بحثيعدد المعامل البحثية: ................. معمل 
معمل:  المعمل

 بالتجار 
 الحيوية

معمل: 
القياسات 

 الدقيقة

معمل: 
تجييز 
 العينات

معمل: ابحاث 
قسم الإنتاج )

 القديم الحيواني
(Atomic               

معمل:  معمل: البيولوجي
كيمياء 
 الاراضى

معمل: 
طبيعة 
 الاراضى

مستوفي/غير  مجالات التقييم
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير  مستوفي/غير مستوف
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

المساحة والطاقة 
 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي الاستيعابية

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي أجيزة ومعدات ومواد  
 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي التجييزات الإنشائية

تجييزات معامل 
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

 مستوفي جزئي
مستوفي 
 جزئي

مستوفي 
 جزئي

 مستوفي جزئي مستوفي جزئي
مستوفي 
 جزئي

 مستوفي جزئي

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي  العمالة
 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي  الأمن والسلامـة
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 بحثيعدد المعامل البحثية: ................. معمل 
 

معمل: تغذية  المعمل
 النبات                       
معمل: تحميل 

 عينات المياة                       
معمل: تحميل 
                        عينات التربة

 معمل: .... معمل: .... معمل: .... معمل: ....

مستوفي/غير  مجالات التقييم
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

المساحة والطاقة 
 الاستيعابية

 مستوفي مستوفي مستوفي
    

     مستوفي مستوفي مستوفي أجيزة ومعدات ومواد  
     مستوفي مستوفي مستوفي التجييزات الإنشائية

تجييزات معامل تكنولوجيا 
 التعميم والوسائط المتعددة

 مستوفي جزئي
مستوفي 
 جزئي

مستوفي 
 جزئي

    

     مستوفي مستوفي مستوفي العمالة
     مستوفي مستوفي مستوفي الأمن والسلامـة

 

 المكتبـــــة
  وجدت(:عدد المكتبات الفرعية )إن 

 L511)مكتبة الرسال العممية(  مكتبة:
 ملاحظات غير مستوفي مستوفي مجالات التقييم

   √ المساحة والطاقة الاستيعابية
   √ التجييزات

   √ الأمن والسلامـة
 الاوعية المكتبية

 )الكتب والمراجع والدوريات(
√   

   √ خدمات اضافية
   √ العمالة

   √ الثقة والاعتمادية 
   √ الاستجابة

   √ خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة
   √ فاعمية المكتبة في العممية التعميمية والبحثية
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   :دورات المياه
 ملاحظات غير مستوفي مستوفي مجالات التقييم

   √ الإتاحة
   √ المواصفات الإنشائية والتجييزات

   √ المساحة
الاحتياجات التجييزات الخاصة بذوي 

 الخاصة
√   

   √ العمالة
   √ الأمن والسلامة

 

 الكمية من المقدم التقرير ضوء فى والمرافق المباني وتجييزات مساحات ملائمة
 الجديدة البرامج مبني

 قاعات 5 (:عدد قاعات المحاضرات )قاعات الدرس
( 1قاعة تدريس ) قاعات المحاضرات

الدور الثاني بمبنى 
 الجديدةالبرامج 

( 2قاعة تدريس )
الدور الثاني 
بمبنى البرامج 

 الجديدة

( 3قاعة تدريس )
الدور الثاني 
بمبنى البرامج 

 الجديدة

 (1قاعة تدريس )
الدور الأول 

بمبنى البرامج 
 الجديدة

 (2قاعة تدريس )
الدور الأول 

بمبنى البرامج 
 الجديدة

مستوفى/غير  مستوفى/غير مستوف مجالات التقييم
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي المساحة الأرضية والسعة
 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي النوافذ والأبواب

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي التجييزات  
 مستوفي جزئي مستوفي جزئي مستوفي جزئي مستوفي جزئي مستوفي جزئي الاحتياجات الخاصة تجييزات ذوي

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي الأمن والسلامـة
 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي العمالة

 

   :دورات المياه

 ملاحظات غير مستوفي مستوفي مجالات التقييم
   √ الإتاحة

   √ المواصفات الإنشائية والتجييزات
   √ المساحة

  √  التجييزات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة
   √ العمالة

   √ الأمن والسلامة
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  المقدم التقرير ضوء فى والمرافق المباني وتجييزات مساحات ملائمة
 النبات وقاية مبني الكمية من

 
  الدرس(: قاعات -)المدرجات المحاضرات قاعات

 اتمدرجلا يوجد (: عدد قاعات المحاضرات )المدرجات
 قاعة 13 (:عدد قاعات المحاضرات )قاعات الدرس

1. H221  معمل الحيوان الزراعي والحشرات –وقاية النبات –معمل طلابي 
2. H222  معمل طلابي خاص بقسم البساتين 
3. H316  ة النباتقاعة محاضرات وقاي 
4. H317  قاعة محاضرات 
5. H312  قاعة تدريس اقتصاد قاعة الدكتور محمد حسب النبي 
6. H228      قاعة د / ناديو الشيخ 
7. H122  قاعة تدريس 
8. H221   الكيلانيقاعة د/ عبدالحميد     
9. H118  قاعة محاضرات الالبان 

12. H113   قاعة محاضرات بقسم الالبان 
11. H129  قسم البساتين 1قاعة محاضرات 
12. H112  قسم البساتين 2قاعة محاضرات 
13. H221 قاعة محاضرات اقتصاد 

 
قاعات 

 المحاضرات
.1قاعة: 

 
H221 

.2قاعة: 
 

H222 

.3قاعة: 
 

H316     

.4قاعة: 
 

H317      

.5قاعة: 
 

H312     

.6قاعة: 
 

H228           

.7قاعة: 
 

H122            
مستوفى/غير  مجالات التقييم

 مستوف
مستوفى/غير 

 مستوف
مستوفي/غير 

 مستوف
مستوفي/غير 

 مستوف
مستوفي/غير 

 مستوف
مستوفي/غير 

 مستوف
مستوفي/غير 

 مستوف
المساحة 

 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى الأرضية والسعة

 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى النوافذ والأبواب
 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى التجييزات  

 تجييزات ذوي
الاحتياجات 

 الخاصة
 مستوفي جزئي مستوفي جزئي مستوفي جزئي مستوفي جزئي مستوفي جزئي مستوفي جزئي مستوفي جزئي

 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى الأمن والسلامـة
 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى العمالة
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.8قاعة:  قاعات المحاضرات

 
H221            

.9قاعة: 
 

H118             

.12قاعة: 
 

H113            

.11قاعة: 
 

H129          

.12قاعة: 
 

H112         

.13قاعة: 
 

H221 
مستوفى/غير  مجالات التقييم

 مستوف
مستوفى/غير 

 مستوف
مستوفي/غير 

 مستوف
مستوفي/غير 

 مستوف
مستوفي/غير 

 مستوف
مستوفي/غير 

 مستوف
 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى المساحة الأرضية والسعة

 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى النوافذ والأبواب
 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى التجييزات  

الاحتياجات  تجييزات ذوي
 الخاصة

مستوفي 
 جزئي

 مستوفي جزئي مستوفي جزئي مستوفي جزئي مستوفي جزئي مستوفي جزئي

 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى الأمن والسلامـة
 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى العمالة

 
 (:البحثية المعامل - )الطلابية المعامل

 طلابي معمل 3عدد المعامل الطلابية: 
 معمل: المعمل

طلابي البيولوجيا  معمل
             الزراعية

        H321 معمل:
 تالأكار وسامعمل 

   .لنيماتودااو 

معمل         H322 معمل:
 .النحل مكروبيولوجيا

 مستوفي/غير مستوف مستوفي/غير مستوف مستوفي/غير مستوف مجالات التقييم

 المساحة والطاقة الاستيعابية
 مستوفي مستوفي مستوفي

 مستوفي مستوفي مستوفي أجيزة ومعدات ومواد  
 مستوفي مستوفي مستوفي التجييزات الإنشائية

التعميم والوسائط  معامل تكنولوجياتجييزات 
 مستوفي مستوفي مستوفي المتعددة

 مستوفي مستوفي مستوفي العمالة

 مستوفي مستوفي مستوفي الأمن والسلامـة
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 بحثيمعمل  12عدد المعامل البحثية: 
1. H121       المعمل المركزي مركز التحاليل والاستشارات الزراعيو 
 الامتحاناتمبنى قاعة  –الارضي معمل الحشرات بالدور  .2
3. H123    الميكروبيو( الحيوية)معمل ابحاث التكنولوجيا  الزراعةلكمية  البحثيةمجمع المعامل 
 المعمل المركزى –راعيو            المكان: الدور الثانى معمل طلابي البيولوجيا الز  .4
5. H229   معمل ابحاث المبيدات 
6. H211   معمل أبحاث البيولوجيا 
7. H212   معمل أبحاث المواد المخزونة 
8. H222       معمل تحميل أحصائى 
9. H313    حازم عميوه    لمشروع دمعمل تابع / 

12. H321               معمل الأكاروسات والنيماتودا 
11. H322    ميكروبيولوجيا النحل  المعمل 
12. H323   معمل أبحاث نحل العسل والحرير 
13. H325    معمل إختباراتICDL 
14. H326    التطوير المستمر والتاىيل للاعتماد      الاغراض مشروعمعمل متعدد 
 معمل المشروع المصري الصيني لمكافحة الافات النباتيو غرفة نمو النباتات د/ حازم عميوه    .15

 
معمل:  المعمل

1.H121    
 معمل: ....

2.H123      
.4معمل: 

 
H229    

 معمل: ....
5.H211      

.6معمل: 
 

H212     

.7معمل: 
 

H222      

.8معمل: 
 

H313       
 مستوفي/غير مجالات التقييم

 مستوف
مستوفي/غير 

 مستوف
مستوفي/غير 

 مستوف
مستوفي/غير 

 مستوف
مستوفي/غير 

 مستوف
مستوفي/غير 

 مستوف
مستوفي/غير 

 مستوف
المساحة والطاقة 

 الاستيعابية
 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي أجيزة ومعدات ومواد  
 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي التجييزات الإنشائية

معامل تجييزات 
التعميم  تكنولوجيا

 والوسائط المتعددة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي العمالة
 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي الأمن والسلامـة
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.9معمل:  المعمل

 
H321         

.12معمل: 
 H322         

.11معمل: 
 H323      

.12معمل: 
 H325    

.13معمل: 
 H326           

. 14معمل: 
معمل 

المشروع 
المصري 
 الصيني

مستوفي/غير  مجالات التقييم
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

المساحة والطاقة 
 الاستيعابية

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي

أجيزة ومعدات 
 ومواد  

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي التجييزات الإنشائية
معامل تجييزات 
التعميم  تكنولوجيا

 والوسائط المتعددة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي العمالة
 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي الأمن والسلامـة

 

 :المكتبـــــة
 ............ مكتبة  الفرعية )إن وجدت(:عدد المكتبات 

 قسم الاقتصاد الزراعي –مكتبة قسم الاقتصاد            المكان: الدور الرابع  -1
H213      مكتب المدرسون المساعدون والمعيدين بقسم وقاية النبات + مكتبو 

 :المكتبـــــة
  (مكتبة 2) :عدد المكتبات الفرعية

 ملاحظات غير مستوفي مستوفي مجالات التقييم
   مستوفي المساحة والطاقة الاستيعابية

   مستوفي التجييزات
   مستوفي الأمن والسلامـة
 الاوعية المكتبية

 )الكتب والمراجع والدوريات(
   مستوفي

   مستوفي خدمات اضافية
   مستوفي العمالة

   مستوفي الثقة والاعتمادية
   مستوفي الاستجابة

  مستوفيغير   ذوي الاحتياجات الخاصةخدمات 
   مستوفي فاعمية المكتبة في العممية التعميمية والبحثية
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   :دورات المياه
225H دورة مياه 
226H دورة مياه 
227H            دورة مياه قسم وقاية النبات 
228H            دورة مياه قسم وقاية النبات 

                       1دورة مياه قسم الالبان 
                       2دورة مياه قسم الالبان 

 
 ملاحظات غير مستوفي مستوفي مجالات التقييم

   مستوفي الإتاحة
   مستوفي المواصفات الإنشائية والتجييزات

   مستوفي المساحة
   مستوفي التجييزات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة

   مستوفي العمالة
   مستوفي الأمن والسلامة

 

 التقرير ضوء فى والمرافق المباني وتجييزات مساحات ملائمة
 المحاصيل مبني الكمية من المقدم 

 

  الدرس(: قاعات -)المدرجات المحاضرات قاعات
 

( 2قاعة: مدرج ) (1قاعة: مدرج ) قاعات المحاضرات
K221 

 (3قاعة: مدرج )

 مستوفي/غير مستوف مستوفى/غير مستوف مستوفى/غير مستوف مجالات التقييم

 مستوفى مستوفى مستوفى المساحة الأرضية والسعة
 مستوفي مستوفي مستوفي النوافذ والأبواب

 مستوفي مستوفي مستوفي التجييزات  

 جزئي مستوفى جزئي مستوفى جزئي مستوفى الاحتياجات الخاصة تجييزات ذوي

 مستوفى مستوفى مستوفى الأمن والسلامـة
 مستوفى مستوفى مستوفى العمالة
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 قاعات 6 (:عدد قاعات المحاضرات )قاعات الدرس
 16قاعة: قاعو قاعات المحاضرات

( 1محاصيل )
K129 

)أ.د/  17قاعة: القاعو 
صلاح شفشق( 

 K228( 2محاصيل )

قاعة: محاصيل 
(2 )K226       

 قاعو جديدة            

(   2قاعة: محاصيل )
قاعة الاجتماعات 

 العميا والدراسات

 18قاعة: قاعو 
( 3) محاصيل

K312                    

 18قاعة: قاعو
( 3) محاصيل
K311                    

مستوفي/غير  مجالات التقييم
 مستوف

مستوفي/غير  مستوفي/غير مستوف
 مستوف

مستوفي/غير 
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

مستوفى/غير 
 مستوف

المساحة الأرضية 
 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى والسعة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفى مستوفي النوافذ والأبواب
 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفى مستوفي التجييزات  

 تجييزات ذوي
 جزئي مستوفى جزئي مستوفى جزئي مستوفى جزئي مستوفى جزئي مستوفى جزئي مستوفى الاحتياجات الخاصة

 مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى الأمن والسلامـة
 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفى مستوفي العمالة

 
 (:البحثية المعامل - )الطلابية المعامل

 معمل طلابى وبحثي 4عدد المعامل الطلابية والبحثية: 
 معمل:  المعمل

( 1محاصيل ) 28معمل 
 /K127               

 معمل: 
( 1محاصيل ) 27معمل 

 /K128 

 معمل: 
( 3محاصيل ) 29معمل 

 /K328 

 معمل: 
( 3محاصيل ) 32معمل 

 /K329 
 مستوفي/غير مستوف مستوفي/غير مستوف مستوفي/غير مستوف مستوفي/غير مستوف مجالات التقييم

 الاستيعابيةالمساحة والطاقة 
 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي أجيزة ومعدات ومواد  
 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي التجييزات الإنشائية

التعميم  معامل تكنولوجياتجييزات 
 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي والوسائط المتعددة

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي العمالة
 مستوفي مستوفي   مستوفي مستوفي   الأمن والسلامـة
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 :المكتبـــــة
 مكتبة  1عدد المكتبات الفرعية )إن وجدت(: 

 
 ملاحظات غير مستوفي مستوفي مجالات التقييم
   √ المساحة والطاقة الاستيعابية

   √ التجييزات
   √ الأمن والسلامـة
 الاوعية المكتبية

 والمراجع والدوريات()الكتب 
√   

   √ خدمات اضافية
   √ العمالة

   √ الثقة والاعتمادية 
   √ الاستجابة

  √  خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة
فاعمية المكتبة في العممية التعميمية 

 والبحثية
√   

 

   :دورات المياه
 ملاحظات غير مستوفي مستوفي مجالات التقييم

   √ الإتاحة
   √ المواصفات الإنشائية والتجييزات

   √ المساحة
التجييزات الخاصة بذوي الاحتياجات 

  √  الخاصة

   √ العمالة
   √ الأمن والسلامة
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 نماذج استرشادية لمتقييم الكمي
 )التسهيلاث المبديت ببلمؤسست*(

 

التعليم العبلى الصبدر عه الهيئت ( بذليل المراجعيه المعتمذيه لمؤسسبث 1)مأخىرة مه ملحق )

 (2002الإصذار الثبوي أغسطس  -القىميت لضمبن جىدة التعليم والاعتمبد 

 

 

 ( قاعات المحاضرات 1نموذج :) 
 ( المعامل 0نموذج :) 
 ( المكتبـــــة3نموذج :) 
 ( العيادة الطبية2نموذج :) 
 ( دورات المياه5نموذج :) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بعض مجالات التقييم الواردة فى ىذه النماذج عمى بعض المؤسسات؛ وفى ىذه  يلاحظ أنو قد لا تنطبق*
 الحالة يقوم المراجع باستبعاد ىذه المجالات عند التقويم.
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 مبنى قاعة الأمتحانات – المكان: الدور الأول    H 221معمل الحيوان الزراعى والحشرات           

 المؤشرات م مجالات التقييم
 الاستيفاءدرجات 

 غير مستوفي مستوفي
  √ .1كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب 1 المساحة الأرضية والسعة

  √ 0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

  √ وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 12

  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 10

  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 12

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كيربي(.لمكيرباء )وجود مصدردائم  16

تجييزات  ذوي 
 الاحتياجات الخاصة

  √ توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17

تخصــأ أمــاكن جمــوس المعــاق عمــي أطــرال الممــرات والصــفول وعمــي الأمــاكن  18
 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

√  

  √ 6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 02

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00

 / طالب. 0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية:  -1

 طلاب الكمية.% من مجموع  22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  -0

 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتينمواصفات الأبواب: تتكون من  -3

 م(. ه02 – 02)درجة الحرارة المناسبة:  -2

  % من المساحة الأرضية(.15 -12توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ  -5
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 مفقود H222 مبنى قاعة الأمتحانات –المكان: الدور الأول                       البساتينمعمل 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ .1كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب 1 المساحة الأرضية والسعة

  √ 0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

  √ وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5مناسبةوجود إضاءة  9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 12

  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 10

  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 12

  √ ومخارج الطوارئ. وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل 15

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 الاحتياجات الخاصة

  √ توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17

تخصــأ أمــاكن جمــوس المعــاق عمــي أطــرال الممــرات والصــفول وعمــي الأمــاكن  18
 وأبواب الطوارئ.المستوية وقرب الخدمات 

√  

  √ 6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 02

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00

 / طالب. 0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية:  -1

 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  -0

 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتينمواصفات الأبواب: تتكون من  -3

 م(. ه02 – 02)درجة الحرارة المناسبة:  -2

  % من المساحة الأرضية(.15 -12توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ  -5
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مكان القاعة: الدور  مفقود H003  لقسم البساتين ىيئة تدريس اءعضمعاوني اأسم/ القاعة: مكتب 
 صالة الامتحانات –الارضي

 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ بالقاعة.كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

  √ وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5إضاءة مناسبةوجود  9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

 √  توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 مبنى قاعة الأمتحانات –الارضي المكان: الدور       الحشراتمعمل 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 الاستيعابية
  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3

 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
√ 

 

 √  3عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب تناسب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √ 5كفاية وحداثة الأجيزة  9
 √  المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12
  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ نظافة المعامل 13
  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1

في المرحمة الجامعية الأولي  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
 1عمم النفس/ أوالإحصاء أو الحاسب الآلي أو معمل المغات في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5بالكميات النظرية / 

في معمل الماكينات  0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  0م
 الكيربية.

طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 ا لمعمل المغات.جياز  02

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 غير الفنية. من العمالة 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8
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 النباتوقاية مبنى  ––صالة الامتحانات الارضيالمكان: الدور          مفقود H225   بصالة الامتحاناتدورة مياه 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 مستويات التقدير

 غير مستولٍ  مستولٍ 
 

 الإتاحة 
  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 0

المواصفات الإنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 0ملائمة لمتيوية  3
  √ كفاية الإضاءة. 2
  √ الشبابيك.سيولة فتح  5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل الأيدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ الأرضيات من بلاط غير أممس.  8
  √ وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

  √ توافر مصدر مياه نقية. 12 
  √ سلامة شبكة الصرل الصحي.   11 

2مساحة ملاءمة لكل مستخدم  10 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 الاحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13
6ملاءمة الأبواب.  12

 √  
  √ وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

  √ توافر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 
  √ النظافة   17 الأمن والسلامة

  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18
 طالباً أو طالبة.  22عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 % من مساحة الأرضيات.15 -12التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .0

 أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم.  0م 0.0المساحة الأرضية : لا تقل عن  .2

دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة عمي الحائط، ولا  .5
لى  122 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76يقل ارتفاعيا عن  سم( لمساندة المستخدم عمى الحركة من وا   المرحاض.

 سم. 92رج / لا يقل عرض الباب عن الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخا .6
 مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .7
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 وقاية النباتمبنى  ––الارضي قسم البساتينالمكان: الدور            مفقود H226بصالة الامتحاناتدورة مياه 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 التقدير مستويات

 غير مستولٍ  مستولٍ 
 

 الإتاحة 
  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 0

المواصفات الإنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 0ملائمة لمتيوية  3
  √ كفاية الإضاءة. 2
  √ سيولة فتح الشبابيك. 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل الأيدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ الأرضيات من بلاط غير أممس.  8
  √ وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

  √ توافر مصدر مياه نقية. 12 
  √ سلامة شبكة الصرل الصحي.   11 

2مساحة ملاءمة لكل مستخدم  10 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 الاحتياجات الخاصة 

  √ .5وجود دورات مياه خاصة  13
6ملاءمة الأبواب.  12

 √  
  √ وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

  √ توافر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 
  √ النظافة   17 الأمن والسلامة

  √ . 7مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريقتوافر  18
 طالباً أو طالبة.  22عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 % من مساحة الأرضيات.15 -12التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .0

 أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم.  0م 0.0المساحة الأرضية : لا تقل عن  .2

المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة عمي الحائط، ولا دورات  .5
لى  122 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76يقل ارتفاعيا عن  سم( لمساندة المستخدم عمى الحركة من وا   المرحاض.

 سم. 92 يقل عرض الباب عن الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / لا .6
 مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .7
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 وقاية النباتمبنى  –المعمل المركزى  –المكان: الدور الثانى      H 121مركز التحاليل والاستشارات الزراعيو

 المؤشرات م مجالات التقييم
 الاستيفاءدرجات 

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 الاستيعابية
 غير مطابق .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
 .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3

 المناىج والمقررات الدراسية.المشار إلييا في 
√ 

 

 غير مطابق 3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √ 5كفاية وحداثة الأجيزة  9
 √  المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12
  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن -1

في المرحمة الجامعية الأولي  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  -0
 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5بالكميات النظرية / 

في معمل الماكينات  0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  0م
 الكيربية.

طالبا فى باقي المؤسسات ،  05ل جياز لكطلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  -3
 جيازا لمعمل المغات. 02

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  -2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. -5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  -6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  -7

 .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج -8
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 وقاية النباتمبنى  –المعمل المركزى  –المكان: الدور الثانى             معمل طلابي البيولوجيا الزراعيو

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 الاستيعابية
 .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1

√  
 .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 ومعدات وموادأجيزة 
تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3

 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
√ 

 

 √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √ 5كفاية وحداثة الأجيزة  9
 √  المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12
  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن -1

في المرحمة الجامعية الأولي  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  -0
 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5بالكميات النظرية / 

في معمل الماكينات  0م 2ل المعدات والمحركات الثقيمة / في معم 0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  0م
 الكيربية.

طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  -3
 جيازا لمعمل المغات. 02

 والنماذج/ أرفل / سبورة.  التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات -2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. -5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  -6

 / وجود شبكة خراطيم مطاطية. حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  -7

 .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج -8
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المكان: الدور     H 123مجمع المعامل البحثيو لكمية الزراعو ) معمل ابحاث التكنولوجيا الحيويو الميكروبيو(    
 وقاية النباتمبنى  –المعمل المركزى  –الثانى 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 الاستيفاءدرجات 

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 الاستيعابية
  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3

 والمقررات الدراسية. المشار إلييا في المناىج
√ 

 

  √ 3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √ 5كفاية وحداثة الأجيزة  9
 √  المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12
  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ نظافة المعامل 13
  √ .8 لكل معمل/مختبروجود مخرجين  12

 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1

في المرحمة الجامعية الأولي  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
 1عمم النفس/ الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو الحاسب في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5بالكميات النظرية / 

في معمل الماكينات  0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  0م
 الكيربية.

قي المؤسسات ، طالبا فى با 05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 جيازا لمعمل المغات. 02

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 0عد فني / مسا 1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7
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 قسم الالبان مبني الوقايو –الثانيمكان القاعة: الدور      113Hقسم الالبان   أسم/ القاعة: قاعة
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .1كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب 1 المساحة الأرضية والسعة

  √ 0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

  √ وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 12

  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 10

  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 12

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كيربي(.لمكيرباء )وجود مصدردائم  16

تجييزات  ذوي 
 الاحتياجات الخاصة

  √ توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17

تخصــأ أمــاكن جمــوس المعــاق عمــي أطــرال الممــرات والصــفول وعمــي الأمــاكن  18
 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 √ 

  √ 6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 02

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00

 / طالب. 0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية:  -1

 طلاب الكمية.% من مجموع  22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  -0

 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتينمواصفات الأبواب: تتكون من  -3

 م(. ه02 – 02)درجة الحرارة المناسبة:  -2

  % من المساحة الأرضية(.15 -12توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ  -5
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 قسم الالبان مبني لوقايو –الثانيمكان القاعة: الدور      118Hقسم الالبان   أسم/ القاعة: قاعة
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .1كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب 1 المساحة الأرضية والسعة

  √ 0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

  √ وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5مناسبةوجود إضاءة  9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 12

  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 10

  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 12

  √ ومخارج الطوارئ. وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل 15

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 الاحتياجات الخاصة

  √ توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17

تخصــأ أمــاكن جمــوس المعــاق عمــي أطــرال الممــرات والصــفول وعمــي الأمــاكن  18
 وأبواب الطوارئ.المستوية وقرب الخدمات 

 √ 

  √ 6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 02

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00

 / طالب. 0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية:  -1

 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  -0

 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتينمواصفات الأبواب: تتكون من  -3

 م(. ه02 – 02)درجة الحرارة المناسبة:  -2

  % من المساحة الأرضية(.15 -12توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ  -5
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 H117(    ابراىيم سمير -د –عطالله عبدالرازق د/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أسم/ 

 مبني وقاية النبات –الالبان قسم  –الثانيمكان القاعة: الدور 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة.كفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

  √ وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 H116(    محمد عيد شنانود/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.أسم/ 
 مبني وقاية النبات –الالبان قسم  –الثانيمكان القاعة: الدور 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 H115(    عبدالعاطي محمد -أ.د –جمال النجار د/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس )أ. أسم/ 

 مبني وقاية النبات –الالبان قسم  –الثانيمكان القاعة: الدور 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 الاستيفاءدرجات 
 غير مستوفي مستوفي

  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  إتجاىات أبواب الطوارئوجود علامات تحدد  6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

  √ الانترنت.القاعة متصمة بشبكة  10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 H114(    داليا جمالد/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أسم/ 

 مبني وقاية النبات –الالبان قسم  –الثانيمكان القاعة: الدور 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ بالقاعة.كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5إضاءة مناسبةوجود  9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ √وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 H119(    محمد الالفي -أ.د –السيد اسماعيل د/ أ.القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أسم/ 

 مبني وقاية النبات –الالبان قسم  –الثانيمكان القاعة: الدور 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ ىيئة التدريس بالقاعةتوافر جياز كمبيوتر لعضو  11

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          

 

كلية الزراعة بمش تهر  32/5/3142بتاريخ  451كلية معتمده كرار   وحدة ضمان الجودة                                جامعة بنها    

                               
 

21 
 

NORMS 0202   م 

 

 H124(    محمد شرف -أ.د –خالد بكريد/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.أسم/ 

 مبني وقاية النبات –البساتين قسم  –الثانيمكان القاعة: الدور 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1 الأرضية والسعةالمساحة 

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  مداخل ومخارج الطوارئ.وجود خرائط داخل القاعة توضح  13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 H122(    توفيق عابد -أ.د –السعيد زكي د/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.أسم/ 

 مبني وقاية النبات –البساتين قسم  –الثانيمكان القاعة: الدور 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 H125(    أ.دفؤاد عبدالمطيف –شريف الجيوشي د/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.أسم/ 
 مبني وقاية النبات –البساتين قسم  –الثانيمكان القاعة: الدور 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ مخرجان )باب( عمي الاقليوجد عدد  5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ التدريس بالقاعةتوافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة  11

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ عامل خدمات لكل قاعة.وجود  17
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 H126(    مصطفي حمزه -أ.د –ميران العشري د/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.أسم/ 

 مبني وقاية النبات –البساتين قسم  –الثانيمكان القاعة: الدور 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1 الأرضية والسعةالمساحة 

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  مداخل ومخارج الطوارئ.وجود خرائط داخل القاعة توضح  13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 H127(    ناديو شفشق -أ.د –عبدالحكيم شمس  د/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.أسم/ 

 مبني وقاية النبات –البساتين قسم  –الثانيمكان القاعة: الدور 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 H111(    احمد رضا -أ.د –سمر حلاوه د/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أسم/  

 مبني وقاية النبات –البساتين قسم  –الثانيمكان القاعة: الدور 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ الاقليوجد عدد مخرجان )باب( عمي  5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



          

 

كلية الزراعة بمش تهر  32/5/3142بتاريخ  451كلية معتمده كرار   وحدة ضمان الجودة                                جامعة بنها    

                               
 

27 
 

NORMS 0202   م 

 

 مفقود H112(   ىدي عاشور -أ.د –اميره سمطان  د/القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.أسم/ 

 مبني وقاية النبات –البساتين قسم  –الثانيمكان القاعة: الدور 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة.كفاية  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 H128(    لطفي بدر -القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.دأسم/ 

 مبني وقاية النبات –البساتين قسم  –الثانيمكان القاعة: الدور 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ النوافذ.سيولة استخدام  2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعةتوافر  11

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 مبنى قاعة الأمتحانات  -قسم البساتين  –الثاني المكان: الدور             H 129 1قاعة تدريس 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ .1الأرضية لأعداد الطلابكفاية المساحة  1 المساحة الأرضية والسعة

  √ 0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 12

  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 10

  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 12

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 الاحتياجات الخاصة

  √ الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصــأ أمــاكن جمــوس المعــاق عمــي أطــرال الممــرات والصــفول وعمــي الأمــاكن  18
 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

√  

  √ 6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 02

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00

 / طالب. 0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية:  -1

 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  -0

 لمخارج.تفتحان  -متحركتين  قطعتينمواصفات الأبواب: تتكون من  -3

 م(. ه02 – 02)درجة الحرارة المناسبة:  -2

  % من المساحة الأرضية(.15 -12توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ  -5
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 مبنى قاعة الأمتحانات –قسم البساتين –الثاني المكان: الدور            H 1122 قاعة تدريس 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ .1كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب 1 المساحة الأرضية والسعة

  √ 0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 12

  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 10

  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 12

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كيربي(.لمكيرباء )وجود مصدردائم  16

تجييزات  ذوي 
 الاحتياجات الخاصة

  √ توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17

تخصــأ أمــاكن جمــوس المعــاق عمــي أطــرال الممــرات والصــفول وعمــي الأمــاكن  18
 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 √ 

  √ 6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 02

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00

 / طالب. 0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية:  -1

 طلاب الكمية.% من مجموع  22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من  -0

 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتينمواصفات الأبواب: تتكون من  -3

 م(. ه02 – 02)درجة الحرارة المناسبة:  -2

  % من المساحة الأرضية(.15 -12توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ  -5
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 وقاية النباتمبنى  ––الالبانالثاني قسم المكان: الدور                       1قسم الالباندورة مياه 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 مستويات التقدير

 غير مستولٍ  مستولٍ 
 

 الإتاحة 
  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 0

المواصفات الإنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 0ملائمة لمتيوية  3
  √ الإضاءة.كفاية  2
  √ سيولة فتح الشبابيك. 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل الأيدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ الأرضيات من بلاط غير أممس.  8
  √ وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

  √ توافر مصدر مياه نقية. 12 
  √ سلامة شبكة الصرل الصحي.   11 

2مساحة ملاءمة لكل مستخدم  10 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 الاحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13
6ملاءمة الأبواب.  12

 √  
  √ وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

  √ توافر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 
  √ النظافة   17 والسلامةالأمن 

  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18
 طالباً أو طالبة.  22عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 % من مساحة الأرضيات.15 -12التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .0

 أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم.  0م 0.0لا تقل عن المساحة الأرضية :  .2

دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة عمي الحائط، ولا  .5
لى  122 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76يقل ارتفاعيا عن  سم( لمساندة المستخدم عمى الحركة من وا   المرحاض.

 سم. 92ياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / لا يقل عرض الباب عن الأبواب: أبواب دورات الم .6

 مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .7
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 وقاية النباتمبنى  ––الثاني قسم الالبانالمكان: الدور                       2قسم الالباندورة مياه 

 المؤشرات م التقييممجالات 
 مستويات التقدير

 غير مستولٍ  مستولٍ 
 

 الإتاحة 
  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 0

المواصفات الإنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 0ملائمة لمتيوية  3
  √ كفاية الإضاءة. 2
  √ سيولة فتح الشبابيك. 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل الأيدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ الأرضيات من بلاط غير أممس.  8
  √ وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

  √ توافر مصدر مياه نقية. 12 
  √ سلامة شبكة الصرل الصحي.   11 

2مساحة ملاءمة لكل مستخدم  10 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 الاحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13
6ملاءمة الأبواب.  12

 √  
  √ وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

  √ توافر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 
  √ النظافة   17 الأمن والسلامة

  √ . 7مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريقتوافر  18
 طالباً أو طالبة.  22عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 % من مساحة الأرضيات.15 -12التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .0

 أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم.  0م 0.0المساحة الأرضية : لا تقل عن  .2

المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة عمي الحائط، ولا يقل دورات  .5
لى المرحاض. 122 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76ارتفاعيا عن   سم( لمساندة المستخدم عمى الحركة من وا 

 سم. 92 يقل عرض الباب عن الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / لا .6

 مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .7
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 H311ايمان سعيد (    –مني الشيوي  –أسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.د/ رضا الطحاوي 
 قسم الأقتصاد –مكان القاعة: الدور الثالث 

 المؤشرات م التقييممجالات 
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

  √ متصمة بشبكة الانترنت. القاعة 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 H227(   قاعة مجمس القسمأسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) 
 قسم الأقتصاد –مكان القاعة: الدور الثالث 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 H322، أ.د/ محمود بدر (    اسماء بيمولأسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.د/ 

 قسم الأقتصاد –مكان القاعة: الدور الثالث 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  تحدد إتجاىات أبواب الطوارئوجود علامات  6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

  √ الانترنت.القاعة متصمة بشبكة  10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 H225(   محمود اليباق د/ ايمان رمضانأسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.د/ عماد وىدان، أ.د/ 
 قسم الأقتصاد –مكان القاعة: الدور الثالث 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة.كفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

 √  توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 H324(   د/ فاطمو البطح أسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.د/ نجلاء والى ، أ.د/ راجح 
 قسم الأقتصاد –مكان القاعة: الدور الثالث 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ استخدام النوافذ.سيولة  2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 H323أسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.د/ محمد الششتاوى ، د/ السيد حسن جادو (   
 قسم الأقتصاد –مكان القاعة: الدور الثالث 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 مستوفيغير  مستوفي
  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.وجود خرائط داخل  13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 H218(    سامي عبدالجوادأسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) د/ 
 قسم الأقتصاد –مكان القاعة: الدور الثالث 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

 √  توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 H217(    د/ محمد عزب –احمد عبدالغفار أسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) د/ 
 قسم الأقتصاد –مكان القاعة: الدور الثالث 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  تحدد إتجاىات أبواب الطوارئوجود علامات  6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

  √ الانترنت.القاعة متصمة بشبكة  10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 H219(    بوفيوأسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) 

 قسم الأقتصاد –مكان القاعة: الدور الثالث 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1 المساحة الأرضية والسعة

 
 والابوابالنوافذ 

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 H212(    د/ كرم –د/ اميره  –اماني د/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أسم/ 

 قسم وقاية النبات –مكان القاعة: الدور الثالث 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 الاستيفاءدرجات 
 غير مستوفي مستوفي

  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  إتجاىات أبواب الطوارئوجود علامات تحدد  6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

  √ الانترنت.القاعة متصمة بشبكة  10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 H 216(    / عمي شمس الديند أ.مكتب عضو ىيئة تدريس )أسم/ القاعة: 
 قسم وقاية النبات –مكان القاعة: الدور الثالث 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1 المساحة الأرضية والسعة

 
 والابوابالنوافذ 

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 مفقود(  (H 225(     د/ رضا عمر–أسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.د/ عزت الخياط

 قسم وقاية النبات –مكان القاعة: الدور الثالث 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئوجود  6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

  √ بشبكة الانترنت.القاعة متصمة  10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 H224(   أ.د/ صفاء حلاوة ، د/ تيانى رشدىأسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) 

 قسم وقاية النبات –مكان القاعة: الدور الثالث 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ التدريس بالقاعة.كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ كيربي(.مولد وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 H223(    د/ نجلاء فكري أسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.د/ عادل العطار ، أ.د/ فوزى شمبى
 قسم وقاية النبات –مكان القاعة: الدور الثالث 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ النوافذ. سيولة استخدام 2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعةتوافر  11

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17

 
  



          

 

كلية الزراعة بمش تهر  32/5/3142بتاريخ  451كلية معتمده كرار   وحدة ضمان الجودة                                جامعة بنها    

                               
 

57 
 

NORMS 0202   م 

 

 
 H327أسم/ القاعة: مكتب معاونى أعضاء ىيئة التدريس    

 قسم الاقتصاد –الرابعمكان القاعة: الدور 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة.كفاية المساحة  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 H 222أسم/ القاعة: مكتب سكرتارية قسم الأقتصاد    

 قسم الأقتصاد –مكان القاعة: الدور الثالث 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد موظفى السكرتارية. 1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو السكرتارية.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر  11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 H 214أسم/ القاعة: مكتب سكرتارية قسم وقاية النبات    

 وقاية النبات –مكان القاعة: الدور الثالث 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد موظفى السكرتارية. 1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو السكرتارية.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر  11

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 H 215أسم/ القاعة: قاعة مجمس قسم  وقاية النبات                                  
 قسم وقاية النبات –مكان القاعة: الدور الثالث 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ وجود 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكراسي لأعضاء ىيئة التدريس.  12

  √ توافر أجيزة  كمبيوتر بالقاعة 11

  √ الانترنت.القاعة متصمة بشبكة  10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 قسم وقاية النبات –مكان القاعة: الدور الثالث        H316أسم/ القاعة: قاعة تدريس ) د/ أمنية خالد(   
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .1كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب 1 المساحة الأرضية والسعة

  √ 0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 12

  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 10

  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 12

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 الاحتياجات الخاصة

  √ الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصــأ أمــاكن جمــوس المعــاق عمــي أطــرال الممــرات والصــفول وعمــي الأمــاكن  18
 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

√  

  √ 6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 02

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00

 / طالب. 0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية:  1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جياز 6
 ذار ضد الحريق(.إن
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قسم  –مكان القاعة: الدور الثالث      غير موجودH 221أسم/ القاعة: قاعة د/ عبدالحميد الكيلانى    
 وقاية النبات
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .1كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب 1 المساحة الأرضية والسعة

  √ 0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

  √ وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 12

  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 10

  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 12

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 الاحتياجات الخاصة

  √ الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصــأ أمــاكن جمــوس المعــاق عمــي أطــرال الممــرات والصــفول وعمــي الأمــاكن  18
 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

√  

  √ 6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 02

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00

 / طالب. 0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية: 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 لمخارج. تفتحان -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جياز 6

 الحريق(. إنذار ضد
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قسم  –مكان القاعة: الدور الثالث    H 222تقي ( –ميا  –ىدير  –) د/ ساره  سم/ القاعة: مكتب أعضاء ىيئة التدريسا
 وقاية النبات

 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة.كفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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أ/ ىدي الخولي  أ/ اميره الزىيري(                                              –)د/ رباب  مكتب أعضاء ىيئة التدريسأسم/ القاعة: 
H 312 قسم الأقتصاد –مكان القاعة: الدور الثالث 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ التدريس بالقاعة.كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ كيربي(.مولد وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 قسم الأقتصاد –مكان القاعة: الدور الثالث       H 228    قاعة د / ناديو الشيخأسم/ القاعة: 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 الاستيفاء درجات
 غير مستوفي مستوفي

  √ .1كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب 1 المساحة الأرضية والسعة

  √ 0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

  √ وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 12

  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 10

  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 12

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كيربي(.لمكيرباء )وجود مصدردائم  16

تجييزات  ذوي 
 الاحتياجات الخاصة

  √ توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17

تخصــأ أمــاكن جمــوس المعــاق عمــي أطــرال الممــرات والصــفول وعمــي الأمــاكن  18
 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

√  

  √ 6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 02

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00

 / طالب. 0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية: 1
 مجموع طلاب الكمية.% من  22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
فئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جياز . متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطا6

 إنذار ضد الحريق(.
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 قسم وقاية النبات –مكان القاعة: الدور الثالث       H 315أسم/ القاعة: قاعة مجمس قسم الوقاية    
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .1كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب 1 الأرضية والسعةالمساحة 

  √ 0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

 √  تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ وجود علامات 6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 12

  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 10

  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 12

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 الاحتياجات الخاصة

  √ الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصــأ أمــاكن جمــوس المعــاق عمــي أطــرال الممــرات والصــفول وعمــي الأمــاكن  18
 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

√  

  √ 6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 02

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00

 / طالب. 0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية: 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 لمخارج. تفتحان -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جياز 6

 الحريق(. إنذار ضد
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 مبنى قاعة الأمتحانات –قسم الوقاية  –المكان: الدور الثالث               H 229معمل المبيدات       

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 الاستيعابية
  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3

 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
√ 

 

  √ 3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ الصرل الصحي. كفاءة عمل شبكة 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √ 5كفاية وحداثة الأجيزة  9
 √  المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12
  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ نظافة المعامل 13
  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1

في المرحمة الجامعية الأولي  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5بالكميات النظرية / 

في معمل الماكينات  0م 2معمل المعدات والمحركات الثقيمة / في  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  0م
 الكيربية.

طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 جيازا لمعمل المغات. 02

 يات والنماذج/ أرفل / سبورة. التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياو  .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 ئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.حريق / معدات إنذار صوتية وضو  مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8
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 مبنى قاعة الأمتحانات –قسم الوقاية  –المكان: الدور الثالث               H 211معمل البيولوجى      

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 الاستيعابية
  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3

 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
√ 

 

  √ 3الحاسب الآلي مع أعداد الطلابتناسب عدد أجيزة  2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √ 5كفاية وحداثة الأجيزة  9
 √  المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12
  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ نظافة المعامل 13
  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 طالبا  52لممعامل: لا تزيد عنالطاقة الاستيعابية  .1

في المرحمة الجامعية الأولي  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5بالكميات النظرية / 

في معمل الماكينات  0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  0م
 الكيربية.

طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 ات.جيازا لمعمل المغ 02

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8

 

 



          

 

كلية الزراعة بمش تهر  32/5/3142بتاريخ  451كلية معتمده كرار   وحدة ضمان الجودة                                جامعة بنها    

                               
 

69 
 

NORMS 0202   م 

 

 مبنى قاعة الأمتحانات –قسم الوقاية  –المكان: الدور الثالث      H 212معمل أفات المواد المخزونة       

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 الاستيعابية
  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3

 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
√ 

 

 √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

  تجييزات معامل
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √ 5كفاية وحداثة الأجيزة  9
 √  المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12
  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ نظافة المعامل 13
  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1

في المرحمة الجامعية الأولي  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5بالكميات النظرية / 

في معمل الماكينات  0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  0م
 الكيربية.

طالبا فى باقي المؤسسات ،  05ل جياز لكطلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 جيازا لمعمل المغات. 02

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8
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 مبنى قاعة الأمتحانات –قسم الوقاية  –المكان: الدور الثالث             H 226مخزن وقاية النبات           

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 الاستيعابية
 الطاقة الاستيعابية لممخزن. 1

√  

 أجيزة ومعدات ومواد
اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة  3

 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
√ 

 

  √ توفر  أجيزة الحاسب الآلي  2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ التأثيث  8

معامل  تجييزات 
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √ كفاية وحداثة الأجيزة  9
 √  المخزن مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12
  √ ملاءمة عدد العاممين بالمخزن.   11

  √ وجود متطمبات الأمن والسلامة  10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ نظافة المخزن 13
  √ وجود مخرجين لكل مخزن. 12
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مبنى  –قسم وقاية النبات –المكان: الدور الثالث  H213+ غرفة معاوني اعضاء ىيئة التدريس مكتبة قسم وقاية النبات 
 قاعة الأمتحانات

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستولٍ  مستوفى 
المساحة والطاقة 

 الاستعابية
  √ .1سعة المكتبة لعدد الطلاب  1
  √ 0المساحة المخصصة لممستفيد  0

 
 التجييزات

 

  √ توافر مناضد ومقاعد بعدد المستفيدين. 3
  √ وجود أرفل وخزانات لمكتب والدوريات والرسائل. 2
  √ 3ى. شخصالحاسب الأجيزة عدد  5
  √ .2عدد شاشات الفيرسة 6
  √ .5عدد آلات التصوير المستخدمة بالفعل  7

 
 

 الأمن والسلامـة

  √ .6 متطمبات مقاومة/ الوقاية من الحريق 8
  √ .7ملاءمة الأبواب والمخارج  9
 √  .علامات إرشادية تحدد الاتجاه لمخرج الطوارئ  12
 √  .توافر شبكة إنارة لمطوارئ بالممرات والمخارج  11
 √  معاممة بمواد ضـد الاشتعال.الستائر  10

 الاوعية المكتبية
)الكتب والمراجع 

 والدوريات(

  √ .8عدد النسخ المتوافرة من كل كتاب/ مرجع  13
  √ .9عدد المراجع لكل تخصأ  12
  √ .9عدد الدوريات العممية المتخصصة  15

 
 خدمات اضافية 

  √ خدمة البحث الورقي والإلكتروني. 16
  √ ترتيب المراجع والدوريات، وفقاً لمفيرسة الفعالة.  17
  √ الاتصال بشبكة الإنترنت. 18
  √ الفيرسة الإلكترونية.  19

 
 

 العمالة 

  √ مدير مكتبة. 02
  √ .12مساعدون  فنيون  01
  √ .12إداريون  00
  √ .12عمال خدمات فنية  03
  √ 11عمال نظافة  02

 
 والاعتمادية *الثقة 

  √ وفاء المكتبة بوعودىا في الوقت المحدد . 05
  √ الإعلام بوقت تأدية الخدمة . 06
  √ تأدية الخدمة بطريقة صحيحة من أول مرة . 07

  √ تقديم خدمات فورية لممستفيدين من خدمات المكتبة. 08 الاستجابة*
  √ الزائرين.الرغبة الدائمة لموظفي المكتبة في معاونة  09
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 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستولٍ  مستوفى
خدمات ذوي الاحتياجات 

 الخاصة
 ذوو الإعاقة البصرية

  √ توافر الكتب المكتوبة بطريقة "برايل" أو طريقة "جون".  32
 توافر مطبوعات بصفحات كبيرة مكتوبة بحرول كبيرة  31

 و بحبر غامق.
√  

 ذوو الإعاقة السمعية:
توافر الوسائل المرئية، والتي تعتني باستخدام الصور والمناظر وأفلام  30

 الفيديو والصور الفوتوغرافية، أو البرامج المترجمة بمغة الإشارة.
√  

 ذوو الإعاقة الحركية:
  √ توافر الأثاث اللازم. 33

  √ توافر تجييزات خاصة. 32
  √ مصاعد لذوي الاحتياجات الخاصة؛ لمتنقل بين أدوار المكتبة.توافر  35

فاعمية المكتبة في العممية 
 التعميمية والبحثية

  √ وجود سجلات لمزائرين. 36
  √ استخدام المكتبة في العممية: التعميمية والبحثية.  37
  √ وقت عمل المكتبة يتناسب مع ظرول المستقيدين منو*. 38

% من إجمالي المستفيدين )الطلاب / الييئة المعاونة / طلاب الدراسات العميا /أعضاء ىيئة  8سعة المكتبة : لا تقل عن  .1
 التدريس(. 

 .0م1.5عن المساحة المخصصة / مستفيد: لا تقل  .0

 طالباً. 02لا تقل عن جياز لكل  أجيزة الحاسب الآلي: .3

 طالباً. 52لا تقل عن شاشة لكل  شاشات الفيرسة : .2

 آلة تصوير مستخدمة بالفعل. 0لا تقل عن ماكينات التصوير :  .5

حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية لجميع  مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .6
 الطوابق / مخارج الطوارئ بجميع الأدوار.

 مكونة من جزأين متحركين./ الأبواب يجب أن تفتح  الأبواب لمخارجملاءمة الأبواب والمخارج:  .7

يتم من خلال تحديد نسبة المترددين عمي المكتبة من )طلاب مرحمة البكالوريوس/ طلاب الدراسات العميا / أعضاء ىيئة التدريس  
 / الباحثين من جيات خارجية(، وتحدد النسبة من واقع السجلات.  

 ب: لا يقل عن نسختين.عدد النسخ من كل كتا .8

لا يقـل عـن  خمـس دوريـات مختمفـة فـي كـل وعـدد  مرجعـاً لكـل تخصـأ/  52لا يقـل عـدد المراجـع عـن  عدد المراجـع والـدوريات: .9
 تخصأ.

 فني تصوير / عامل غير فني لكل قاعتين/ عمالة لدورات المياه. 0طالب / مشرل لكل قاعة /  322العمالة : مساعد فني لكل  .12

تحديد نسبة المترددين عمي المكتبة من )طلاب مرحمة البكالوريوس/ طلاب الدراسات العميا/ أعضاء ىيئة التدريس( يتم من خلال  .11
 وتحدد النسبة من واقع السجلات .

 *يتم قياسيا من خلال المقابلات ونتائج استطلاع رأي المستفيدين.
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 مبنى قاعة الأمتحانات –قسم وقاية النبات –المكان: الدور الثالث             H 227دورة مياه قسم وقاية النبات           

 المؤشرات م مجالات التقييم
 مستويات التقدير

 غير مستولٍ  مستولٍ 
 

 الإتاحة 
  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 0

المواصفات الإنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 0ملائمة لمتيوية  3
  √ كفاية الإضاءة. 2
  √ سيولة فتح الشبابيك. 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل الأيدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ الأرضيات من بلاط غير أممس.  8
  √ وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

  √ مصدر مياه نقية.توافر  12 
  √ سلامة شبكة الصرل الصحي.   11 

2مساحة ملاءمة لكل مستخدم  10 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 الاحتياجات الخاصة 

  √ .5وجود دورات مياه خاصة  13
6ملاءمة الأبواب.  12

 √  
  √ وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

  √ توافر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 
  √ النظافة   17 الأمن والسلامة

  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18
 طالباً أو طالبة.  22عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 الأرضيات.% من مساحة 15 -12التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .0

 أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم.  0م 0.0المساحة الأرضية : لا تقل عن  .2

دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة عمي الحائط، ولا  .5
لى  سم( لمساندة 122 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76يقل ارتفاعيا عن  المستخدم عمى الحركة من وا   المرحاض.

 سم. 92الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / لا يقل عرض الباب عن  .6
 مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .7
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 مبنى قاعة الأمتحانات –قسم وقاية النبات –المكان: الدور الثالث             H 228دورة مياه قسم وقاية النبات           

 المؤشرات م مجالات التقييم
 مستويات التقدير

 غير مستولٍ  مستولٍ 
 

 الإتاحة 
  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 0

المواصفات الإنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 0ملائمة لمتيوية  3
  √ كفاية الإضاءة. 2
  √ سيولة فتح الشبابيك. 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل الأيدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ الأرضيات من بلاط غير أممس.  8
  √ وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

  √ مصدر مياه نقية.توافر  12 
  √ سلامة شبكة الصرل الصحي.   11 

2مساحة ملاءمة لكل مستخدم  10 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 الاحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13
6ملاءمة الأبواب.  12

 √  
 √  وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

  √ توافر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 
  √ النظافة   17 الأمن والسلامة

  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18
 طالباً أو طالبة.  22عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 الأرضيات.% من مساحة 15 -12التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .0

 أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم.  0م 0.0المساحة الأرضية : لا تقل عن  .2

دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة عمي الحائط، ولا  .5
لى  سم( لمساندة 122 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76يقل ارتفاعيا عن  المستخدم عمى الحركة من وا   المرحاض.

 سم. 92الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / لا يقل عرض الباب عن  .6
 مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .7
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 مبنى قاعة الأمتحانات –قسم الاقتصاد –المكان: الدور الثالث             H 226دورة مياه قسم اقتصاد           

 المؤشرات م مجالات التقييم
 مستويات التقدير

 غير مستولٍ  مستولٍ 
 

 الإتاحة 
  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 0

المواصفات الإنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 0ملائمة لمتيوية  3
  √ كفاية الإضاءة. 2
  √ سيولة فتح الشبابيك. 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل الأيدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ الأرضيات من بلاط غير أممس.  8
  √ وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

  √ مصدر مياه نقية.توافر  12 
  √ سلامة شبكة الصرل الصحي.   11 

2مساحة ملاءمة لكل مستخدم  10 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 الاحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13
6ملاءمة الأبواب.  12

 √  
 √  وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

  √ توافر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 
  √ النظافة   17 الأمن والسلامة

  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18
 طالباً أو طالبة.  22عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 الأرضيات.% من مساحة 15 -12التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .0

 أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم.  0م 0.0المساحة الأرضية : لا تقل عن  .2

دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة عمي الحائط، ولا يقل  .5
لى المرحاض. سم( لمساندة 122 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76ارتفاعيا عن   المستخدم عمى الحركة من وا 

 سم. 92الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / لا يقل عرض الباب عن  .6
 مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .7
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 H324مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.د/ متولى خطاب ، د/ الحسينى نوار (   
 قسم وقاية النبات –مكان القاعة: الدور الرابع 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5مناسبةوجود إضاءة  9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 H322(   ) أ.د/ جاد حمادة ،  د/ حازم عميوهأسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس 

 قسم وقاية النبات –مكان القاعة: الدور الرابع 
 المؤشرات م التقييممجالات 

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

  √ متصمة بشبكة الانترنت. القاعة 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 H 328أ.د/ محمد السمسيمي(         –القاعة: قاعة اعضاء ىيئة تدريس ) أ.د/سعيد عباس  أسم/

 قسم الأقتصاد –مكان القاعة: الدور الرابع 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ التدريس بالقاعة. كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة 1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكراسي لأعضاء ىيئة التدريس.  12

 √  توافر أجيزة  كمبيوتر بالقاعة 11

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 والسلامـة الأمن

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 قسم وقاية النبات –مفقود    مكان القاعة: الدور الرابع  H316  H317  -أسم/ القاعة: قاعة تدريس وقاية  موجود 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 الاستيفاء درجات

 غير مستوفي مستوفي
  √ .1كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب 1 المساحة الأرضية والسعة

  √ 0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 12

  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 10

  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 12

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كيربي(.لمكيرباء )وجود مصدردائم  16

تجييزات  ذوي 
 الاحتياجات الخاصة

  √ توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17

تخصــأ أمــاكن جمــوس المعــاق عمــي أطــرال الممــرات والصــفول وعمــي الأمــاكن  18
 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

√  

  √ 6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 02

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00

 / طالب. 0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية: 1
 مجموع طلاب الكمية.% من  22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
فئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جياز . متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطا6

 إنذار ضد الحريق(.
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 قسم الأقتصاد –مكان القاعة: الدور الرابع       H 221أسم/ القاعة:  تدريس أقتصاد    
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .1كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب 1 المساحة الأرضية والسعة

  √ 0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

  √ أبواب الطوارئوجود علامات تحدد إتجاىات  6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 12

  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 10

  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 12

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 الاحتياجات الخاصة

  √ الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصــأ أمــاكن جمــوس المعــاق عمــي أطــرال الممــرات والصــفول وعمــي الأمــاكن  18
 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

√  

  √ 6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 02

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00

 / طالب. 0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية: 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 لمخارج. تفتحان -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جياز 6

 الحريق(. إنذار ضد
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 قسم الأقتصاد –مكان القاعة: الدور الرابع  H 312قاعة الدكتور محمد حسب النبي أسم/ القاعة:  تدريس أقتصاد

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ .1كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب 1 المساحة الأرضية والسعة

  √ 0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 12

  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 10

  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 12

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 الاحتياجات الخاصة

 √  الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصــأ أمــاكن جمــوس المعــاق عمــي أطــرال الممــرات والصــفول وعمــي الأمــاكن  18
 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 √ 

  √ 6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 02

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00

 / طالب. 0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية: 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 لمخارج. تفتحان -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جياز 6

 الحريق(. إنذار ضد
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 قسم الأقتصاد – الثالثمكان القاعة: الدور       H 222 معمل تحميل أحصائىأسم/ القاعة:  
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .1كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب 1 المساحة الأرضية والسعة

  √ 0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

 √  توافر مقعد لكل طالب. 12

  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 10

  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 12

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 الاحتياجات الخاصة

 √  الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصــأ أمــاكن جمــوس المعــاق عمــي أطــرال الممــرات والصــفول وعمــي الأمــاكن  18
 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 √ 

  √ 6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 02

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00

 / طالب. 0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية: 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 لمخارج. تفتحان -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جياز 6

 الحريق(. إنذار ضد
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 مبنى وقاية النبات –الاقتصادقسم  –المكان: الدور الرابع    H 314غرفة معاوني اعضاء ىيئة تدريس اقتصاد 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ بالقاعة.كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5إضاءة مناسبةوجود  9

  √ توافر منضدة وكراسي لأعضاء ىيئة التدريس.  12

 √  توافر أجيزة  كمبيوتر بالقاعة 11

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 والسلامـةالأمن 

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 مبنى قاعة الأمتحانات –قسم الوقاية  –المكان: الدور الرابع           H 313قسم الوقاية لمعمل تابع 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 الاستيفاءدرجات 

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 الاستيعابية
  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3

 والمقررات الدراسية. المشار إلييا في المناىج
√ 

 

 √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √ 5كفاية وحداثة الأجيزة  9
 √  المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12
  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ نظافة المعامل 13
  √ .8 لكل معمل/مختبروجود مخرجين  12

 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1

في المرحمة الجامعية الأولي  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
 1عمم النفس/ الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو الحاسب في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5بالكميات النظرية / 

في معمل الماكينات  0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  0م
 الكيربية.

قي المؤسسات ، طالبا فى با 05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 جيازا لمعمل المغات. 02

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 0عد فني / مسا 1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8
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 مبنى قاعة الأمتحانات –قسم الوقاية  –المكان: الدور الرابع               H 322معمل ميكروبيولوجيا النحل  

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 الاستيعابية
  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة  3

 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
√ 

 

 √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √ 5كفاية وحداثة الأجيزة  9
 √  المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12
  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ نظافة المعامل 13
  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1

في المرحمة الجامعية الأولي  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5بالكميات النظرية / 

في معمل الماكينات  0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  0م
 الكيربية.

طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل ب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ، طلا 2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 جيازا لمعمل المغات. 02

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  .2

 اشتا عرض/ طابعتا ليزر.أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / ش .5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8
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 مبنى قاعة الأمتحانات –قسم الوقاية  –المكان: الدور الرابع             H 321معمل الأكاروسات والنيماتودا            

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 الاستيعابية
  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3

 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
√ 

 

 √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ شبكة الصرل الصحي.كفاءة عمل  5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √ 5كفاية وحداثة الأجيزة  9
 √  المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12
  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ نظافة المعامل 13
  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1

في المرحمة الجامعية الأولي  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5بالكميات النظرية / 

في معمل الماكينات  0م 2ل المعدات والمحركات الثقيمة / في معم 0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  0م
 الكيربية.

طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 جيازا لمعمل المغات. 02

 والنماذج/ أرفل / سبورة.  التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8
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 مبنى قاعة الأمتحانات –قسم الوقاية  –المكان: الدور الرابع             H 323معمل النحل والعسل            

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 الاستيعابية
  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3

 الدراسية.المشار إلييا في المناىج والمقررات 
√ 

 

  √ 3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 

 المتعددةوالوسائط 

  √ 5كفاية وحداثة الأجيزة  9
 √  المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12
  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ نظافة المعامل 13
  √ .8 معمل/مختبروجود مخرجين لكل  12

 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1

في المرحمة الجامعية الأولي  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
 1عمم النفس/ أو معمل المغات أوالإحصاء أو الحاسب الآلي في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5بالكميات النظرية / 

في معمل الماكينات  0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  0م
 الكيربية.

ؤسسات ، طالبا فى باقي الم 05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 جيازا لمعمل المغات. 02

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 0/  مساعد فني 1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8
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 مبنى قاعة الأمتحانات –قسم وقاية النبات –المكان: الدور الرابع             H 318دورة مياه قسم وقاية النبات           

 المؤشرات م مجالات التقييم
 مستويات التقدير

 غير مستولٍ  مستولٍ 
 

 الإتاحة 
  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 0

المواصفات الإنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 0ملائمة لمتيوية  3
  √ كفاية الإضاءة. 2
  √ سيولة فتح الشبابيك. 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل الأيدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ الأرضيات من بلاط غير أممس.  8
  √ وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

 √  توافر مصدر مياه نقية. 12 
  √ سلامة شبكة الصرل الصحي.   11 

2مساحة ملاءمة لكل مستخدم  10 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 الاحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13
6ملاءمة الأبواب.  12

 √  
 √  وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

  √ توافر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 
  √ النظافة   17 الأمن والسلامة

  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18
 طالباً أو طالبة.  22عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 % من مساحة الأرضيات.15 -12التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .0

 أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم.  0م 0.0الأرضية : لا تقل عن المساحة  .2

دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة عمي الحائط، ولا يقل  .5
لى المرحاض. 122 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76ارتفاعيا عن   سم( لمساندة المستخدم عمى الحركة من وا 

 سم. 92دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / لا يقل عرض الباب عن  الأبواب: أبواب .6
 مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .7
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 مبنى قاعة الأمتحانات –قسم وقاية النبات –المكان: الدور الرابع             H 319دورة مياه قسم وقاية النبات           

 المؤشرات م مجالات التقييم
 مستويات التقدير

 غير مستولٍ  مستولٍ 
 

 الإتاحة 
  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 0

المواصفات الإنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 0ملائمة لمتيوية  3
  √ كفاية الإضاءة. 2
  √ سيولة فتح الشبابيك. 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل الأيدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ الأرضيات من بلاط غير أممس.  8
  √ وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

  √ توافر مصدر مياه نقية. 12 
  √ سلامة شبكة الصرل الصحي.   11 

2مساحة ملاءمة لكل مستخدم  10 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 الاحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13
6ملاءمة الأبواب.  12

 √  
 √  وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

  √ توافر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 
  √ النظافة   17 والسلامةالأمن 

  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18
 طالباً أو طالبة.  22عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 % من مساحة الأرضيات.15 -12التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .0

 أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم.  0م 0.0لا تقل عن المساحة الأرضية :  .2

دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة عمي الحائط، ولا  .5
لى  122 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76يقل ارتفاعيا عن  سم( لمساندة المستخدم عمى الحركة من وا   المرحاض.

 سم. 92ياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / لا يقل عرض الباب عن الأبواب: أبواب دورات الم .6
 مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .7
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 (   د/ مؤمن البطح –نفين احمد ،  د/  غاده رفعتأسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.د/ 
 قسم وقاية النبات –مكان القاعة: الدور الرابع 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ النوافذ. سيولة استخدام 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

 √  جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعةتوافر  11
  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 مبنى وقاية النبات –المكان: الدور الرابع     H 325معمل اختبار الرخصو الدوليو لقيادة الحاسب الالي    

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 الاستيعابية
  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3

 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
√ 

 

 √  3أعداد الطلابتناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع  2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
 √  توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √ 5كفاية وحداثة الأجيزة  9
  √ بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية.المعمل مزود  12
  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ نظافة المعامل 13
  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1

في المرحمة الجامعية الأولي  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5بالكميات النظرية / 

في معمل الماكينات  0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  0م
 الكيربية.

طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 جيازا لمعمل المغات. 02

 ي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة. التأثيث: بنشات/ كراس .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمن الحريق: متطمبات مقاومة / وقاية  .7

 الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8
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 مبنى وقاية النبات –المكان: الدور الرابع     H 326معمل متعدد الاغراض مشروع التطوير المستمر والتاىيل للاعتماد    

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 الاستيعابية
  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3

 المناىج والمقررات الدراسية.المشار إلييا في 
√ 

 

  √ 3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
التعميم تكنولوجيا 

 والوسائط المتعددة

  √ 5كفاية وحداثة الأجيزة  9
  √ المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12
  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ نظافة المعامل 13
  √ .8 مخرجين لكل معمل/مختبروجود  12

 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1

في المرحمة الجامعية الأولي  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5بالكميات النظرية / 

في معمل الماكينات  0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  0م
 الكيربية.

ا فى باقي المؤسسات ، طالب 05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 جيازا لمعمل المغات. 02

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1/ فني مختبر 1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8
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 مبنى وقاية النبات –المكان: الدور الرابع  معمل المشروع المصري الصيني لمكافحة الافات النباتيو غرفة نمو النباتات 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 الاستيعابية
  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  تــــوافر الأجيــــزة 3

 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
√ 

 

 √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √ 5كفاية وحداثة الأجيزة  9
  √ المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12
  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ نظافة المعامل 13
  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1

في المرحمة الجامعية الأولي  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5بالكميات النظرية / 

في معمل الماكينات  0م 2ل المعدات والمحركات الثقيمة / في معم 0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  0م
 الكيربية.

طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 جيازا لمعمل المغات. 02

 والنماذج/ أرفل / سبورة.  التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8
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 مبنى وقاية النبات –المكان: الدور الرابع   H 332نظم تقويم الطلاب والامتحانات      مركز تطوير

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 الاستيعابية
  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3

 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
√ 

 

 √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √ 5كفاية وحداثة الأجيزة  9
  √ المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12
  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ نظافة المعامل 13
  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1

في المرحمة الجامعية الأولي  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
 1عمم النفس/ لإحصاء أو الحاسب الآلي أو معمل المغات أوافي معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5بالكميات النظرية / 

في معمل الماكينات  0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  0م
 الكيربية.

طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 معمل المغات.جيازا ل 02

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 ر الفنية.من العمالة غي 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8
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 مبنى وقاية النبات –المكان: الدور الرابع        H 323وحدة ضمان الجوده بالكميو      

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 الاستيعابية
  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3

 إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.المشار 
√ 

 

  √ 3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
 √  توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √ 5كفاية وحداثة الأجيزة  9
  √ المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12
  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ نظافة المعامل 13
  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1

في المرحمة الجامعية الأولي  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5بالكميات النظرية / 

في معمل الماكينات  0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  0م
 الكيربية.

طالبا فى باقي المؤسسات ،  05ل جياز لكطلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 جيازا لمعمل المغات. 02

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8
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 مبنى وقاية النبات –المكان: الدور الرابع        H 325وحدة التخطيط الاستراتيجي           

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 الاستيعابية
  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب تــــوافر  3

 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
√ 

 

  √ 3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √ 5كفاية وحداثة الأجيزة  9
  √ المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12
  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ نظافة المعامل 13
  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1

في المرحمة الجامعية الأولي  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5بالكميات النظرية / 

في معمل الماكينات  0م 2ل المعدات والمحركات الثقيمة / في معم 0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  0م
 الكيربية.

طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 جيازا لمعمل المغات. 02

 والنماذج/ أرفل / سبورة.  التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 اب والمخارج: تفتح الابواب لمخارالأبو   .8
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 مبنى قاعة الأمتحانات –قسم الوقاية  –المكان: الدور الثالث             H 328لمجوده         مخزن 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 مستوفيغير  مستوفي
المساحة والطاقة 

 الاستيعابية
 الطاقة الاستيعابية لممخزن. 1

√  

 أجيزة ومعدات ومواد
تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3

 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
√ 

 

 √  توفر  أجيزة الحاسب الآلي  2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √ كفاية وحداثة الأجيزة  9
 √  المخزن مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12
  √ ملاءمة عدد العاممين بالمخزن.   11

  √ وجود متطمبات الأمن والسلامة  10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ نظافة المخزن 13
  √ وجود مخرجين لكل مخزن. 12

 

 H326مدير وحدة ضمان الجوده      أسم/ القاعة: مكتب 
 مبني وقاية النبات–الرابعمكان القاعة: الدور 

 المؤشرات م التقييممجالات 
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11
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  √ متصمة بشبكة الانترنت. القاعة 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17

 
 H331معاوني ىيئة تدريس  ) أ/ ياسر الجزار       أسم/ القاعة: 

 مبني وقاية النبات–الرابعمكان القاعة: الدور 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

  √ وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 J221معمل بحثى وحدة زراعة الانسجة )حضانات(       
 قسم البساتين )مبنى قسم البساتين( –الأولمكان القاعة: الدور  

 المؤشرات م مجالات التقييم
 الاستيفاءدرجات 

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 الاستيعابية
  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3

 والمقررات الدراسية. المشار إلييا في المناىج
√ 

 

 √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √ 5كفاية وحداثة الأجيزة  9
 √  المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12
  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ نظافة المعامل 13
  √ .8 لكل معمل/مختبروجود مخرجين  12

 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1

في المرحمة الجامعية الأولي  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
 1عمم النفس/ الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو الحاسب في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5بالكميات النظرية / 

في معمل الماكينات  0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  0م
 الكيربية.

قي المؤسسات ، طالبا فى با 05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 جيازا لمعمل المغات. 02

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 0عد فني / مسا 1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

الأبواب  حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7
  .والمخارج: تفتح الابواب لمخارج
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 J222مخزن قسم البساتين          

 قسم البساتين )مبنى قسم البساتين( –مكان القاعة: الدور الأول 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 الاستيعابية

  √ .لممخزنالطاقة الاستيعابية  1

 أجيزة ومعدات ومواد
تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3

 إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.المشار 
√  

  √ أجيزة الحاسب الآلي   توفر 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 

 المتعددة والوسائط

  √ كفاية وحداثة الأجيزة  9
  √ مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. المخزن 12
  √ . بالمخزنملاءمة عدد العاممين   11

  √ وجود متطمبات الأمن والسلامة  10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ المخزننظافة  13

  √ .مخزنوجود مخرجين لكل  12
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 J223معمل تخزين الثمار )ثلاجو(       

 قسم البساتين )مبنى قسم البساتين( –مكان القاعة: الدور الأول   
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 الاستيعابية

  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3

 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
√ 

 

 √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ الصرل الصحي.كفاءة عمل شبكة  5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √ 5كفاية وحداثة الأجيزة  9
 √  المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12
  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ نظافة المعامل 13
  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1

في المرحمة الجامعية الأولي  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5بالكميات النظرية / 

في معمل الماكينات  0م 2ل المعدات والمحركات الثقيمة / في معم 0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  0م
 الكيربية.

طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 جيازا لمعمل المغات. 02

 والنماذج/ أرفل / سبورة.  التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 / وجود شبكة خراطيم مطاطية. حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج 
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 J224معمل استخلاص نباتات طبية وعطرية       
 قسم البساتين )مبنى قسم البساتين( –مكان القاعة: الدور الأول   

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 الاستيعابية
  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3

 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
√ 

 

 √  3الحاسب الآلي مع أعداد الطلابتناسب عدد أجيزة  2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √ 5كفاية وحداثة الأجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12

  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ نظافة المعامل 13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 طالبا  52لممعامل: لا تزيد عنالطاقة الاستيعابية  .1

في المرحمة الجامعية الأولي  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5بالكميات النظرية / 

في معمل الماكينات  0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  0م
 الكيربية.

طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 ات.جيازا لمعمل المغ 02

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج 
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 J 227أسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.د/ عفت عبد الباسط(   

 قسم البساتين )مبنى قسم البساتين( –مكان القاعة: الدور الاول 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .أعضاء ىيئة التدريس بالقاعةكفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ . لعضو ىيئة التدريستوافر منضدة وكرسي  12

 √  كمبيوترلعضو ىيئة التدريس بالقاعةجياز توافر  11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ يزات ضد الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجي 15 الأمن والسلامـة

  √ القاعة.نظافة  16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



          

 

كلية الزراعة بمش تهر  32/5/3142بتاريخ  451كلية معتمده كرار   وحدة ضمان الجودة                                جامعة بنها    

                               
 

124 
 

NORMS 0202   م 

 

 أسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.د/ ياسر عبد الفتاح( ليس ليا كود

 قسم البساتين )مبنى قسم البساتين( –مكان القاعة: الدور الاول 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .أعضاء ىيئة التدريس بالقاعةكفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ . لعضو ىيئة التدريستوافر منضدة وكرسي  12

  √ جياز كمبيوترلعضو ىيئة التدريس بالقاعةتوافر  11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

  √ القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.وجود خرائط داخل  13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ يزات ضد الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجي 15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 J228معمل بحثى )البروتوبلاست(       
 قسم البساتين )مبنى قسم البساتين( –الأولمكان القاعة: الدور  

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 الاستيعابية
  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 وموادأجيزة ومعدات 
تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3

 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
√ 

 

 √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √ 5كفاية وحداثة الأجيزة  9
 √  المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12
  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ نظافة المعامل 13
  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1

في المرحمة الجامعية الأولي  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5بالكميات النظرية / 

في معمل الماكينات  0م 2ل المعدات والمحركات الثقيمة / في معم 0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  0م
 الكيربية.

طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 جيازا لمعمل المغات. 02

 والنماذج/ أرفل / سبورة.  التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 / وجود شبكة خراطيم مطاطية. حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8
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 J229، أ.د/ نبوى معمل ابحاث زراعة الانسجة والخلايا)
 قسم البساتين )مبنى قسم البساتين( –الأولمكان القاعة: الدور  

 درجات الاستيفاء المؤشرات م مجالات التقييم
 غير مستوفي مستوفي

والطاقة المساحة 
 الاستيعابية

  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3

 √ المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
 

  √ 3أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلابتناسب عدد  2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √ 5كفاية وحداثة الأجيزة  9
 √  المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12
  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 10 العمالة
  √ نظافة المعامل 13 الأمن والسلامـة

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 طالبا  52لممعامل: لا تزيد عنالطاقة الاستيعابية  .1

في المرحمة الجامعية الأولي  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5بالكميات النظرية / 

في معمل الماكينات  0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  0م
 الكيربية.

طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 ات.جيازا لمعمل المغ 02

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج 
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 مبنى البساتين–الأولالمكان: الدور             البساتينقسم  دورة مياه

 المؤشرات م مجالات التقييم
 مستويات التقدير

 غير مستولٍ  مستولٍ 
 

 الإتاحة 
  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 0

المواصفات الإنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 0ملائمة لمتيوية  3
  √ كفاية الإضاءة. 2
  √ سيولة فتح الشبابيك. 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل الأيدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ الأرضيات من بلاط غير أممس.  8
  √ وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

  √ توافر مصدر مياه نقية. 12 
  √ سلامة شبكة الصرل الصحي.   11 

2مساحة ملاءمة لكل مستخدم  10 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 الاحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13
6ملاءمة الأبواب.  12

 √  
 √  وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

  √ توافر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 
  √ النظافة   17 الأمن والسلامة

  √ . 7الحريقتوافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من  18
 طالباً أو طالبة.  22عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .8

 % من مساحة الأرضيات.15 -12التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .9

 أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .12

 لكل مستخدم.  0م 0.0المساحة الأرضية : لا تقل عن  .11

مرحاض إفرنجي/ الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة عمي الحائط، ولا دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة:  .10
لى  122 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76يقل ارتفاعيا عن  سم( لمساندة المستخدم عمى الحركة من وا 

 المرحاض.

 سم. 92الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / لا يقل عرض الباب عن  .13
 معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. مطافئ حريق / .12
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 J121معمل طلابى قياس جودة الحاصلات البستانية       

 قسم البساتين )مبنى قسم البساتين( –مكان القاعة: الدور الثانى  
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 الاستيعابية

  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3

 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
√ 

 

 √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √ 5كفاية وحداثة الأجيزة  9
 √  المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12
  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ نظافة المعامل 13
  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1

في المرحمة الجامعية الأولي  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
 1عمم النفس/ لإحصاء أو الحاسب الآلي أو معمل المغات أوافي معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5بالكميات النظرية / 

في معمل الماكينات  0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  0م
 الكيربية.

طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 معمل المغات.جيازا ل 02

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 غير الفنية.من العمالة  0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8
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 J122أسم/ القاعة: مكتب سكرتارية قسم البساتين   

 قسم البساتين )مبنى قسم البساتين( –مكان القاعة: الدور الثانى 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .موظفى السكرتاريةكفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ عدد مخرجان )باب( عمي الاقل يوجد 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ . لعضو السكرتاريةتوافر منضدة وكرسي  12

  √ جياز كمبيوترتوافر  11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ يزات ضد الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجي 15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 J123أسم/ القاعة: رئيس مجمس قسم البساتين   

 قسم البساتين )مبنى قسم البساتين( –مكان القاعة: الدور الثانى 
 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ .أعضاء ىيئة التدريس بالقاعةكفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ . لأعضاء ىيئة التدريسسي اتوافر منضدة وكر  12

 √  أجيزة  كمبيوتربالقاعةتوافر  11

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ يزات ضد الحرائق بالقرب من القاعةتجيوجود  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 J124.د/ حامد الزعبلاوي (   أأسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.د/ عصام عزوز، 

 قسم البساتين )مبنى قسم البساتين( –مكان القاعة: الدور الثانى 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .أعضاء ىيئة التدريس بالقاعةكفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

  √ علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئوجود  6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ . لعضو ىيئة التدريستوافر منضدة وكرسي  12

 √  لعضو ىيئة التدريس بالقاعة جياز كمبيوترتوافر  11

 √  بشبكة الانترنت.القاعة متصمة  10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ يزات ضد الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجي 15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 J125أسم/ القاعة: قاعة مجمس قسم البساتين   
 قسم البساتين )مبنى قسم البساتين( –مكان القاعة: الدور الثانى 

 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .أعضاء ىيئة التدريس بالقاعةكفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ . لأعضاء ىيئة التدريسسي اتوافر منضدة وكر  12

 √  أجيزة  كمبيوتربالقاعةتوافر  11

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ يزات ضد الحرائق بالقرب من القاعةتجيوجود  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 معمل الفصل الكروماتوجرافى           
 قسم البساتين )مبنى قسم البساتين( –مكان القاعة: الدور الثانى  

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 الاستيعابية
  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3

 الدراسية.المشار إلييا في المناىج والمقررات 
√ 

 

 √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 

 المتعددةوالوسائط 

  √ 5كفاية وحداثة الأجيزة  9
 √  المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12
  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ نظافة المعامل 13
  √ .8 معمل/مختبروجود مخرجين لكل  12

 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1

في المرحمة الجامعية الأولي  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
 1عمم النفس/ أو معمل المغات أوالإحصاء أو الحاسب الآلي في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5بالكميات النظرية / 

في معمل الماكينات  0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  0م
 الكيربية.

ؤسسات ، طالبا فى باقي الم 05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 جيازا لمعمل المغات. 02

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 0/  مساعد فني 1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. الأبواب  مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7
 .والمخارج: تفتح الابواب لمخارج
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 مبنى البساتين –لثانىالمكان: الدور ا            البساتينقسم  دورة مياه

 المؤشرات م مجالات التقييم
 مستويات التقدير

 غير مستولٍ  مستولٍ 
 

 الإتاحة 
  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 0

المواصفات الإنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 0ملائمة لمتيوية  3
  √ كفاية الإضاءة. 2
  √ سيولة فتح الشبابيك. 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل الأيدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ الأرضيات من بلاط غير أممس.  8
  √ وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

  √ توافر مصدر مياه نقية. 12 
  √ سلامة شبكة الصرل الصحي.   11 

2مساحة ملاءمة لكل مستخدم  10 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 الاحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13
6ملاءمة الأبواب.  12

 √  
 √  وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

  √ توافر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 
  √ النظافة   17 الأمن والسلامة

  √ . 7مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريقتوافر  18
 طالباً أو طالبة.  22عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 % من مساحة الأرضيات.15 -12التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .0

 أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم.  0م 0.0المساحة الأرضية : لا تقل عن  .2

المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة عمي الحائط، ولا دورات  .5
لى  122 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76يقل ارتفاعيا عن  سم( لمساندة المستخدم عمى الحركة من وا 

 المرحاض.

 سم. 92 يقل عرض الباب عن الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / لا .6
 مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .7
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 مبنى النبات الزراعى -المكان:الدور الاراضى       I229 : معمل قسم النبات الزراعي )أ(*34معمل -2
 درجات الاستيفاء المؤشرات م مجالات التقييم

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 الاستيعابية
  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
توافر الأجيزة والمواد المعمميـة الخاصـة اللازمـة لإثبـات كـل التجـارب  3

 √ الدراسية.المشار إلييا في المناىج والمقررات 
 

  √ 3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 

 المتعددةوالوسائط 

  √ 5كفاية وحداثة الأجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12

  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13 الأمن والسلامـة

  √ .8 معمل/مختبروجود مخرجين لكل  12
 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1

في المرحمة الجامعية الأولي  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
 1عمم النفس/ أو معمل المغات أوالإحصاء أو الحاسب الآلي في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5بالكميات النظرية / 

في معمل الماكينات  0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  0م
 الكيربية.

ؤسسات ، طالبا فى باقي الم 05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 جيازا لمعمل المغات. 02

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 0/  مساعد فني 1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8
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 مبنى النبات الزراعى و الوراثة -المكان:الدور الاراضى                  I212: نبات)ب(*/35معمل -2
 درجات الاستيفاء المؤشرات م مجالات التقييم

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 الاستيعابية
  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 ومعدات وموادأجيزة 
توافر الأجيزة والمواد المعمميـة الخاصـة اللازمـة لإثبـات كـل التجـارب  3

 √ المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
 

  √ 3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √ 5كفاية وحداثة الأجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12

  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13 الأمن والسلامـة

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12
 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1

في المرحمة الجامعية الأولي  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5بالكميات النظرية / 

في معمل الماكينات  0م 2ل المعدات والمحركات الثقيمة / في معم 0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  0م
 الكيربية.

طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 جيازا لمعمل المغات. 02

 والنماذج/ أرفل / سبورة.  التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 / وجود شبكة خراطيم مطاطية. حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8
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مبنى النبات الزراعى و  -الاراضىا لمكان:الدور     I215*/ فسيولوجى النبات و التشريحأبحاث : 36معمل -2
 الوراثة

 درجات الاستيفاء المؤشرات م مجالات التقييم
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 الاستيعابية

  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
توافر الأجيزة والمواد المعمميـة الخاصـة اللازمـة لإثبـات كـل التجـارب  3

 √ المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
 

  √ 3الحاسب الآلي مع أعداد الطلابتناسب عدد أجيزة  2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √ 5كفاية وحداثة الأجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12

  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13 الأمن والسلامـة

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12
 طالبا  52لممعامل: لا تزيد عنالطاقة الاستيعابية  .1

في المرحمة الجامعية الأولي  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5بالكميات النظرية / 

في معمل الماكينات  0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  0م
 الكيربية.

طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 ات.جيازا لمعمل المغ 02

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8
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 مبنى النبات الزراعى و الوراثة -الثانىا لمكان:الدور     I227*/أمراض نبات)أ(: 37معمل -2

 درجات الاستيفاء المؤشرات م مجالات التقييم
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 الاستيعابية

  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
توافر الأجيزة والمواد المعمميـة الخاصـة اللازمـة لإثبـات كـل التجـارب  3

 √ إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.المشار 
 

 √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √ 5كفاية وحداثة الأجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12

  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13 الأمن والسلامـة

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12
 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1

في المرحمة الجامعية الأولي  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5بالكميات النظرية / 

في معمل الماكينات  0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  0م
 الكيربية.

طالبا فى باقي المؤسسات ،  05ل جياز لكطلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 جيازا لمعمل المغات. 02

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8
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 الزراعى و الوراثةمبنى النبات  -الثانى*    ا لمكان:الدور أمراض نبات)ب(: 38معمل -2

 درجات الاستيفاء المؤشرات م مجالات التقييم
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 الاستيعابية

  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
اللازمـة لإثبـات كـل التجـارب  توافر الأجيزة والمواد المعمميـة الخاصـة 3

 √ المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
 

  √ 3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √ 5كفاية وحداثة الأجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12

  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13 الأمن والسلامـة

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12
 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1

في المرحمة الجامعية الأولي  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5بالكميات النظرية / 

في معمل الماكينات  0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  0م
 الكيربية.

طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 جيازا لمعمل المغات. 02

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  .2

 ير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصو  .5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 .ارجالأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخ  .8
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 مبنى النبات الزراعى و الوراثة -الثانىا لمكان:الدور     I222/  أمراض نبات*:أبحاث 39معمل -2

 درجات الاستيفاء المؤشرات م مجالات التقييم
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 الاستيعابية

  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
توافر الأجيزة والمواد المعمميـة الخاصـة اللازمـة لإثبـات كـل التجـارب  3

 √ المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
 

 √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ الصرل الصحي.كفاءة عمل شبكة  5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √ 5كفاية وحداثة الأجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12

  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13 الأمن والسلامـة

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12
 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1

في المرحمة الجامعية الأولي  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0العميا /  في مرحمة الدراسات 0م5بالكميات النظرية / 

في معمل الماكينات  0م 2ل المعدات والمحركات الثقيمة / في معم 0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  0م
 الكيربية.

طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 جيازا لمعمل المغات. 02

 والنماذج/ أرفل / سبورة.  التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 / وجود شبكة خراطيم مطاطية. حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8
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مبنى النبات الزراعى و -المكان:الدور الاول               I118: أبحاث الميكروبيولوجى*/42معمل -2
 الوراثة

 درجات الاستيفاء المؤشرات م مجالات التقييم
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 الاستيعابية

  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
توافر الأجيزة والمواد المعمميـة الخاصـة اللازمـة لإثبـات كـل التجـارب  3

 √ المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
 

 √  3الحاسب الآلي مع أعداد الطلابتناسب عدد أجيزة  2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √ 5كفاية وحداثة الأجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12

  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13 الأمن والسلامـة

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12
 طالبا  52لممعامل: لا تزيد عنالطاقة الاستيعابية  .1

في المرحمة الجامعية الأولي  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5بالكميات النظرية / 

في معمل الماكينات  0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  0م
 الكيربية.

طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 ات.جيازا لمعمل المغ 02

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8
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 المكان: الدور الثالث مبنى النبات و الوراثة         I311: أبحاث البيوتكنولوجى * /14معمل

 درجات الاستيفاء المؤشرات م مجالات التقييم
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 الاستيعابية

  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
توافر الأجيزة والمواد المعمميـة الخاصـة اللازمـة لإثبـات كـل التجـارب  3

 إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.المشار 
√ 

 

 √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √ 5كفاية وحداثة الأجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12

  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11
  √ نظافة المعامل 10 العمالة

  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13 الأمن والسلامـة
  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1

في المرحمة الجامعية الأولي  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5بالكميات النظرية / 

في معمل الماكينات  0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  0م
 الكيربية.

طالبا فى باقي المؤسسات ،  05ل جياز لكطلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 جيازا لمعمل المغات. 02

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج .8
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النبات  قسم –الارضي القاعة: الدور امكان    I221سكرتارية قسم النبات الزراعيأسم/ القاعة: مكتب 
محمد فيمي  -محمد عاطف -مصطفي عبد المقصود -منال احمد الشيوي -محمد سعيد -1الزراعي 

 احمد
 درجات الاستيفاء المؤشرات م مجالات التقييم

 غير مستوفي مستوفي
المساحة الأرضية 

 والسعة
  √ التدريس بالقاعة.كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة  1

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ كيربي(.مولد وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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محمد  -حمدي الخياط -محمود عكاشة -ا/ عمرو سميمان)معاوني اعضاء ىيئة التدريس أسم/ القاعة: 
 النبات الزراعيقسم  –الارضي(   مكان القاعة: الدور وجدي -محمود الشحات  -متولي

 درجات الاستيفاء المؤشرات م مجالات التقييم
 غير مستوفي مستوفي

المساحة الأرضية 
 والسعة

  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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النبات قسم  –الارضي (   مكان القاعة: الدور  سعيد الدسوقيأسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.د/ 

 الزراعي 
 درجات الاستيفاء المؤشرات م مجالات التقييم

 غير مستوفي مستوفي
المساحة الأرضية 

 والسعة
  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ الحرارة  .ملائمة درجة  7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  الطوارئ.وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج  13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 النبات الزراعي قسم  –الارضي مكان القاعة: الدور  I224(  يد صالح/ س) أ بوفيوأسم/ القاعة: 
 درجات الاستيفاء المؤشرات م مجالات التقييم

 غير مستوفي مستوفي
المساحة الأرضية 

 والسعة
  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ عدد مخرجان )باب( عمي الاقليوجد  5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ التدريس بالقاعةتوافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة  11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ عامل خدمات لكل قاعة.وجود  17
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مكان القاعة: الدور  I225(   أ.د/ احمد نايل -محمد عبد العالأسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.د/ 

 النبات الزراعي قسم  –الارضي 
 درجات الاستيفاء المؤشرات م مجالات التقييم

 غير مستوفي مستوفي
المساحة الأرضية 

 والسعة
  √ المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة.كفاية  1

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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مكان القاعة: الدور  I226(   أ.د/ رانيا سعيد -فاتن حسنأسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.د/ 

 النبات الزراعي قسم  –الارضي 
 درجات الاستيفاء المؤشرات م مجالات التقييم

 غير مستوفي مستوفي
المساحة الأرضية 

 والسعة
  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ استخدام النوافذ.سيولة  2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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مبنى النبات الزراعى و -المكان:الدور الاول                 I214: أبحاث الميكروبيولوجى*/42معمل -
 الوراثة

 درجات الاستيفاء المؤشرات م مجالات التقييم
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 الاستيعابية

  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
توافر الأجيزة والمواد المعمميـة الخاصـة اللازمـة لإثبـات كـل التجـارب  3

 √ المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
 

 √  3أعداد الطلابتناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع  2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √ 5كفاية وحداثة الأجيزة  9

 √  بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية.المعمل مزود  12

  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13 الأمن والسلامـة

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12
 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1

في المرحمة الجامعية الأولي  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5بالكميات النظرية / 

في معمل الماكينات  0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6جيا التعميم والوسائط المتعددة / تكنولو في معمل  0م
 الكيربية.

طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 جيازا لمعمل المغات. 02

 ب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة. التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلا .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئريق: متطمبات مقاومة / وقاية من الح .7

 .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8
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المكان:الدور                   I215:معمل أ.د/ محمد فوزي عبد الحميد تجييز عينات */42معمل -
 مبنى النبات الزراعى و الوراثة-الاول

 درجات الاستيفاء المؤشرات م التقييممجالات 
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 الاستيعابية

  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
التجـارب توافر الأجيزة والمواد المعمميـة الخاصـة اللازمـة لإثبـات كـل  3

 √ المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
 

 √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √ 5كفاية وحداثة الأجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12

  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة
  √ 7الأمن والسلامةوجود متطمبات  13 الأمن والسلامـة

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12
 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1

في المرحمة الجامعية الأولي  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5بالكميات النظرية / 

في معمل الماكينات  0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  0م
 الكيربية.

طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل ب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ، طلا 2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 جيازا لمعمل المغات. 02

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  .2

 اشتا عرض/ طابعتا ليزر.أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / ش .5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8
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قسم  –الارضي (  مكان القاعة: الدور  محمد أحمد ماضي أسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.د/ 
 النبات الزراعي 

 درجات الاستيفاء المؤشرات م مجالات التقييم
 غير مستوفي مستوفي

المساحة الأرضية 
 والسعة

  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 والسلامـةالأمن 

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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مكان القاعة:  I128(   أ.د/ اليام فكري -/ ىبة سعيد الدسوقي أسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.د
 النبات الزراعي قسم  –الاول الدور 

 درجات الاستيفاء المؤشرات م مجالات التقييم
 غير مستوفي مستوفي

المساحة الأرضية 
 والسعة

  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  مخرجان )باب( عمي الاقليوجد عدد  5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ التدريس بالقاعةتوافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة  11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ عامل خدمات لكل قاعة.وجود  17
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عبير -شييرة–ولاء حمدان –ىاجر رزق  –د/ ايمان الطوخي  تدريس )معاوني اعضاء ىيئةالأسم/ القاعة: مكتب 
 النبات الزراعي قسم  –الارضي  (  مكان القاعة: الدور نورىان احمد–ايمان سعد -ميني

 درجات الاستيفاء المؤشرات م مجالات التقييم
 غير مستوفي مستوفي

المساحة الأرضية 
 والسعة

  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  الطوارئوجود علامات تحدد إتجاىات أبواب  6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

 √  توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

  √ خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. وجود 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 I129(  غادة مريم-فاطمة–ايمان السيد  –د/ ايمان الاكشر  تدريس )ىيئةالمعاوني اعضاء أسم/ القاعة: مكتب 
 النبات الزراعي قسم  –الاول مكان القاعة: الدور 
 درجات الاستيفاء المؤشرات م مجالات التقييم

 غير مستوفي مستوفي
المساحة الأرضية 

 والسعة
  √ بالقاعة.كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس  1

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5إضاءة مناسبةوجود  9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 مبنى النبات الزراعى و الوراثة -الاولالمكان:الدور     I115*/ أبحاث فسيولوجى : 36معمل -

 الاستيفاء درجات المؤشرات م مجالات التقييم
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 الاستيعابية

  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
توافر الأجيزة والمواد المعمميـة الخاصـة اللازمـة لإثبـات كـل التجـارب  3

 المناىج والمقررات الدراسية.المشار إلييا في 
√  

  √ 3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
التعميم تكنولوجيا 

 والوسائط المتعددة

  √ 5كفاية وحداثة الأجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12

 √  . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13 الأمن والسلامـة

  √ .8 مخرجين لكل معمل/مختبروجود  12
 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1

في المرحمة الجامعية الأولي  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5بالكميات النظرية / 

في معمل الماكينات  0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  0م
 الكيربية.

ا فى باقي المؤسسات ، طالب 05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 جيازا لمعمل المغات. 02

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1/ فني مختبر 1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8
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مبنى النبات -المكان:الدور الارضي / نسيم عبد العزيز                  معمل ابحاث ميكروبيولوجي  أ.د

 الزراعى و الوراثة
 درجات الاستيفاء المؤشرات م مجالات التقييم

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 الاستيعابية
  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
توافر الأجيزة والمواد المعمميـة الخاصـة اللازمـة لإثبـات كـل التجـارب  3

 √ المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
 

 √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √ 5كفاية وحداثة الأجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12

  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13 الأمن والسلامـة

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12
 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1

في المرحمة  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
الحاسب الآلي أو معمل المغات في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5الجامعية الأولي بالكميات النظرية / 

معمل المعدات والمحركات في  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  0م 1عمم النفس/ أوالإحصاء أو 
 في معمل الماكينات الكيربية. 0م 2الثقيمة / 

طالبا فى باقي  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 جيازا لمعمل المغات. 02المؤسسات ، 

 يات والنماذج/ أرفل / سبورة. ر/ دواليب حفظ الكيمياو التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاض .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 ئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.حريق / معدات إنذار صوتية وضو  مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8
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 مبنى النبات الزراعى و الوراثة -الثانىالمكان:الدور     I225*/معمل طلابي  )أ(: 37معمل -2

 درجات الاستيفاء المؤشرات م مجالات التقييم
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 الاستيعابية

  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
توافر الأجيزة والمواد المعمميـة الخاصـة اللازمـة لإثبـات كـل التجـارب  3

 √ المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
 

 √  3الحاسب الآلي مع أعداد الطلابتناسب عدد أجيزة  2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √ 5كفاية وحداثة الأجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12

  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13 الأمن والسلامـة

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12
 طالبا  52لممعامل: لا تزيد عنالطاقة الاستيعابية  .1

في المرحمة  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
الآلي أو معمل المغات  الحاسبفي معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5الجامعية الأولي بالكميات النظرية / 

في معمل المعدات والمحركات  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  0م 1عمم النفس/ أوالإحصاء أو 
 في معمل الماكينات الكيربية. 0م 2الثقيمة / 

طالبا فى باقي  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 جيازا لمعمل المغات. 02المؤسسات ، 

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمبات مقاومة / وقاية من الحريق: متط .7

 .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8
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النبات قسم  –الاول (  مكان القاعة: الدور  / حسني عبد الدايمأسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.د
 الزراعي 

 درجات الاستيفاء المؤشرات م التقييممجالات 
 غير مستوفي مستوفي

المساحة الأرضية 
 والسعة

  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

 √  متصمة بشبكة الانترنت. القاعة 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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النبات قسم  –الارضي (  مكان القاعة: الدور  / أميرة النبراويأسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.د

 الزراعي 
 درجات الاستيفاء المؤشرات م مجالات التقييم

 غير مستوفي مستوفي
المساحة الأرضية 

 والسعة
  √ بالقاعة.كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس  1

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5إضاءة مناسبةوجود  9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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(  مكان القاعة:  احمد عبد اليادي أ.د/  -/ ابراىيم الفقيأسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.د
 النبات الزراعي قسم  –الثالث الدور

 درجات الاستيفاء المؤشرات م مجالات التقييم
 غير مستوفي مستوفي

المساحة الأرضية 
 والسعة

  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  مخرجان )باب( عمي الاقليوجد عدد  5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ التدريس بالقاعةتوافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة  11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ عامل خدمات لكل قاعة.وجود  17
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 مكان القاعة: الدور  I212( / نوال عبد المنعم عيسيأسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.د
 النبات الزراعي قسم  –الثالث

 درجات الاستيفاء المؤشرات م مجالات التقييم
 غير مستوفي مستوفي

المساحة الأرضية 
 والسعة

  √ المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة.كفاية  1

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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نرمين عبد -حسنايو –اميرة اشرف  –د/ اسراء دشتر  تدريس )معاوني اعضاء ىيئةالأسم/ القاعة: مكتب 
 امراض النباتقسم  –االثاني (  مكان القاعة: الدور محمد اشرف -ىبة عبد الرحمن -الوىاب

 درجات الاستيفاء المؤشرات م مجالات التقييم
 غير مستوفي مستوفي

المساحة الأرضية 
 والسعة

  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1

 
 والابوابالنوافذ 

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 مبنى النبات الزراعى و الوراثة -الثانىالمكان:الدور     قاعة تدريس 

 درجات الاستيفاء المؤشرات م مجالات التقييم
 غير مستوفي مستوفي

والطاقة المساحة 
 الاستيعابية

  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
توافر الأجيزة والمواد المعمميـة الخاصـة اللازمـة لإثبـات كـل التجـارب  3

 √ المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
 

 √  3أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلابتناسب عدد  2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √ 5كفاية وحداثة الأجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12

 √  . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13 الأمن والسلامـة

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12
 طالبا  52لممعامل: لا تزيد عنالطاقة الاستيعابية  .1

في المرحمة  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
الحاسب الآلي أو معمل المغات في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5النظرية /  الجامعية الأولي بالكميات

في معمل المعدات والمحركات  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  0م 1عمم النفس/ أوالإحصاء أو 
 في معمل الماكينات الكيربية. 0م 2الثقيمة / 

طالبا فى باقي  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 ات.جيازا لمعمل المغ 02المؤسسات ، 

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8
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 النباتقسم  –الارضيالمكان: الدور         ) حريمي(دورة مياه 

 مستويات التقدير المؤشرات م مجالات التقييم
 غير مستولٍ  مستولٍ 

 
 الإتاحة 

  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 0

المواصفات الإنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 0ملائمة لمتيوية  3
  √ كفاية الإضاءة. 2
  √ سيولة فتح الشبابيك. 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل الأيدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ الأرضيات من بلاط غير أممس.  8
  √ وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

  √ توافر مصدر مياه نقية. 12 
  √ سلامة شبكة الصرل الصحي.   11 

2مساحة ملاءمة لكل مستخدم  10 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 الاحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13
6ملاءمة الأبواب.  12

 √  
 √  وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

  √ توافر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 
  √ النظافة   17 الأمن والسلامة

  √ . 7الحريقتوافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من  18
 طالباً أو طالبة.  22عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 % من مساحة الأرضيات.15 -12التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .0

 أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم.  0م 0.0المساحة الأرضية : لا تقل عن  .2

مرحاض إفرنجي/ الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة عمي الحائط، ولا دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة:  .5
لى  122 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76يقل ارتفاعيا عن  سم( لمساندة المستخدم عمى الحركة من وا 

 المرحاض.

 سم. 92الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / لا يقل عرض الباب عن  .6
 معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. مطافئ حريق / .7
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 النباتقسم  –الارضيالمكان: الدور      ) رجالي(دورة مياه 

 مستويات التقدير المؤشرات م مجالات التقييم
 غير مستولٍ  مستولٍ 

 
 الإتاحة 

  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات.وجود دورات  0

المواصفات الإنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 0ملائمة لمتيوية  3
  √ كفاية الإضاءة. 2
  √ سيولة فتح الشبابيك. 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل الأيدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ الأرضيات من بلاط غير أممس.  8
  √ من النفايات بشكل صحي. وجود وسائل لمتخمأ 9

  √ توافر مصدر مياه نقية. 12 
  √ سلامة شبكة الصرل الصحي.   11 

2مساحة ملاءمة لكل مستخدم  10 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 الاحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13
6ملاءمة الأبواب.  12

 √  
 √  وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

 √  توافر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 
  √ النظافة   17 الأمن والسلامة

  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18
 طالباً أو طالبة.  22عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 % من مساحة الأرضيات.15 -12التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .0

 أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم.  0م 0.0المساحة الأرضية : لا تقل عن  .2

واض، وأدوات التحكم مثبتة عمي الحائط، ولا يقل دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأح .5
لى المرحاض. 122 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76ارتفاعيا عن   سم( لمساندة المستخدم عمى الحركة من وا 

 سم. 92الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / لا يقل عرض الباب عن  .6
 وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية .7
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 النبات الزراعي قسم –الاولالمكان: الدور            ) حريمي(دورة مياه

 مستويات التقدير المؤشرات م مجالات التقييم
 غير مستولٍ  مستولٍ 

 
 الإتاحة 

  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ بالطمبة وأخري لمطالبات.وجود دورات مياه خاصة  0

المواصفات الإنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 0ملائمة لمتيوية  3
  √ كفاية الإضاءة. 2
  √ سيولة فتح الشبابيك. 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل الأيدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ الأرضيات من بلاط غير أممس.  8
  √ النفايات بشكل صحي.وجود وسائل لمتخمأ من  9

  √ توافر مصدر مياه نقية. 12 
  √ سلامة شبكة الصرل الصحي.   11 

2مساحة ملاءمة لكل مستخدم  10 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 الاحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13
6ملاءمة الأبواب.  12

 √  
 √  وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

 √  توافر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 
  √ النظافة   17 الأمن والسلامة

  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18
 طالباً أو طالبة.  22عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 % من مساحة الأرضيات.15 -12التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .0

 أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم.  0م 0.0المساحة الأرضية : لا تقل عن  .2

واض، وأدوات التحكم مثبتة عمي الحائط، ولا يقل دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأح .5
لى المرحاض. 122 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76ارتفاعيا عن   سم( لمساندة المستخدم عمى الحركة من وا 

 سم. 92الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / لا يقل عرض الباب عن  .6
 وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية .7
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 النبات الزراعي قسم –الاولالمكان: الدور          ) رجالي(دورة مياه  

 مستويات التقدير المؤشرات م مجالات التقييم
 غير مستولٍ  مستولٍ 

 
 الإتاحة 

  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات.وجود دورات مياه  0

المواصفات الإنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 0ملائمة لمتيوية  3
  √ كفاية الإضاءة. 2
  √ سيولة فتح الشبابيك. 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل الأيدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ الأرضيات من بلاط غير أممس.  8
  √ النفايات بشكل صحي.وجود وسائل لمتخمأ من  9

  √ توافر مصدر مياه نقية. 12 
  √ سلامة شبكة الصرل الصحي.   11 

2مساحة ملاءمة لكل مستخدم  10 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 الاحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13
6ملاءمة الأبواب.  12

 √  
 √  وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

 √  توافر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 
  √ النظافة   17 الأمن والسلامة

  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18
 طالباً أو طالبة.  22عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 % من مساحة الأرضيات.15 -12التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .0

 أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم.  0م 0.0المساحة الأرضية : لا تقل عن  .2

الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة عمي الحائط، ولا يقل دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/  .5
لى المرحاض. 122 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76ارتفاعيا عن   سم( لمساندة المستخدم عمى الحركة من وا 

 سم. 92الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / لا يقل عرض الباب عن  .6
 وتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.مطافئ حريق / معدات إنذار ص .7

 

 



          

 

كلية الزراعة بمش تهر  32/5/3142بتاريخ  451كلية معتمده كرار   وحدة ضمان الجودة                                جامعة بنها    

                               
 

148 
 

NORMS 0202   م 

 

 

 النبات الزراعي قسم –الثانيالمكان: الدور           ) حريمي(دورة مياه 

 مستويات التقدير المؤشرات م مجالات التقييم
 غير مستولٍ  مستولٍ 

 
 الإتاحة 

  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. وجود دورات مياه 0

المواصفات الإنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 0ملائمة لمتيوية  3
  √ كفاية الإضاءة. 2
  √ سيولة فتح الشبابيك. 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل الأيدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ الأرضيات من بلاط غير أممس.  8
  √ النفايات بشكل صحي.وجود وسائل لمتخمأ من  9

  √ توافر مصدر مياه نقية. 12 
  √ سلامة شبكة الصرل الصحي.   11 

2مساحة ملاءمة لكل مستخدم  10 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 الاحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13
6ملاءمة الأبواب.  12

 √  
 √  وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

 √  توافر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 
  √ النظافة   17 الأمن والسلامة

  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18
 طالباً أو طالبة.  22عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 % من مساحة الأرضيات.15 -12التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .0

 أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم.  0م 0.0المساحة الأرضية : لا تقل عن  .2

واض، وأدوات التحكم مثبتة عمي الحائط، ولا يقل دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأح .5
لى المرحاض. 122 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76ارتفاعيا عن   سم( لمساندة المستخدم عمى الحركة من وا 

 سم. 92الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / لا يقل عرض الباب عن  .6
 وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية .7
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 النبات الزراعي قسم –الثانيالمكان: الدور           ) رجالي(دورة مياه 

 مستويات التقدير المؤشرات م مجالات التقييم
 غير مستولٍ  مستولٍ 

 
 الإتاحة 

  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ بالطمبة وأخري لمطالبات. وجود دورات مياه خاصة 0

المواصفات الإنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 0ملائمة لمتيوية  3
  √ كفاية الإضاءة. 2
  √ سيولة فتح الشبابيك. 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل الأيدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ الأرضيات من بلاط غير أممس.  8
  √ النفايات بشكل صحي.وجود وسائل لمتخمأ من  9

  √ توافر مصدر مياه نقية. 12 
  √ سلامة شبكة الصرل الصحي.   11 

2مساحة ملاءمة لكل مستخدم  10 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 الاحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13
6ملاءمة الأبواب.  12

 √  
 √  وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

  √ توافر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 
  √ النظافة   17 الأمن والسلامة

  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18
 طالباً أو طالبة.  22عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 % من مساحة الأرضيات.15 -12التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .0

 أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم.  0م 0.0المساحة الأرضية : لا تقل عن  .2

واض، وأدوات التحكم مثبتة عمي الحائط، ولا يقل دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأح .5
لى المرحاض. 122 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76ارتفاعيا عن   سم( لمساندة المستخدم عمى الحركة من وا 

 سم. 92الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / لا يقل عرض الباب عن  .6
 وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية .7
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 النبات الزراعي قسم –الثالثالمكان: الدور            ) حريمي( دورة مياه 

 مستويات التقدير المؤشرات م مجالات التقييم
 غير مستولٍ  مستولٍ 

 
 الإتاحة 

  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات.وجود دورات مياه  0

المواصفات الإنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 0ملائمة لمتيوية  3
  √ كفاية الإضاءة. 2
  √ سيولة فتح الشبابيك. 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل الأيدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ الأرضيات من بلاط غير أممس.  8
  √ النفايات بشكل صحي.وجود وسائل لمتخمأ من  9

  √ توافر مصدر مياه نقية. 12 
  √ سلامة شبكة الصرل الصحي.   11 

2مساحة ملاءمة لكل مستخدم  10 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 الاحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13
6ملاءمة الأبواب.  12

 √  
 √  وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

 √  توافر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 
  √ النظافة   17 الأمن والسلامة

  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18
 طالباً أو طالبة.  22عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 % من مساحة الأرضيات.15 -12التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .0

 أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم.  0م 0.0المساحة الأرضية : لا تقل عن  .2

واض، وأدوات التحكم مثبتة عمي الحائط، ولا يقل دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأح .5
لى المرحاض. 122 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76ارتفاعيا عن   سم( لمساندة المستخدم عمى الحركة من وا 

 سم. 92الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / لا يقل عرض الباب عن  .6
 وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية .7
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 النبات الزراعي قسم –الثالثالمكان: الدور        )رجالي(دورة مياه    

 مستويات التقدير المؤشرات م مجالات التقييم
 غير مستولٍ  مستولٍ 

 
 الإتاحة 

  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات.وجود دورات مياه  0

المواصفات الإنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 0ملائمة لمتيوية  3
  √ كفاية الإضاءة. 2
  √ سيولة فتح الشبابيك. 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل الأيدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ الأرضيات من بلاط غير أممس.  8
  √ النفايات بشكل صحي.وجود وسائل لمتخمأ من  9

  √ توافر مصدر مياه نقية. 12 
  √ سلامة شبكة الصرل الصحي.   11 

2مساحة ملاءمة لكل مستخدم  10 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 الاحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13
6ملاءمة الأبواب.  12

 √  
 √  وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

 √  توافر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 
  √ النظافة   17 الأمن والسلامة

  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18
 طالباً أو طالبة.  22عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 % من مساحة الأرضيات.15 -12التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .0

 أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم.  0م 0.0المساحة الأرضية : لا تقل عن  .2

واض، وأدوات التحكم مثبتة عمي الحائط، ولا يقل دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأح .5
لى المرحاض. 122 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76ارتفاعيا عن   سم( لمساندة المستخدم عمى الحركة من وا 

 سم. 92الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / لا يقل عرض الباب عن  .6
 وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية .7
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 مبنى النبات الزراعى و الوراثة -الثانىدراسات عميا(     المكان:الدور معمل تمقيح ) 

 درجات الاستيفاء المؤشرات م مجالات التقييم
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 الاستيعابية

  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
توافر الأجيزة والمواد المعمميـة الخاصـة اللازمـة لإثبـات كـل التجـارب  3

 √ المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
 

 √  3أعداد الطلابتناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع  2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √ 5كفاية وحداثة الأجيزة  9

 √  بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية.المعمل مزود  12

  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13 الأمن والسلامـة

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12
 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1

في المرحمة الجامعية الأولي  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5بالكميات النظرية / 

في معمل الماكينات  0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  0م
 الكيربية.

طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 جيازا لمعمل المغات. 02

 ي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة. التأثيث: بنشات/ كراس .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمن الحريق: متطمبات مقاومة / وقاية  .7

 .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8
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 مبنى النبات الزراعى و الوراثة -الثانىمعمل وراثة  ) معمل بحثي (     المكان:الدور 

 درجات الاستيفاء المؤشرات م مجالات التقييم
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 الاستيعابية

  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
توافر الأجيزة والمواد المعمميـة الخاصـة اللازمـة لإثبـات كـل التجـارب  3

 √ الدراسية.المشار إلييا في المناىج والمقررات 
 

 √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 

 المتعددةوالوسائط 

  √ 5كفاية وحداثة الأجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12

 √  . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13 الأمن والسلامـة

  √ .8 معمل/مختبروجود مخرجين لكل  12
 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1

في المرحمة الجامعية الأولي  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
 1عمم النفس/ أو معمل المغات أوالإحصاء أو الحاسب الآلي في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5بالكميات النظرية / 

في معمل الماكينات  0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  0م
 الكيربية.

ؤسسات ، طالبا فى باقي الم 05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 جيازا لمعمل المغات. 02

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 0/  مساعد فني 1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8
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 النبات الزراعى و الوراثةمبنى  -الثالثمعمل وراثة  ) معمل ابحاث الوراثة السيتولوجية (     المكان:الدور  -

 درجات الاستيفاء المؤشرات م مجالات التقييم
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 الاستيعابية

  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
الخاصـة اللازمـة لإثبـات كـل التجـارب  توافر الأجيزة والمواد المعمميـة 3

 √ المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
 

 √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √ 5كفاية وحداثة الأجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12

 √  . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13 الأمن والسلامـة

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12
 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1

في المرحمة الجامعية الأولي  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5بالكميات النظرية / 

في معمل الماكينات  0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  0م
 الكيربية.

طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل ب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ، طلا 2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 جيازا لمعمل المغات. 02

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  .2

 اشتا عرض/ طابعتا ليزر.أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / ش .5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8

 لايوجد اجيزة يستخدم كمكتب
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قسم  –الثالث مكان القاعة: الدور  I327( دنيا-/ ىاجر أسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ
 النبات الزراعي 

 درجات الاستيفاء المؤشرات م مجالات التقييم
 غير مستوفي مستوفي

المساحة الأرضية 
 والسعة

  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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مكان   I327( نفين عباس –/ اسماء منصور ) أ معاوني اعضاء ىيئة التدريسأسم/ القاعة: مكتب 
 النبات الزراعي قسم  –الثالث القاعة: الدور

 درجات الاستيفاء المؤشرات م التقييممجالات 
 غير مستوفي مستوفي

المساحة الأرضية 
 والسعة

  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

 √  متصمة بشبكة الانترنت. القاعة 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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مبنى النبات  -الثاني امراض النباتالمكان:الدور     I311معمل وراثة  ) معمل ابحاث البيوتكنولوجي  ( 

 الزراعى و الوراثة
 درجات الاستيفاء المؤشرات م مجالات التقييم

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 الاستيعابية
  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
توافر الأجيزة والمواد المعمميـة الخاصـة اللازمـة لإثبـات كـل التجـارب  3

 √ المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
 

 √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ عمل شبكة الصرل الصحي.كفاءة  5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √ 5كفاية وحداثة الأجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12

 √  . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13 الأمن والسلامـة

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12
 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1

في المرحمة الجامعية الأولي  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5بالكميات النظرية / 

في معمل الماكينات  0م 2معمل المعدات والمحركات الثقيمة / في  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  0م
 الكيربية.

طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 جيازا لمعمل المغات. 02

 يات والنماذج/ أرفل / سبورة. التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياو  .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 ئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.حريق / معدات إنذار صوتية وضو  مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8
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قسم  –الثالث مكان القاعة: الدور  I312( حسن الشريف)  عضو ىيئة التدريسأسم/ القاعة: مكتب 
 النبات الزراعي 

 درجات الاستيفاء المؤشرات م مجالات التقييم
 غير مستوفي مستوفي

الأرضية المساحة 
 والسعة

  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  مداخل ومخارج الطوارئ.وجود خرائط داخل القاعة توضح  13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 الوراثةقسم  –مكان القاعة: الدور الثالث       I313تدريسأسم/ القاعة: قاعة 
 درجات الاستيفاء المؤشرات م مجالات التقييم

 غير مستوفي مستوفي
المساحة الأرضية 

 والسعة
  √ .1كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب 1

  √ 0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 والابوابالنوافذ 

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5إضاءة مناسبةوجود  9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 12

  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 10

  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 12

 √  مداخل ومخارج الطوارئ. وجود خرائط داخل القاعة توضح 15

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 الاحتياجات الخاصة

  √ توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17

تخصـــأ أمـــاكن جمـــوس المعـــاق عمـــي أطـــرال الممـــرات والصـــفول وعمـــي  18
 الخدمات وأبواب الطوارئ.الأماكن المستوية وقرب 

√  

  √ 6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 02

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00

 / طالب. 0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية: 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة 6

 / جياز إنذار ضد الحريق(.
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المكان:الدور     21772مشروع وحدة سلامة الحيوان رقم   I314معمل وراثة  ) معمل طلابي  (  -
 ت الزراعى و الوراثةمبنى النبا -الثالث الوراثة

 درجات الاستيفاء المؤشرات م مجالات التقييم
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 الاستيعابية

  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
الخاصـة اللازمـة لإثبـات كـل التجـارب توافر الأجيزة والمواد المعمميـة  3

 √ المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
 

 √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √ 5كفاية وحداثة الأجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12

 √  . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13 الأمن والسلامـة

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12
 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1

في المرحمة الجامعية الأولي  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5بالكميات النظرية / 

في معمل الماكينات  0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  0م
 الكيربية.

طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل ب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ، طلا 2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 جيازا لمعمل المغات. 02

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  .2

 اشتا عرض/ طابعتا ليزر.أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / ش .5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8
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 النبات الزراعي قسم  –الثالث (مكان القاعة: الدور عادل انور)  ىيئة معاونة التدريسعضو أسم/ القاعة: مكتب 
 درجات الاستيفاء المؤشرات م مجالات التقييم

 غير مستوفي مستوفي
المساحة الأرضية 

 والسعة
  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17

في المرحمة الجامعية الأولي  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .1
 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5بالكميات النظرية / 

في معمل الماكينات  0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / في معمل  0م
 الكيربية.

طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل ب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ، طلا 2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .0
 جيازا لمعمل المغات. 02

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  .3

 اشتا عرض/ طابعتا ليزر.أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / ش .2

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .5

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .6

 .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .7
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 النبات الزراعي والوراثةقسم  –الثانيمكان القاعة: الدور           النبات الزراعيأسم/ القاعة: قاعة مجمس 
 درجات الاستيفاء المؤشرات م مجالات التقييم

 غير مستوفي مستوفي
المساحة الأرضية 

 والسعة
  √ .1كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب 1

  √ 0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 12

  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 10

  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 12

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 الاحتياجات الخاصة

  √ الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصـــأ أمـــاكن جمـــوس المعـــاق عمـــي أطـــرال الممـــرات والصـــفول وعمـــي  18
 الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

√  

  √ 6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 02

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00

في المرحمة الجامعية الأولي بالكميات  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .1
تكنولوجيا في معمل  0م 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5النظرية / 

 في معمل الماكينات الكيربية. 0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6التعميم والوسائط المتعددة / 
جيازا  02طالبا فى باقي المؤسسات ،  05ل جياز لكطلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .0

 لمعمل المغات.
 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  .3
 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .2
 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئومة / وقاية من الحريق: متطمبات مقا .5
 .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .6
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 النبات الزراعي والوراثةقسم  –الثانيمكان القاعة: الدور          مكتب امراض النباتأسم/ القاعة: 
 الاستيفاءدرجات  المؤشرات م مجالات التقييم

 غير مستوفي مستوفي
المساحة الأرضية 

 والسعة
  √ .1كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب 1

  √ 0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 12

  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 10

  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 12

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كيربي(.لمكيرباء )وجود مصدردائم  16

تجييزات  ذوي 
 الاحتياجات الخاصة

  √ توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17

تخصـــأ أمـــاكن جمـــوس المعـــاق عمـــي أطـــرال الممـــرات والصـــفول وعمـــي  18
 الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

√  

  √ 6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 02

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00

 / طالب. 0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية: 1
 مجموع طلاب الكمية.% من  22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
فئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جياز . متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطا6

 إنذار ضد الحريق(.
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 النبات الزراعي قسم  –الثاني(مكان القاعة: الدور  أ.د/ رضا زويل )  عضو ىيئة التدريسأسم/ القاعة: مكتب 
 درجات الاستيفاء المؤشرات م مجالات التقييم

 غير مستوفي مستوفي
الأرضية  المساحة

 والسعة
  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  مداخل ومخارج الطوارئ.وجود خرائط داخل القاعة توضح  13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17

 / طالب. 0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية: 
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جياز 6

 إنذار ضد الحريق(.
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 النبات الزراعي قسم  –الثاني(مكان القاعة: الدور  أ.د/ راشد زغمول )  عضو ىيئة التدريسأسم/ القاعة: مكتب 
 درجات الاستيفاء المؤشرات م التقييممجالات 

 غير مستوفي مستوفي
المساحة الأرضية 

 والسعة
  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

 √  متصمة بشبكة الانترنت. القاعة 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17

 / طالب. 0م 1,5 - 1.0المساحة الأرضية:  1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12النوافذ  . توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة5
. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جياز 6

 إنذار ضد الحريق(.
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قسم  –الثاني(مكان القاعة: الدور  أ.د/ جمال عاشور احمد )  عضو ىيئة التدريسأسم/ القاعة: مكتب 
 النبات الزراعي 

 درجات الاستيفاء المؤشرات م مجالات التقييم
 غير مستوفي مستوفي

المساحة الأرضية 
 والسعة

  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ استخدام النوافذ.سيولة  2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17

 / طالب. 0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية: 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جياز 6

 إنذار ضد الحريق(.
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النبات قسم  –الثاني(مكان القاعة: الدور أ.د/ حامد السيد أبوعمي)  عضو ىيئة التدريسأسم/ القاعة: مكتب 
 الزراعي 

 درجات الاستيفاء المؤشرات م مجالات التقييم
 غير مستوفي مستوفي

المساحة الأرضية 
 والسعة

  √ بالقاعة.كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس  1

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5إضاءة مناسبةوجود  9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17

 / طالب. 0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية: 
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
در لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جياز . متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مص6

 إنذار ضد الحريق(.
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 النبات الزراعي قسم  –الثاني(مكان القاعة: الدور أ.د/ ىاني عبد الرحمن)  عضو ىيئة التدريسأسم/ القاعة: مكتب 
 درجات الاستيفاء المؤشرات م مجالات التقييم

 غير مستوفي مستوفي
المساحة الأرضية 

 والسعة
  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ الحرارة  .ملائمة درجة  7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  الطوارئ.وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج  13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17

 / طالب. 0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية: 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جياز 6

 إنذار ضد الحريق(.
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النبات قسم  –الثاني(مكان القاعة: الدور أ.د/ نيي محمد مختار)  عضو ىيئة التدريسأسم/ القاعة: مكتب 
 الزراعي 

 درجات الاستيفاء المؤشرات م التقييم مجالات
 غير مستوفي مستوفي

المساحة الأرضية 
 والسعة

  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17

 / طالب. 0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية: 
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12)مساحة النوافذ . توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: 5
. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جياز 6

 إنذار ضد الحريق(.
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 النبات الزراعي قسم  –الثانيالدور  (مكان القاعة:أ.د/ طو عبدة توفيق)  عضو ىيئة التدريسأسم/ القاعة: مكتب 
 درجات الاستيفاء المؤشرات م مجالات التقييم

 غير مستوفي مستوفي
المساحة الأرضية 

 والسعة
  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ لعضو ىيئة التدريس بالقاعة توافر جياز كمبيوتر 11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17

 / طالب. 0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية: 
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ . 5
. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جياز 6

 إنذار ضد الحريق(.
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النبات قسم  –الثالث(مكان القاعة: الدور أ.د/ محمد حامد اليباق)  عضو ىيئة التدريسأسم/ القاعة: مكتب 
 الزراعي 

 درجات الاستيفاء المؤشرات م مجالات التقييم
 غير مستوفي مستوفي

المساحة الأرضية 
 والسعة

  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17

 / طالب. 0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية: 
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
دة / جياز . متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جي6

 إنذار ضد الحريق(.
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 النبات الزراعي قسم  –الثالث(مكان القاعة: الدور أ.د/ عبدة ميدي)  عضو ىيئة التدريسأسم/ القاعة: مكتب 
 درجات الاستيفاء المؤشرات م مجالات التقييم

 غير مستوفي مستوفي
المساحة الأرضية 

 والسعة
  √ ىيئة التدريس بالقاعة. كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء 1

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ كيربي(. مولدوجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17

 / طالب. 0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية: 
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جياز . متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ 6

 إنذار ضد الحريق(.
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(مكان القاعة: غادة عاطف -ياسمين -نعيمة جمعة -أ.د/ ىبو عميوة)  عضو ىيئة التدريسأسم/ القاعة: مكتب 
 النبات الزراعي قسم  –الثالثالدور 

 درجات الاستيفاء المؤشرات م مجالات التقييم
 غير مستوفي مستوفي

المساحة الأرضية 
 والسعة

  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ توافر جياز كمبيوتر لعضو ىيئة التدريس بالقاعة 11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. وجود خرائط داخل 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17

 / طالب. 0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية: 
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جياز 6

 إنذار ضد الحريق(.
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(مكان خالد السيد عمي -رؤف نجيب -أ.د/ محمد ىارون)  عضو ىيئة التدريسأسم/ القاعة: مكتب 

 النبات الزراعي قسم  -النباتامراض –الثالثالقاعة: الدور 
 درجات الاستيفاء المؤشرات م مجالات التقييم

 غير مستوفي مستوفي
المساحة الأرضية 

 والسعة
  √ كفاية المساحة الأرضية لأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالقاعة. 1

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر منضدة وكرسي لعضو ىيئة التدريس.  12

  √ ىيئة التدريس بالقاعةتوافر جياز كمبيوتر لعضو  11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17

 / طالب. 0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية: 
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ . توفير 5
. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جياز 6

 إنذار ضد الحريق(.
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النبات الزراعي قسم  –الثالثمكان القاعة: الدور     I211قاعة مجمس القسم امراض النباتأسم/ القاعة: 
 والوراثة

 درجات الاستيفاء المؤشرات م مجالات التقييم
 غير مستوفي مستوفي

المساحة الأرضية 
 والسعة

  √ .1كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب 1

  √ 0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 12

  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 10

  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 12

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 الاحتياجات الخاصة

  √ الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصـــأ أمـــاكن جمـــوس المعـــاق عمـــي أطـــرال الممـــرات والصـــفول وعمـــي  18
 الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

√  

  √ 6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 02

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00

 / طالب. 0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية: 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 لمخارج. تفتحان -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جياز 6

 الحريق(. إنذار ضد
 

 



          

 

كلية الزراعة بمش تهر  32/5/3142بتاريخ  451كلية معتمده كرار   وحدة ضمان الجودة                                جامعة بنها    

                               
 

176 
 

NORMS 0202   م 

 

 (مكان القاعو: الدور الثاني بمبنى البرامج الجديدة1رقم القاعو: قاعة تدريس )
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .1كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب 1 المساحة الأرضية والسعة
  √ 2كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سيولة استخدام النوافذ. 4
 √  3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5
 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ .4ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √ .4توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 12
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13
  √ (.Wifiالقاعة متصمة بشبكة الانترنت ) 14
 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي الاحتياجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17
تخصص أماكن جموس المعاق عمي أطـراف الممـرات والصـفوف وعمـي الأمـاكن المسـتوية  18

 وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √ 6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ القاعة.نظافة  22

 العمالة

 
 √  وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

 / طالب. 0م 1,5 - 1.0المساحة الأرضية: . 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء 6

 دة / جياز إنذار ضد الحريق(.بحالة جي
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 (مكان القاعو: الدور الثاني بمبنى البرامج الجديدة2رقم القاعو: قاعة تدريس )
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .1كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب 1 المساحة الأرضية والسعة
  √ 2كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سيولة استخدام النوافذ. 4
 √  3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5
 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ .4ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √ .4توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 12
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13
  √ (.Wifiالقاعة متصمة بشبكة الانترنت ) 14
 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 الاحتياجات الخاصة

  √ توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17
تخصص أماكن جمـوس المعـاق عمـي أطـراف الممـرات والصـفوف وعمـي الأمـاكن  18

 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √ 6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ القاعة.نظافة  22

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

 / طالب. 0م 1,5 - 1.0المساحة الأرضية: . 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
دة / جياز . متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جي6

 إنذار ضد الحريق(.
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 (مكان القاعو: الدور الثاني بمبنى البرامج الجديدة3رقم القاعو: قاعة تدريس )

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ .1كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب 1 المساحة الأرضية والسعة

  √ 2كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سيولة استخدام النوافذ. 4
 √  3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5
 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ .4ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √ .4توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 12
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13
  √ (.Wifiالقاعة متصمة بشبكة الانترنت ) 14
 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي الاحتياجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17
تخصص أماكن جموس المعاق عمي أطـراف الممـرات والصـفوف وعمـي الأمـاكن المسـتوية  18

 وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √ 6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ القاعة.نظافة  22

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

 / طالب. 0م 1,5 - 1.0المساحة الأرضية: . 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
دة . متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جي6

 / جياز إنذار ضد الحريق(.
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 الجديدة (مكان القاعو: الدور الأول بمبنى البرامج1رقم القاعو: قاعة تدريس )

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ .1كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب 1 المساحة الأرضية والسعة

  √ 2كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سيولة استخدام النوافذ. 4
 √  3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5
  √ وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ .4ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √ .4توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 12
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13
  √ (.Wifiالقاعة متصمة بشبكة الانترنت ) 14
 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي الاحتياجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17
تخصص أماكن جموس المعاق عمي أطـراف الممـرات والصـفوف وعمـي الأمـاكن المسـتوية  18

 وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √ 6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ القاعة.نظافة  22

 العمالة

 
 √  وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

 / طالب. 0م 1,5 - 1.0المساحة الأرضية: . 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
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. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم 6
 دة / جياز إنذار ضد الحريق(.للإطفاء بحالة جي

 
 

 (مكان القاعو: الدور الأول بمبنى البرامج الجديدة2رقم القاعو: قاعة تدريس )

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ .1كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب 1 المساحة الأرضية والسعة

  √ 2كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  2

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سيولة استخدام النوافذ. 4
 √  3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5
 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ .4ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √ .4توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 12
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 12
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13
  √ (.Wifiالقاعة متصمة بشبكة الانترنت ) 14
 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي الاحتياجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17
تخصص أماكن جموس المعاق عمي أطـراف الممـرات والصـفوف وعمـي الأمـاكن المسـتوية  18

 وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √ 6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ القاعة.نظافة  22

 العمالة

 
 √  وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

 / طالب. 0م 1,5 - 1.0المساحة الأرضية: . 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
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  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / 6

 دة / جياز إنذار ضد الحريق(.خراطيم للإطفاء بحالة جي
 (: دورات المياه5نموذج )

 البرامج الجديدةمبنى  –الأولالمكان: الدور               ليس ليا كود: 1دورة مياه رجالي 
 مستويات التقدير المؤشرات م مجالات التقييم

 غير مستوفٍ  مستوفٍ 
 

 الإتاحة 
  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. وجود دورات 2

المواصفات الإنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 2ملائمة لمتيوية  3
  √ كفاية الإضاءة. 4
  √ سيولة فتح الشبابيك. 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل الأيدي  6
 √  توافر مرايا.  7
  √ الأرضيات من بلاط غير أممس.  8
 √  لمتخمص من النفايات بشكل صحي.وجود وسائل  9

  √ توافر مصدر مياه نقية. 12 
  √ سلامة شبكة الصرف الصحي.   11 

4مساحة ملاءمة لكل مستخدم  12 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 الاحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13

6ملاءمة الأبواب.  14
 √  

وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي  15
 الحركة. 

 √ 

  √ توافر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 
  √ النظافة   17 الأمن والسلامة

ــــة مــــن  18 ــــات مكافحــــة/ وقاي تــــوافر مصــــدر قريــــب مجيــــز بمتطمب
 . 7الحريق

√  

 طالباً أو طالبة.  22عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .8

 % من مساحة الأرضيات.15 -12التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .9

 أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .12

 لكل مستخدم.  0م 0.0المساحة الأرضية : لا تقل عن  .11

الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة عمي الحائط، ولا يقل دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/  .10
لى المرحاض. 122 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76ارتفاعيا عن   سم( لمساندة المستخدم عمى الحركة من وا 

 سم. 92الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / لا يقل عرض الباب عن  .13
 وتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.مطافئ حريق / معدات إنذار ص .12

 
 



          

 

كلية الزراعة بمش تهر  32/5/3142بتاريخ  451كلية معتمده كرار   وحدة ضمان الجودة                                جامعة بنها    

                               
 

180 
 

NORMS 0202   م 

 

 
 
 
 

 (: دورات المياه5نموذج )
 البرامج الجديدةمبنى  –الأولالمكان: الدور               ليس ليا كود: 2دورة مياه حريمي 

 مستويات التقدير المؤشرات م مجالات التقييم
 غير مستولٍ  مستولٍ 

 
 الإتاحة 

  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 0

المواصفات الإنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 0ملائمة لمتيوية  3
  √ كفاية الإضاءة. 2
  √ سيولة فتح الشبابيك. 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل الأيدي  6
 √  توافر مرايا.  7
  √ الأرضيات من بلاط غير أممس.  8
  √ وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

  √ توافر مصدر مياه نقية. 12 
  √ سلامة شبكة الصرل الصحي.   11 

2مساحة ملاءمة لكل مستخدم  10 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 الاحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13

6ملاءمة الأبواب.  12
 √  

 √  وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15
  √ توافر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 

  √ النظافة   17 الأمن والسلامة
  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18

 طالباً أو طالبة.  22عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 % من مساحة الأرضيات.15 -12التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .0

 أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم.  0م 0.0المساحة الأرضية : لا تقل عن  .2

واض، وأدوات التحكم مثبتة عمي الحائط، ولا يقل دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأح .5
لى المرحاض. 122 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76ارتفاعيا عن   سم( لمساندة المستخدم عمى الحركة من وا 

 سم. 92الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / لا يقل عرض الباب عن  .6
 وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية .7
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 (: دورات المياه5نموذج )
 البرامج الجديدةمبنى  –الثانيالمكان: الدور               ليس ليا كود: 1دورة مياه رجالي 

 مستويات التقدير المؤشرات م مجالات التقييم
 غير مستولٍ  مستولٍ 

 
 الإتاحة 

  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 0

المواصفات الإنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 0ملائمة لمتيوية  3
  √ كفاية الإضاءة. 2
  √ سيولة فتح الشبابيك. 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل الأيدي  6
 √  توافر مرايا.  7
  √ الأرضيات من بلاط غير أممس.  8
  √ وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

  √ توافر مصدر مياه نقية. 12 
  √ سلامة شبكة الصرل الصحي.   11 

2مساحة ملاءمة لكل مستخدم  10 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 الاحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13

6ملاءمة الأبواب.  12
 √  

 √  وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15
  √ توافر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 

  √ النظافة   17 الأمن والسلامة
  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18

 طالباً أو طالبة.  22عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 % من مساحة الأرضيات.15 -12التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .0

 أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم.  0م 0.0المساحة الأرضية : لا تقل عن  .2

واض، وأدوات التحكم مثبتة عمي الحائط، ولا يقل دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأح .5
لى المرحاض. 122 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76ارتفاعيا عن   سم( لمساندة المستخدم عمى الحركة من وا 

 سم. 92الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / لا يقل عرض الباب عن  .6
 وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية .7
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 (: دورات المياه5نموذج )
 البرامج الجديدةمبنى  –الثانيالمكان: الدور               ليس ليا كود: 2دورة مياه حريمي 

 مستويات التقدير المؤشرات م مجالات التقييم
 غير مستولٍ  مستولٍ 

 
 الإتاحة 

  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 0

المواصفات الإنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 0ملائمة لمتيوية  3
  √ كفاية الإضاءة. 2
  √ سيولة فتح الشبابيك. 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل الأيدي  6
 √  توافر مرايا.  7
  √ الأرضيات من بلاط غير أممس.  8
  √ وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

  √ توافر مصدر مياه نقية. 12 
  √ سلامة شبكة الصرل الصحي.   11 

2مساحة ملاءمة لكل مستخدم  10 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 الاحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13

6ملاءمة الأبواب.  12
 √  

 √  وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15
  √ توافر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 

  √ النظافة   17 الأمن والسلامة
  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18

 طالباً أو طالبة.  22عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 % من مساحة الأرضيات.15 -12التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .0

 أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم.  0م 0.0المساحة الأرضية : لا تقل عن  .2

واض، وأدوات التحكم مثبتة عمي الحائط، ولا يقل دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأح .5
لى المرحاض. 122 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76ارتفاعيا عن   سم( لمساندة المستخدم عمى الحركة من وا 

 سم. 92الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / لا يقل عرض الباب عن  .6
 وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية .7
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 (1أسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.د/مدير البرامج( قاعة )
 مبنى البرامج الجديدة –مكان القاعة: الدور الثاني 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ .أعضاء ىيئة التدريس بالقاعةكفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 والسعةالمساحة الأرضية 

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ الحرارة  .ملائمة درجة  7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ . لعضو ىيئة التدريستوافر منضدة وكرسي  12

  √ جياز كمبيوترلعضو ىيئة التدريس بالقاعةتوافر  11

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  الطوارئ.وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج  13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ يزات ضد الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجي 15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 (2أسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.د/منسق البرامج( قاعة )
 مبنى البرامج الجديدة –مكان القاعة: الدور الثاني 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ .أعضاء ىيئة التدريس بالقاعةكفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ استخدام النوافذ.سيولة  2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ . لعضو ىيئة التدريستوافر منضدة وكرسي  12

  √ جياز كمبيوترلعضو ىيئة التدريس بالقاعةتوافر  11

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ يزات ضد الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجي 15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17

  / طالب. 0م 1,5 - 1.0المساحة الأرضية: . 
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة 6

 / جياز إنذار ضد الحريق(.
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 (3سكرتارية البرامج الجديدة     قاعة ) أسم/ القاعة: مكتب

 مبنى البرامج الجديدة –مكان القاعة: الدور الثاني 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .أعضاء ىيئة التدريس بالقاعةكفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ . لعضو ىيئة التدريستوافر منضدة وكرسي  12

  √ جياز كمبيوترلعضو ىيئة التدريس بالقاعةتوافر  11

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ يزات ضد الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجي 15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17

 / طالب. 0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية: 
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
دة / جياز إنذار ضد . متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جي6

 الحريق(.
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 (1أسم/ القاعة: قاعة اجتماعات مجمس البرامج الجديدة     قاعة )
 مبنى البرامج الجديدة –مكان القاعة: الدور الأول 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ .أعضاء ىيئة التدريس بالقاعةكفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل 5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ .ملائمة درجة الحرارة   7

  √ .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ . لعضو ىيئة التدريستوافر منضدة وكرسي  12

  √ جياز كمبيوترلعضو ىيئة التدريس بالقاعةتوافر  11

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √ يزات ضد الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجي 15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17

 
 / طالب. 0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية: 

 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
ء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جياز إنذار ضد . متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلا6

 الحريق(.
 
 



          

 

كلية الزراعة بمش تهر  32/5/3142بتاريخ  451كلية معتمده كرار   وحدة ضمان الجودة                                جامعة بنها    

                               
 

189 
 

NORMS 0202   م 

 

 
 

 ( لا يوجد كود عميو              مكان القاعو: الدور الاول بمبنى المحاصيل1رقم القاعو: مدرج )

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ .1كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب 1 المساحة الأرضية والسعة

  √  0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سيولة استخدام النوافذ. 2
  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل   5
 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √ . 2توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 12
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 10
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13
  √ (.Wifiالقاعة متصمة بشبكة الانترنت ) 12
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ وجود مصدردائم لمكيرباء )مولد كيربي(. 16

تجييزات  ذوي 
 الخاصةالاحتياجات 

  √ توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17
تخصــأ أمــاكن جمــوس المعــاق عمــي أطــرال الممــرات والصــفول وعمــي الأمــاكن  18

 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 02

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00

  / طالب. 0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية: 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
الة جيدة / جياز . متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بح6

 إنذار ضد الحريق(.
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 مكان القاعو: الدور الثانى بمبنى المحاصيل               K221( 2رقم القاعو: مدرج )

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ .1كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب 1 المساحة الأرضية والسعة

  √  0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سيولة استخدام النوافذ. 2
  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل   5
 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .2توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 12
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 10
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13
  √ (.Wifiالقاعة متصمة بشبكة الانترنت ) 12
 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي الاحتياجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17
تخصــأ أمــاكن جمـــوس المعــاق عمــي أطـــرال الممــرات والصــفول وعمـــي الأمــاكن المســتوية وقـــرب  18

 الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ القاعة.نظافة  02

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00

  / طالب. 0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية: 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
دة . متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جي6

 / جياز إنذار ضد الحريق(.
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 ( قاعات المحاضرات1نموذج )
 ( لا يوجد كود عميو                             مكان القاعو: الدور الثالث بمبنى المحاصيل3رقم القاعو: مدرج )

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ .1كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب 1 المساحة الأرضية والسعة

  √  0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سيولة استخدام النوافذ. 2
  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل   5
 √  أبواب الطوارئ وجود علامات تحدد إتجاىات 6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .2توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 12
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 10
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13
  √ (.Wifiالقاعة متصمة بشبكة الانترنت ) 12
 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي الاحتياجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17
تخصــأ أمــاكن جمـــوس المعــاق عمــي أطـــرال الممــرات والصــفول وعمـــي الأمــاكن المســتوية وقـــرب  18

 الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ القاعة.نظافة  02

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00

  / طالب. 0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية: 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
 دة / جياز إنذار ضد الحريق(.. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جي6
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 ( قاعات المحاضرات1نموذج )
لا يوجد عمييا الكود          مكان القاعو: الدور الاول بقسم  K129( 1: محاصيل ) 16اسم/ رقم القاعو

 المحاصيل
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .1كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب 1 المساحة الأرضية والسعة
  √  0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سيولة استخدام النوافذ. 2
 √  3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل   5
  √ أبواب الطوارئ وجود علامات تحدد إتجاىات 6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .2توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 12
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 10
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13
  √ (.Wifiالقاعة متصمة بشبكة الانترنت ) 12
 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي الاحتياجات 
 الخاصة

 √  توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17
تخصــأ أمــاكن جمـــوس المعــاق عمــي أطـــرال الممــرات والصــفول وعمـــي الأمــاكن المســتوية وقـــرب  18

 الخدمات وأبواب الطوارئ.
 √ 

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

   √ القاعة.نظافة  02

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00

  / طالب. 0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية: 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
 دة / جياز إنذار ضد الحريق(.. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جي6
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 ( قاعات المحاضرات1نموذج )
مكان القاعو: الدور الثانى بقسم         K228( 2)أ.د/ صلاح شفشق(: محاصيل ) 17اسم/ رقم القاعو 

 المحاصيل
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .1المساحة الأرضية لأعداد الطلاب كفاية 1 المساحة الأرضية والسعة
  √  0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سيولة استخدام النوافذ. 2
  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل   5
  √ الطوارئوجود علامات تحدد إتجاىات أبواب  6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .2توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 12
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 10
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13
  √ (.Wifiالقاعة متصمة بشبكة الانترنت ) 12
 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي الاحتياجات 
 الخاصة

 √  توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17
تخصــأ أمــاكن جمـــوس المعــاق عمــي أطـــرال الممــرات والصــفول وعمـــي الأمــاكن المســتوية وقـــرب  18

 الخدمات وأبواب الطوارئ.
 √ 

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

   √ القاعة.نظافة  02

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00

  / طالب. 0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية: 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
 دة / جياز إنذار ضد الحريق(.. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جي6
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 ( قاعات المحاضرات1نموذج )
قاعو جديدة            مكان القاعو: الدور الثانى بقسم        K226(  2اسم/ رقم القاعو: محاصيل )

 المحاصيل
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .1كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب 1 المساحة الأرضية والسعة
  √  0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سيولة استخدام النوافذ. 2
  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل   5
 √  أبواب الطوارئوجود علامات تحدد إتجاىات  6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .2توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 12
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 10
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13
  √ (.Wifiالقاعة متصمة بشبكة الانترنت ) 12
 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي الاحتياجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17
تخصــأ أمــاكن جمـــوس المعــاق عمــي أطـــرال الممــرات والصــفول وعمـــي الأمــاكن المســتوية وقـــرب  18

 الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ القاعة.نظافة  02

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00

  / طالب. 0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية: 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
 دة / جياز إنذار ضد الحريق(.. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جي6
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 ( قاعات المحاضرات1نموذج )
(   قاعة الاجتماعات و الدراسات العميا ليس ليا كود    مكان القاعو: الدور 2اسم/ رقم القاعو  : محاصيل )

 الثانى بقسم المحاصيل
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .1كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب 1 المساحة الأرضية والسعة
  √  0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سيولة استخدام النوافذ. 2
  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل   5
 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .2توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 12
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 10
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13
  √ (.Wifiالقاعة متصمة بشبكة الانترنت ) 12
 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي الاحتياجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17
تخصــأ أمــاكن جمـــوس المعــاق عمــي أطـــرال الممــرات والصــفول وعمـــي الأمــاكن المســتوية وقـــرب  18

 الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 02

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00

  / طالب. 0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية: 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
 بحالة جيدة / جياز إنذار ضد الحريق(.. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء 6
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 مكان القاعو: الدور الثالث قسم المحاصيل                   K312( 3: محاصيل )  18اسم/ رقم القاعو 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .1لأعداد الطلابكفاية المساحة الأرضية  1 المساحة الأرضية والسعة
  √  0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سيولة استخدام النوافذ. 2
 √  3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل   5
 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .2توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 12
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 10
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13
  √ (.Wifiالقاعة متصمة بشبكة الانترنت ) 12
 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي الاحتياجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17
تخصــأ أمــاكن جمـــوس المعــاق عمــي أطـــرال الممــرات والصــفول وعمـــي الأمــاكن المســتوية وقـــرب  18

 الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ القاعة.نظافة  02

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00

  / طالب. 0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية: 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
 جيدة / جياز إنذار ضد الحريق(.. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة 6
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 ( قاعات المحاضرات1نموذج )
 مكان القاعو: الدور الثالث قسم المحاصيل                   K311( 3: محاصيل )  18اسم/ رقم القاعو 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .1المساحة الأرضية لأعداد الطلابكفاية  1 المساحة الأرضية والسعة
  √  0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سيولة استخدام النوافذ. 2
 √  3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل   5
 √  الطوارئوجود علامات تحدد إتجاىات أبواب  6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .2توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 12
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 10
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13
  √ (.Wifiالقاعة متصمة بشبكة الانترنت ) 12
 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 الاحتياجات الخاصة

  √ توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17
تخصــأ أمــاكن جمــوس المعــاق عمــي أطــرال الممــرات والصــفول وعمــي الأمــاكن  18

 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ القاعة.نظافة  02

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00

  / طالب. 0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية: 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
دة / جياز . متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جي6

    إنذار ضد الحريق(.
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 مبنى قسم المحاصيل –المكان: الدور الاول               K127( / 1: محاصيل )28معمل 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 الاستيعابية
  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3

 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ عمل شبكة الصرل الصحي.كفاءة  5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة الأجيزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12

 √  . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13
  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1

في المرحمة الجامعية الأولي بالكميات  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
في معمل  0م 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5النظرية / 

 في معمل الماكينات الكيربية. 0م 2ل المعدات والمحركات الثقيمة / في معم 0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / 

جيازا  02طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 لمعمل المغات.

 والنماذج/ أرفل / سبورة.  التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 / وجود شبكة خراطيم مطاطية. حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8
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 (: المعامل2نموذج )

 مبنى قسم المحاصيل –المكان: الدور الاول               K128( / 1: محاصيل )27معمل 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 الاستيعابية

  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3

 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
√  

 √   3الحاسب الآلي مع أعداد الطلابتناسب عدد أجيزة  2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة الأجيزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12

  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13
  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 طالبا  52لممعامل: لا تزيد عنالطاقة الاستيعابية  .9

في المرحمة الجامعية الأولي بالكميات  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .12
في معمل  0م 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5النظرية / 

 في معمل الماكينات الكيربية. 0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / 

جيازا  02طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .11
 ات.لمعمل المغ

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  .10

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .13

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .12

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .15

  .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .16
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 (: المعامل2نموذج )
 مبنى قسم المحاصيل –لا يوجد عميو الكود        المكان: الدور الثالث   K328( / 3: محاصيل )29معمل 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 الاستيعابية
  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة  3

 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
√  

 √   3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة الأجيزة  9

  √ (Wifiالمعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية.) 12

  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة

 والسلامـةالأمن 
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13
  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1

في المرحمة الجامعية الأولي بالكميات  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
في معمل  0م 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5النظرية / 

 في معمل الماكينات الكيربية. 0م 2ل المعدات والمحركات الثقيمة / في معم 0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / 

جيازا  02طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 لمعمل المغات.

 والنماذج/ أرفل / سبورة.  التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 / وجود شبكة خراطيم مطاطية. حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8
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 (: المعامل2نموذج )

 مبنى قسم المحاصيل –المكان: الدور الثالث               K329( / 3: محاصيل )32معمل 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 الاستيعابية

  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3

 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
√  

 √   3الحاسب الآلي مع أعداد الطلابتناسب عدد أجيزة  2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة الأجيزة  9

  √ (Wifiالمعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية.) 12

  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13
  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 طالبا  52لممعامل: لا تزيد عن الطاقة الاستيعابية .1

في المرحمة الجامعية الأولي بالكميات  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
في معمل  0م 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5النظرية / 

 في معمل الماكينات الكيربية. 0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / 

جيازا  02طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 ات.لمعمل المغ

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8
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 (: دورات المياه5نموذج )
 مبنى قسم المحاصيل – الأولالمكان: الدور               K126: محاصيل  / 1دورة مياه حريمي

 مستويات التقدير المؤشرات م مجالات التقييم
 غير مستولٍ  مستولٍ 

 
 الإتاحة 

  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 0

المواصفات الإنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 0ملائمة لمتيوية  3
  √ كفاية الإضاءة. 2
  √ الشبابيك.سيولة فتح  5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل الأيدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ الأرضيات من بلاط غير أممس.  8
  √ وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

  √ توافر مصدر مياه نقية. 12 
  √ سلامة شبكة الصرل الصحي.   11 

2مساحة ملاءمة لكل مستخدم  10 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 الاحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13

6ملاءمة الأبواب.  12
 √  

 √  وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15
  √ توافر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 

  √ النظافة   17 الأمن والسلامة
  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18

 طالباً أو طالبة.  22عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .15

 % من مساحة الأرضيات.15 -12التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .16

 أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .17

 لكل مستخدم.  0م 0.0المساحة الأرضية : لا تقل عن  .18

سم /  137إلي  76دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة عمي الحائط، ولا يقل ارتفاعيا عن  .19
لى المرحاض. 122 -85يوجد سور )  سم( لمساندة المستخدم عمى الحركة من وا 

 سم. 92رج / لا يقل عرض الباب عن الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخا .02

  مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .01
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 (: دورات المياه5نموذج )
 مبنى قسم المحاصيل – الأولالمكان: الدور                K111: محاصيل  /2دورة مياه حريمي
 مستويات التقدير المؤشرات م مجالات التقييم

 غير مستولٍ  مستولٍ 
 

 الإتاحة 
  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 0

المواصفات الإنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 0ملائمة لمتيوية  3
  √ كفاية الإضاءة. 2
  √ سيولة فتح الشبابيك. 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل الأيدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ الأرضيات من بلاط غير أممس.  8
 √  وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

  √ توافر مصدر مياه نقية. 12 
  √ سلامة شبكة الصرل الصحي.   11 

2مساحة ملاءمة لكل مستخدم  10 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 الاحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13

6ملاءمة الأبواب.  12
 √  

 √  وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15
  √ توافر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 

  √ النظافة   17 الأمن والسلامة
  √ . 7مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريقتوافر  18

 طالباً أو طالبة.  22عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 % من مساحة الأرضيات.15 -12التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .0

 أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم.  0م 0.0المساحة الأرضية : لا تقل عن  .2

سم /  137إلي  76المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة عمي الحائط، ولا يقل ارتفاعيا عن دورات  .5
لى المرحاض. 122 -85يوجد سور )  سم( لمساندة المستخدم عمى الحركة من وا 

 سم. 92لا يقل عرض الباب عن الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج /  .6

  مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .7
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 (: دورات المياه5نموذج )

 مبنى قسم المحاصيل – الثانيالمكان: الدور    ليس ليا كود        : محاصيل  / 1دورة مياه حريمي
 مستويات التقدير المؤشرات م مجالات التقييم

 غير مستولٍ  مستولٍ 
 

 الإتاحة 
  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 0

المواصفات الإنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 0ملائمة لمتيوية  3
  √ كفاية الإضاءة. 2
  √ سيولة فتح الشبابيك. 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل الأيدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ الأرضيات من بلاط غير أممس.  8
 √  وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

  √ توافر مصدر مياه نقية. 12 
  √ سلامة شبكة الصرل الصحي.   11 

2مساحة ملاءمة لكل مستخدم  10 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 الاحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13

6ملاءمة الأبواب.  12
 √  

 √  وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15
  √ توافر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 

  √ النظافة   17 الأمن والسلامة
  √ . 7مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريقتوافر  18

 طالباً أو طالبة.  22عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 % من مساحة الأرضيات.15 -12التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .0

 أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم.  0م 0.0المساحة الأرضية : لا تقل عن  .2

 137إلي  76المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة عمي الحائط، ولا يقل ارتفاعيا عن دورات  .5
لى المرحاض. 122 -85سم / يوجد سور )  سم( لمساندة المستخدم عمى الحركة من وا 

 سم. 92لا يقل عرض الباب عن الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج /  .6

  مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .7
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 (: دورات المياه5نموذج )

 مبنى قسم المحاصيل – الثانيالمكان: الدور             ليس ليا كود: محاصيل  /2دورة مياه رجالي 
 مستويات التقدير المؤشرات م مجالات التقييم

 غير مستولٍ  مستولٍ 
 

 الإتاحة 
  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 0

المواصفات الإنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 0ملائمة لمتيوية  3
  √ كفاية الإضاءة. 2
  √ سيولة فتح الشبابيك. 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل الأيدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ الأرضيات من بلاط غير أممس.  8
  √ وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

  √ توافر مصدر مياه نقية. 12 
  √ سلامة شبكة الصرل الصحي.   11 

2مساحة ملاءمة لكل مستخدم  10 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 الاحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13

6ملاءمة الأبواب.  12
 √  

 √  وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15
  √ توافر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 

  √ النظافة   17 الأمن والسلامة
  √ . 7مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريقتوافر  18

 طالباً أو طالبة.  22عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 % من مساحة الأرضيات.15 -12التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .0

 أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم.  0م 0.0المساحة الأرضية : لا تقل عن  .2

سم /  137إلي  76المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة عمي الحائط، ولا يقل ارتفاعيا عن دورات  .5
لى المرحاض. 122 -85يوجد سور )  سم( لمساندة المستخدم عمى الحركة من وا 

 سم. 92لا يقل عرض الباب عن الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج /  .6

  مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .7
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 (: دورات المياه5نموذج )

 مبنى قسم المحاصيل – الثالثالمكان: الدور       ليس ليا كود     : محاصيل  / 1دورة مياه رجالي 
 مستويات التقدير المؤشرات م مجالات التقييم

 غير مستولٍ  مستولٍ 
 

 الإتاحة 
  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 0

المواصفات الإنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 0ملائمة لمتيوية  3
  √ كفاية الإضاءة. 2
  √ سيولة فتح الشبابيك. 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل الأيدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ الأرضيات من بلاط غير أممس.  8
 √  وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

  √ توافر مصدر مياه نقية. 12 
  √ سلامة شبكة الصرل الصحي.   11 

2مساحة ملاءمة لكل مستخدم  10 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 الاحتياجات الخاصة 

  √ .5وجود دورات مياه خاصة  13

6ملاءمة الأبواب.  12
 √  

 √  وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15
  √ توافر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 

  √ النظافة   17 الأمن والسلامة
  √ . 7مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريقتوافر  18

 طالباً أو طالبة.  22عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 % من مساحة الأرضيات.15 -12التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .0

 أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم.  0م 0.0المساحة الأرضية : لا تقل عن  .2

 137إلي  76المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة عمي الحائط، ولا يقل ارتفاعيا عن دورات  .5
لى المرحاض. 122 -85سم / يوجد سور )  سم( لمساندة المستخدم عمى الحركة من وا 

 سم. 92لا يقل عرض الباب عن الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج /  .6

  مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .7
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 (: دورات المياه5نموذج )
 مبنى قسم المحاصيل – الثالثالمكان: الدور            ليس ليا كود: محاصيل  /2دورة مياه رجالي 
 مستويات التقدير المؤشرات م مجالات التقييم

 غير مستولٍ  مستولٍ 
 

 الإتاحة 
  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 0

المواصفات الإنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 0ملائمة لمتيوية  3
  √ كفاية الإضاءة. 2
  √ سيولة فتح الشبابيك. 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل الأيدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ الأرضيات من بلاط غير أممس.  8
 √  وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

  √ توافر مصدر مياه نقية. 12 
  √ سلامة شبكة الصرل الصحي.   11 

2مساحة ملاءمة لكل مستخدم  10 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 الاحتياجات الخاصة 

  √ .5وجود دورات مياه خاصة  13

6ملاءمة الأبواب.  12
 √  

 √  وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15
  √ توافر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 

  √ النظافة   17 الأمن والسلامة
  √ . 7مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريقتوافر  18

 طالباً أو طالبة.  22عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 % من مساحة الأرضيات.15 -12التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .0

 أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم.  0م 0.0المساحة الأرضية : لا تقل عن  .2

سم /  137إلي  76المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة عمي الحائط، ولا يقل ارتفاعيا عن دورات  .5
لى المرحاض. 122 -85يوجد سور )  سم( لمساندة المستخدم عمى الحركة من وا 

 سم. 92لا يقل عرض الباب عن الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج /  .6

  مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .7
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 K 121أسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.د/ محمود الزعبلاوي البدوي(   

 قسم المحاصيل )مبنى قسم المحاصيل( –مكان القاعة: الدور الاول 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .أعضاء ىيئة التدريس بالقاعةكفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  الاقليوجد عدد مخرجان )باب( عمي   5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √  .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ . لعضو ىيئة التدريستوافر منضدة وكرسي  12

  √ لعضو ىيئة التدريس بالقاعة جياز كمبيوترتوافر  11

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √  يزات ضد الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجي 15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 K 122أسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.د/ محمد إسماعيل سموع(   

 قسم المحاصيل )مبنى قسم المحاصيل( –مكان القاعة: الدور الاول 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .أعضاء ىيئة التدريس بالقاعةكفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ . ملائمة درجة الحرارة  7

  √  .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ . لعضو ىيئة التدريستوافر منضدة وكرسي  12

  √ لعضو ىيئة التدريس بالقاعة جياز كمبيوترتوافر  11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √  يزات ضد الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجي 15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 K 123أسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.د/ جابر يحيي ىمام(   

 قسم المحاصيل )مبنى قسم المحاصيل( –مكان القاعة: الدور الاول 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .أعضاء ىيئة التدريس بالقاعةكفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √  .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ . لعضو ىيئة التدريستوافر منضدة وكرسي  12

  √ لعضو ىيئة التدريس بالقاعة جياز كمبيوترتوافر  11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √  القاعةيزات ضد الحرائق بالقرب من وجود تجي 15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 K 124أسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.د/ جابر عبدالمطيف ساري(   

 قسم المحاصيل )مبنى قسم المحاصيل( –مكان القاعة: الدور الاول 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .أعضاء ىيئة التدريس بالقاعةكفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

 √  الطوارئوجود علامات تحدد إتجاىات أبواب  6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √  .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ . لعضو ىيئة التدريستوافر منضدة وكرسي  12

  √ لعضو ىيئة التدريس بالقاعة جياز كمبيوترتوافر  11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √  يزات ضد الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجي 15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 K 125أسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس 

 قسم المحاصيل )مبنى قسم المحاصيل( –مكان القاعة: الدور الاول 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .أعضاء ىيئة التدريس بالقاعةكفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √  .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ . لعضو ىيئة التدريستوافر منضدة وكرسي  12

 √  لعضو ىيئة التدريس بالقاعة جياز كمبيوترتوافر  11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √  يزات ضد الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجي 15 والسلامـةالأمن 

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 أسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس )خاص بالييئة المعاونة(   ليس لا كود حالياً 

 قسم المحاصيل )مبنى قسم المحاصيل( –مكان القاعة: الدور الاول 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .أعضاء ىيئة التدريس بالقاعةكفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √  .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ . لعضو ىيئة التدريستوافر منضدة وكرسي  12

 √  لعضو ىيئة التدريس بالقاعة كمبيوترجياز توافر  11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √  يزات ضد الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجي 15 الأمن والسلامـة

  √ القاعة.نظافة  16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 د/أسماء محمد سميمان( ليس ليا كود –أسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) د/ أماني كامل اليباق 

 قسم المحاصيل )مبنى قسم المحاصيل( –مكان القاعة: الدور الاول 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .أعضاء ىيئة التدريس بالقاعةكفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

 √  الطوارئوجود علامات تحدد إتجاىات أبواب  6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √  .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ . لعضو ىيئة التدريستوافر منضدة وكرسي  12

 √  لعضو ىيئة التدريس بالقاعة جياز كمبيوترتوافر  11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √  يزات ضد الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجي 15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 K 222(   سيدىم أسعد سيدىمأسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.د/ 

 قسم المحاصيل )مبنى قسم المحاصيل( –مكان القاعة: الدور الثاني 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .التدريس بالقاعة أعضاء ىيئةكفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √  .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ . لعضو ىيئة التدريستوافر منضدة وكرسي  12

  √ لعضو ىيئة التدريس بالقاعة جياز كمبيوترتوافر  11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ كيربي(.مولد وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √  يزات ضد الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجي 15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 K 229د/محمد فاضل طمبو(    –أسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.د/ ىارون موسي النجار 

 قسم المحاصيل )مبنى قسم المحاصيل( –مكان القاعة: الدور الثاني 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .أعضاء ىيئة التدريس بالقاعةكفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √  .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ . لعضو ىيئة التدريستوافر منضدة وكرسي  12

  √ لعضو ىيئة التدريس بالقاعة جياز كمبيوترتوافر  11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √  القاعةيزات ضد الحرائق بالقرب من وجود تجي 15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 K 223(   رئيس قسم المحاصيلأسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.د/ 

 قسم المحاصيل )مبنى قسم المحاصيل( –مكان القاعة: الدور الثاني 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .أعضاء ىيئة التدريس بالقاعةكفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

 √  الطوارئوجود علامات تحدد إتجاىات أبواب  6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √  .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ . لعضو ىيئة التدريستوافر منضدة وكرسي  12

  √ لعضو ىيئة التدريس بالقاعة جياز كمبيوترتوافر  11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √  يزات ضد الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجي 15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 K 224أسم/ القاعة: سكرتارية قسم المحاصيل   

 قسم المحاصيل )مبنى قسم المحاصيل( –مكان القاعة: الدور الثاني 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .أعضاء ىيئة التدريس بالقاعةكفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √  .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ . لعضو ىيئة التدريستوافر منضدة وكرسي  12

  √ لعضو ىيئة التدريس بالقاعة جياز كمبيوترتوافر  11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √  يزات ضد الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجي 15 والسلامـةالأمن 

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 K 225أسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس )خاص بالييئة المعاونة وكانت سابقاً مكتبة القسم(    

 قسم المحاصيل )مبنى قسم المحاصيل( –مكان القاعة: الدور الثاني 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .أعضاء ىيئة التدريس بالقاعةكفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √  .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ . لعضو ىيئة التدريستوافر منضدة وكرسي  12

  √ لعضو ىيئة التدريس بالقاعة كمبيوترجياز توافر  11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √  يزات ضد الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجي 15 الأمن والسلامـة

  √ القاعة.نظافة  16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 K 322(   أ.د/ صديق عبد العزيز صديق –عدلي مرسي أسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.د/ 

 قسم المحاصيل )مبنى قسم المحاصيل( –مكان القاعة: الدور الثالث 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .أعضاء ىيئة التدريس بالقاعةكفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

 √  الطوارئوجود علامات تحدد إتجاىات أبواب  6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √  .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ . لعضو ىيئة التدريستوافر منضدة وكرسي  12

  √ لعضو ىيئة التدريس بالقاعة جياز كمبيوترتوافر  11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √  يزات ضد الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجي 15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 K 323(   أ.د/ محمد ىاني تاج الدين –سيف الدين عطاالله ىيئة تدريس ) أ.د/أسم/ القاعة: مكتب عضو 

 قسم المحاصيل )مبنى قسم المحاصيل( –مكان القاعة: الدور الثالث 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .ىيئة التدريس بالقاعة أعضاءكفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √  .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ . لعضو ىيئة التدريستوافر منضدة وكرسي  12

 √  لعضو ىيئة التدريس بالقاعة جياز كمبيوترتوافر  11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √  يزات ضد الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجي 15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 K 324أ.د/ أحمد عمي الحصري(    –أسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.د/ عمي عبدالمقصود الحصري 

 قسم المحاصيل )مبنى قسم المحاصيل( –مكان القاعة: الدور الثالث 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .أعضاء ىيئة التدريس بالقاعةكفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √  .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ . لعضو ىيئة التدريستوافر منضدة وكرسي  12

  √ لعضو ىيئة التدريس بالقاعة جياز كمبيوترتوافر  11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √  القاعةيزات ضد الحرائق بالقرب من وجود تجي 15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 K 325د/خالد عبدالواحد بيومي(    –أسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) د/أحمد سعد إبراىيم 
 قسم المحاصيل )مبنى قسم المحاصيل( –مكان القاعة: الدور الثالث 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ .أعضاء ىيئة التدريس بالقاعةكفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

 √  علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئوجود  6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √  .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ . لعضو ىيئة التدريستوافر منضدة وكرسي  12

  √ لعضو ىيئة التدريس بالقاعة جياز كمبيوترتوافر  11

 √  بشبكة الانترنت.القاعة متصمة  10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √  يزات ضد الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجي 15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 K 326(   صلاح عباس حسن علامأسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.د/ 

 قسم المحاصيل )مبنى قسم المحاصيل( –مكان القاعة: الدور الثالث 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .ىيئة التدريس بالقاعة أعضاءكفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √  .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ . لعضو ىيئة التدريستوافر منضدة وكرسي  12

 √  لعضو ىيئة التدريس بالقاعة جياز كمبيوترتوافر  11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √  يزات ضد الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجي 15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 K 327أسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.د/ناصر خميس الجيزاوي(   

 قسم المحاصيل )مبنى قسم المحاصيل( –مكان القاعة: الدور الثالث 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .أعضاء ىيئة التدريس بالقاعةكفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √  .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ . لعضو ىيئة التدريستوافر منضدة وكرسي  12

  √ لعضو ىيئة التدريس بالقاعة كمبيوترجياز توافر  11

 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √  يزات ضد الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجي 15 الأمن والسلامـة

  √ القاعة.نظافة  16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 ( قاعات المحاضرات1نموذج )
 مكان القاعو: الدور الاول بمبنى اليندسة الزراعية              E 121( 1رقم القاعو: مدرج )

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ .1كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب 1 والسعةالمساحة الأرضية 

  √  0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سيولة استخدام النوافذ. 2
  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل   5
 √  إتجاىات أبواب الطوارئوجود علامات تحدد  6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .2توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 12
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 10
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13
  √ (.Wifiالقاعة متصمة بشبكة الانترنت ) 12
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
 √  مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي الاحتياجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17
تخصــأ أمــاكن جمـــوس المعــاق عمــي أطـــرال الممــرات والصــفول وعمـــي الأمــاكن المســتوية وقـــرب  18

 الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ القاعة.نظافة  02

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00

  / طالب. 0م 1,5 - 1.0المساحة الأرضية: . 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
 دة / جياز إنذار ضد الحريق(.. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جي6
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 ( قاعات المحاضرات1نموذج )
 مكان القاعو: الدور الاول بمبنى اليندسة الزراعية              E 122( 2رقم القاعو: مدرج )

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ .1الأرضية لأعداد الطلابكفاية المساحة  1 المساحة الأرضية والسعة

  √  0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سيولة استخدام النوافذ. 2
  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل   5
 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .2توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 12
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 10
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13
  √ (.Wifiالقاعة متصمة بشبكة الانترنت ) 12
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
 √  مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي الاحتياجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17
تخصــأ أمــاكن جمـــوس المعــاق عمــي أطـــرال الممــرات والصــفول وعمـــي الأمــاكن المســتوية وقـــرب  18

 الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ القاعة.نظافة  02

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00

  / طالب. 0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية: 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
 دة / جياز إنذار ضد الحريق(.. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جي6
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 مكان القاعو: الدور الأول بمبنى اليندسة الزراعية          E 128 (1)رقم القاعو: قاعة تدريس 
 المؤشرات م مجالات التقييم -1

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .1كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب 1 المساحة الأرضية والسعة
  √  0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سيولة استخدام النوافذ. 2
 √  3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل   5
 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .2توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 12
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 10
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13
  √ (.Wifiالقاعة متصمة بشبكة الانترنت ) 12
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
 √  مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي الاحتياجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17
تخصــأ أمــاكن جمـــوس المعــاق عمــي أطـــرال الممــرات والصــفول وعمـــي الأمــاكن المســتوية وقـــرب  18

 الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ القاعة.نظافة  02

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00

  / طالب. 0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية: 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
 دة / جياز إنذار ضد الحريق(.. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جي6
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مكان القاعو: الدور الأول بمبنى اليندسة             E 129 (2)رقم القاعو: قاعة تدريس 

 الزراعية
 المؤشرات م مجالات التقييم -1

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .1الطلابكفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة
  √  0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سيولة استخدام النوافذ. 2
 √  3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل   5
 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .2توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 12
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 10
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13
  √ (.Wifiالقاعة متصمة بشبكة الانترنت ) 12
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
 √  مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي الاحتياجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17
تخصــأ أمــاكن جمـــوس المعــاق عمــي أطـــرال الممــرات والصــفول وعمـــي الأمــاكن المســتوية وقـــرب  18

 الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ القاعة.نظافة  02

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00

  / طالب. 0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية: 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
 دة / جياز إنذار ضد الحريق(.. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جي6
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 مكان القاعو: الدور الثاني بمبنى اليندسة الزراعية              E 221( 3رقم القاعو: مدرج )

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ .1كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب 1 المساحة الأرضية والسعة

  √  0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سيولة استخدام النوافذ. 2
  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل   5
 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .2توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 12
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 10
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13
  √ (.Wifiالقاعة متصمة بشبكة الانترنت ) 12
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
 √  مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي الاحتياجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17
تخصــأ أمــاكن جمـــوس المعــاق عمــي أطـــرال الممــرات والصــفول وعمـــي الأمــاكن المســتوية وقـــرب  18

 الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ القاعة.نظافة  02

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00

  / طالب. 0م 1,5 - 1.0المساحة الأرضية: . 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
 دة / جياز إنذار ضد الحريق(.. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جي6
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 مكان القاعو: الدور الثاني بمبنى اليندسة الزراعية              E 222( 4رقم القاعو: مدرج ) -1

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ .1كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب 1 المساحة الأرضية والسعة

  √  0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سيولة استخدام النوافذ. 2
  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل   5
 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .2توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 12
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 10
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13
  √ (.Wifiالقاعة متصمة بشبكة الانترنت ) 12
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
 √  مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي الاحتياجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17
تخصــأ أمــاكن جمـــوس المعــاق عمــي أطـــرال الممــرات والصــفول وعمـــي الأمــاكن المســتوية وقـــرب  18

 الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ القاعة.نظافة  02

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00

  / طالب. 0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية: 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
 دة / جياز إنذار ضد الحريق(.. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جي6
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مكان القاعو: الدور الثاني بمبنى اليندسة             E 228 (1)رقم القاعو: قاعة تدريس  -2
 الزراعية

 المؤشرات م مجالات التقييم -3
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ .1الطلابكفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة

  √  0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سيولة استخدام النوافذ. 2
 √  3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل   5
 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .2توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 12
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 10
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13
  √ (.Wifiالقاعة متصمة بشبكة الانترنت ) 12
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
 √  مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي الاحتياجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17
تخصــأ أمــاكن جمـــوس المعــاق عمــي أطـــرال الممــرات والصــفول وعمـــي الأمــاكن المســتوية وقـــرب  18

 الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ القاعة.نظافة  02

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00

  / طالب. 0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية: 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
 دة / جياز إنذار ضد الحريق(.. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جي6
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مكان القاعو: الدور الثاني بمبنى اليندسة             E 229 (2)رقم القاعو: قاعة تدريس  -2
 الزراعية

 المؤشرات م مجالات التقييم -3
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ .1كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب 1 المساحة الأرضية والسعة

  √  0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سيولة استخدام النوافذ. 2
 √  3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل   5
 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .2توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 12
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 10
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13
  √ (.Wifiالقاعة متصمة بشبكة الانترنت ) 12
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
 √  مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي الاحتياجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17
تخصــأ أمــاكن جمـــوس المعــاق عمــي أطـــرال الممــرات والصــفول وعمـــي الأمــاكن المســتوية وقـــرب  18

 الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ القاعة.نظافة  02

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00

  / طالب. 0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية: 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
 دة / جياز إنذار ضد الحريق(.. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جي6
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 ( قاعات المحاضرات1نموذج )
 اليندسة الزراعيةبمبنى  الثالثمكان القاعو: الدور                               E 321 (1)قاعة تدريس رقم القاعو:  -1

 المؤشرات م مجالات التقييم -0
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ .1كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب 1 والسعةالمساحة الأرضية 

  √  0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سيولة استخدام النوافذ. 2
 √  3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل   5
 √  إتجاىات أبواب الطوارئوجود علامات تحدد  6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .2توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 12
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 10
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13
  √ (.Wifiالقاعة متصمة بشبكة الانترنت ) 12
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
 √  مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي الاحتياجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17
تخصــأ أمــاكن جمـــوس المعــاق عمــي أطـــرال الممــرات والصــفول وعمـــي الأمــاكن المســتوية وقـــرب  18

 الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ القاعة.نظافة  02

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00

  / طالب. 0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية: 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
 دة / جياز إنذار ضد الحريق(.. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جي6
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 مكان القاعو: الدور الثالث بمبنى اليندسة الزراعية           E 322رقم القاعو: قاعة مناقشات  -1

 المؤشرات م مجالات التقييم -0
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ .1كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب 1 المساحة الأرضية والسعة

  √  0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سيولة استخدام النوافذ. 2
 √  3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل   5
 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .2توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 12
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 10
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13
  √ (.Wifiالقاعة متصمة بشبكة الانترنت ) 12
  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15
 √  مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي الاحتياجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17
تخصــأ أمــاكن جمـــوس المعــاق عمــي أطـــرال الممــرات والصــفول وعمـــي الأمــاكن المســتوية وقـــرب  18

 الخدمات وأبواب الطوارئ.
√  

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ القاعة.نظافة  02

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00

  / طالب. 0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية: 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
 دة / جياز إنذار ضد الحريق(.. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جي6
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 (: المعامل2نموذج )
 اليندسة الزراعيةمبنى  – الأرضيالمكان: الدور               E 222/  (1ورشة حدادة )معمل: 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 الاستيعابية
  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3

 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3أعداد الطلابتناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع  2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 2التأثيث  8
تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة الأجيزة  9
  √ مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية.المعمل  12
  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13
  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 طالبا  52عنالطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد  .17

في المرحمة الجامعية الأولي بالكميات  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .18
في معمل  0م 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5النظرية / 

 في معمل الماكينات الكيربية. 0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6لوجيا التعميم والوسائط المتعددة / تكنو 

جيازا  02طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .19
 لمعمل المغات.

 طلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة. التأثيث: بنشات/ كراسي لم .02

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .01

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .00

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئلحريق: متطمبات مقاومة / وقاية من ا .03

  .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .02
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 (: المعامل2نموذج )
 اليندسة الزراعيةمبنى  – الأرضيالمكان: الدور                      E 221/  الآلاتمعمل: 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 الاستيفاءدرجات 

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 الاستيعابية
  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1

  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3

 والمقررات الدراسية. المشار إلييا في المناىج
√  

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 2التأثيث  8
تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة الأجيزة  9
 √  (Wifiالمعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية.) 12
  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13
  √ .8 مخرجين لكل معمل/مختبروجود  12

 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .9

في المرحمة الجامعية الأولي بالكميات  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .12
في معمل  0م 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5النظرية / 

 في معمل الماكينات الكيربية. 0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / 

جيازا  02ا فى باقي المؤسسات ، طالب 05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .11
 لمعمل المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  .10

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .13

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1/ فني مختبر 1الفنيون:  .12

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .15



          

 

كلية الزراعة بمش تهر  32/5/3142بتاريخ  451كلية معتمده كرار   وحدة ضمان الجودة                                جامعة بنها    

                               
 

028 
 

NORMS 0202   م 

 

  .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .16
 
 

 (: المعامل2نموذج )
 اليندسة الزراعيةمبنى  – الأرضيالمكان: الدور               E 224/  مواد البناءمعمل: 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 الاستيعابية

  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد  3

 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 2التأثيث  8
تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة الأجيزة  9

 √  (Wifiالمعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية.) 12

  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13
  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .9

في المرحمة الجامعية الأولي بالكميات  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .12
في معمل  0م 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5النظرية / 

 في معمل الماكينات الكيربية. 0م 2ل المعدات والمحركات الثقيمة / في معم 0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / 

جيازا  02طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .11
 لمعمل المغات.

 والنماذج/ أرفل / سبورة.  التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات .10

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .13

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .12

 / وجود شبكة خراطيم مطاطية. حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .15

  .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .16
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 (: المعامل2نموذج )
 اليندسة الزراعيةمبنى  – الأرضيالمكان: الدور               E 223/  ورشة نجارةمعمل: 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

 المساحة والطاقة
 الاستيعابية

  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3

 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3الحاسب الآلي مع أعداد الطلابتناسب عدد أجيزة  2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 2التأثيث  8
تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة الأجيزة  9

 √  (Wifiالمعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية.) 12

  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13
  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 طالبا  52لممعامل: لا تزيد عن الطاقة الاستيعابية .1

في المرحمة الجامعية الأولي بالكميات  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
في معمل  0م 1 عمم النفس/الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5النظرية / 

 في معمل الماكينات الكيربية. 0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / 

جيازا  02طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 لمعمل المغات.

 ث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة. التأثي .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئقاومة / وقاية من الحريق: متطمبات م .7

  .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8
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 (: المعامل2نموذج )
 اليندسة الزراعيةمبنى  – الأرضيالمكان: الدور               E 211/  ىندسة التصنيعمعمل: 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 الاستيعابية

  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1

  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3

 إلييا في المناىج والمقررات الدراسية. المشار
√  

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5

  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6

  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 2التأثيث  8
تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة الأجيزة  9

 √  (Wifiالمعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية.) 12

  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ 7والسلامةوجود متطمبات الأمن  13
  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1

في المرحمة الجامعية الأولي بالكميات  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
في معمل  0م 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5النظرية / 

 في معمل الماكينات الكيربية. 0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / 

جيازا  02طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل ب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ، طلا 2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 لمعمل المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  .2

 اشتا عرض/ طابعتا ليزر.أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / ش .5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8
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 (: المعامل2نموذج )
 اليندسة الزراعيةمبنى  – الأرضيالمكان: الدور               E 212/  آلات وجراراتمعمل: 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 الاستيعابية

  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1

  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3

 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 2التأثيث  8
تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة الأجيزة  9

 √  (Wifiالمعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية.) 12

  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13
  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1

في المرحمة الجامعية الأولي بالكميات  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
في معمل  0م 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5النظرية / 

 في معمل الماكينات الكيربية. 0م 2ل المعدات والمحركات الثقيمة / في معم 0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / 

جيازا  02طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 لمعمل المغات.

 والنماذج/ أرفل / سبورة.  التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 / وجود شبكة خراطيم مطاطية. حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8
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 (: المعامل2نموذج )
 اليندسة الزراعيةمبنى  – الأرضيالمكان: الدور               E 213/  نماذج نظم الريمعمل: 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

والطاقة المساحة 
 الاستيعابية

  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3

 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلابتناسب عدد  2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 2التأثيث  8
تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة الأجيزة  9

 √  (Wifiالمعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية.) 12

  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13
  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1

في المرحمة الجامعية الأولي بالكميات  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
في معمل  0م 1عمم النفس/ المغات أوالإحصاء أو الحاسب الآلي أو معمل في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5النظرية / 

 في معمل الماكينات الكيربية. 0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / 

جيازا  02طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 لمعمل المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 العمالة غير الفنية.من  0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8
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 (: المعامل2نموذج )
 اليندسة الزراعيةمبنى  – الأرضيالمكان: الدور               E 214/  نظم حيويةمعمل: 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 الاستيعابية

  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة  3

 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 2التأثيث  8
تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة الأجيزة  9

 √  (Wifiالمعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية.) 12

  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13
  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1

في المرحمة الجامعية الأولي بالكميات  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
في معمل  0م 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5النظرية / 

 في معمل الماكينات الكيربية. 0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / 

جيازا  02طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل ب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ، طلا 2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 لمعمل المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  .2

 اشتا عرض/ طابعتا ليزر.أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / ش .5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8
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 (: دورات المياه5نموذج )
 اليندسة الزراعيةمبنى  – الأرضيالمكان: الدور               E 228: 1مياه رجالي دورة 

 مستويات التقدير المؤشرات م مجالات التقييم
 غير مستولٍ  مستولٍ 

 
 الإتاحة 

  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 0

المواصفات الإنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 0ملائمة لمتيوية  3
  √ كفاية الإضاءة. 2
  √ سيولة فتح الشبابيك. 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل الأيدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ الأرضيات من بلاط غير أممس.  8
  √ وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

  √ مصدر مياه نقية.توافر  12 
  √ سلامة شبكة الصرل الصحي.   11 

2مساحة ملاءمة لكل مستخدم  10 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 الاحتياجات الخاصة 

  √ .5وجود دورات مياه خاصة  13

6ملاءمة الأبواب.  12
 √  

  √ وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15
  √ توافر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 

  √ النظافة   17 الأمن والسلامة
  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18

 طالباً أو طالبة.  22عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .00

 الأرضيات.% من مساحة 15 -12التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .03

 أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .02

 لكل مستخدم.  0م 0.0المساحة الأرضية : لا تقل عن  .05

سم /  137إلي  76دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة عمي الحائط، ولا يقل ارتفاعيا عن  .06
لى المرحاض. سم( لمساندة 122 -85يوجد سور )  المستخدم عمى الحركة من وا 

 سم. 92الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / لا يقل عرض الباب عن  .07

  مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .08

 
 
 
 
 
 
 



          

 

كلية الزراعة بمش تهر  32/5/3142بتاريخ  451كلية معتمده كرار   وحدة ضمان الجودة                                جامعة بنها    

                               
 

045 
 

NORMS 0202   م 

 

 
 

 (: دورات المياه5نموذج )
 اليندسة الزراعيةمبنى  – الأرضيالمكان: الدور               `E 228: 2حريمي دورة مياه 
 مستويات التقدير المؤشرات م مجالات التقييم

 غير مستولٍ  مستولٍ 
 

 الإتاحة 
  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 0

المواصفات الإنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 0ملائمة لمتيوية  3
  √ كفاية الإضاءة. 2
  √ سيولة فتح الشبابيك. 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل الأيدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ الأرضيات من بلاط غير أممس.  8
  √ وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

  √ مصدر مياه نقية.توافر  12 
  √ سلامة شبكة الصرل الصحي.   11 

2مساحة ملاءمة لكل مستخدم  10 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 الاحتياجات الخاصة 

  √ .5وجود دورات مياه خاصة  13

6ملاءمة الأبواب.  12
 √  

  √ وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15
  √ توافر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 

  √ النظافة   17 الأمن والسلامة
  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18

 طالباً أو طالبة.  22عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 الأرضيات.% من مساحة 15 -12التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .0

 أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم.  0م 0.0المساحة الأرضية : لا تقل عن  .2

سم /  137إلي  76دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة عمي الحائط، ولا يقل ارتفاعيا عن  .5
لى المرحاض. سم( لمساندة 122 -85يوجد سور )  المستخدم عمى الحركة من وا 

 سم. 92الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / لا يقل عرض الباب عن  .6

  مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .7
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 (: دورات المياه5نموذج )
 اليندسة الزراعيةمبنى  – الأولالمكان: الدور               E 127: 1رجالي دورة مياه 

 مستويات التقدير المؤشرات م مجالات التقييم
 غير مستولٍ  مستولٍ 

 
 الإتاحة 

  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 0

المواصفات الإنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 0ملائمة لمتيوية  3
  √ كفاية الإضاءة. 2
  √ سيولة فتح الشبابيك. 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل الأيدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ الأرضيات من بلاط غير أممس.  8
  √ وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

  √ مصدر مياه نقية.توافر  12 
  √ سلامة شبكة الصرل الصحي.   11 

2مساحة ملاءمة لكل مستخدم  10 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 الاحتياجات الخاصة 

  √ .5وجود دورات مياه خاصة  13

6ملاءمة الأبواب.  12
 √  

  √ وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15
  √ توافر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 

  √ النظافة   17 الأمن والسلامة
  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18

 طالباً أو طالبة.  22عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 الأرضيات.% من مساحة 15 -12التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .0

 أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم.  0م 0.0المساحة الأرضية : لا تقل عن  .2

 137إلي  76دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة عمي الحائط، ولا يقل ارتفاعيا عن  .5
لى المرحاض. سم( لمساندة 122 -85سم / يوجد سور )  المستخدم عمى الحركة من وا 

 سم. 92الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / لا يقل عرض الباب عن  .6

  مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .7
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 (: دورات المياه5نموذج )
 اليندسة الزراعيةمبنى  – الأولالمكان: الدور               `E 127: 2حريمي دورة مياه 
 مستويات التقدير المؤشرات م مجالات التقييم

 غير مستولٍ  مستولٍ 
 

 الإتاحة 
  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 0

المواصفات الإنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 0ملائمة لمتيوية  3
  √ كفاية الإضاءة. 2
  √ سيولة فتح الشبابيك. 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل الأيدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ الأرضيات من بلاط غير أممس.  8
  √ وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

  √ مصدر مياه نقية.توافر  12 
  √ سلامة شبكة الصرل الصحي.   11 

2مساحة ملاءمة لكل مستخدم  10 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 الاحتياجات الخاصة 

  √ .5وجود دورات مياه خاصة  13

6ملاءمة الأبواب.  12
 √  

  √ وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15
  √ توافر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 

  √ النظافة   17 الأمن والسلامة
  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18

 طالباً أو طالبة.  22عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 الأرضيات.% من مساحة 15 -12التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .0

 أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم.  0م 0.0المساحة الأرضية : لا تقل عن  .2

سم /  137إلي  76دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة عمي الحائط، ولا يقل ارتفاعيا عن  .5
لى المرحاض. سم( لمساندة 122 -85يوجد سور )  المستخدم عمى الحركة من وا 

 سم. 92الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / لا يقل عرض الباب عن  .6

  مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .7
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 (: دورات المياه5نموذج )
 اليندسة الزراعيةمبنى  – الثانيالمكان: الدور               E 227: 1رجالي دورة مياه 

 مستويات التقدير المؤشرات م مجالات التقييم
 غير مستولٍ  مستولٍ 

 
 الإتاحة 

  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 0

المواصفات الإنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 0ملائمة لمتيوية  3
  √ كفاية الإضاءة. 2
  √ سيولة فتح الشبابيك. 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل الأيدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ الأرضيات من بلاط غير أممس.  8
  √ وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

  √ مصدر مياه نقية.توافر  12 
  √ سلامة شبكة الصرل الصحي.   11 

2مساحة ملاءمة لكل مستخدم  10 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 الاحتياجات الخاصة 

  √ .5وجود دورات مياه خاصة  13

6ملاءمة الأبواب.  12
 √  

  √ وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15
  √ توافر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 

  √ النظافة   17 الأمن والسلامة
  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18

 طالباً أو طالبة.  22عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 الأرضيات.% من مساحة 15 -12التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .0

 أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم.  0م 0.0المساحة الأرضية : لا تقل عن  .2

 137إلي  76دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة عمي الحائط، ولا يقل ارتفاعيا عن  .5
لى المرحاض. سم( لمساندة 122 -85سم / يوجد سور )  المستخدم عمى الحركة من وا 

 سم. 92الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / لا يقل عرض الباب عن  .6

  مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .7
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 (: دورات المياه5نموذج )
 اليندسة الزراعيةمبنى  – الثانيالمكان: الدور               `E 227: 2حريمي دورة مياه 
 مستويات التقدير المؤشرات م مجالات التقييم

 غير مستولٍ  مستولٍ 
 

 الإتاحة 
  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 0

المواصفات الإنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 0ملائمة لمتيوية  3
  √ كفاية الإضاءة. 2
  √ سيولة فتح الشبابيك. 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل الأيدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ الأرضيات من بلاط غير أممس.  8
  √ وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

  √ مصدر مياه نقية.توافر  12 
  √ سلامة شبكة الصرل الصحي.   11 

2مساحة ملاءمة لكل مستخدم  10 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 الاحتياجات الخاصة 

  √ .5وجود دورات مياه خاصة  13

6ملاءمة الأبواب.  12
 √  

  √ وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15
  √ توافر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 

  √ النظافة   17 الأمن والسلامة
  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18

 طالباً أو طالبة.  22عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 الأرضيات.% من مساحة 15 -12التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .0

 أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم.  0م 0.0المساحة الأرضية : لا تقل عن  .2

سم /  137إلي  76دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة عمي الحائط، ولا يقل ارتفاعيا عن  .5
لى المرحاض. سم( لمساندة 122 -85يوجد سور )  المستخدم عمى الحركة من وا 

 سم. 92الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / لا يقل عرض الباب عن  .6

  مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .7
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 (: دورات المياه5نموذج )
 اليندسة الزراعيةمبنى  – الثالثالمكان: الدور               E 322: 1رجالي دورة مياه 

 مستويات التقدير المؤشرات م مجالات التقييم
 غير مستولٍ  مستولٍ 

 
 الإتاحة 

  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 0

المواصفات الإنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 0ملائمة لمتيوية  3
  √ كفاية الإضاءة. 2
  √ سيولة فتح الشبابيك. 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل الأيدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ الأرضيات من بلاط غير أممس.  8
  √ وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

  √ مصدر مياه نقية.توافر  12 
  √ سلامة شبكة الصرل الصحي.   11 

2مساحة ملاءمة لكل مستخدم  10 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 الاحتياجات الخاصة 

  √ .5وجود دورات مياه خاصة  13

6ملاءمة الأبواب.  12
 √  

  √ وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15
  √ توافر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 

  √ النظافة   17 الأمن والسلامة
  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18

 طالباً أو طالبة.  22عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 الأرضيات.% من مساحة 15 -12التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .0

 أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم.  0م 0.0المساحة الأرضية : لا تقل عن  .2

 137إلي  76دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة عمي الحائط، ولا يقل ارتفاعيا عن  .5
لى المرحاض. سم( لمساندة 122 -85سم / يوجد سور )  المستخدم عمى الحركة من وا 

 سم. 92الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / لا يقل عرض الباب عن  .6

  مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .7
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 (: دورات المياه5نموذج )
 اليندسة الزراعيةمبنى  – الثالثالمكان: الدور               `E 322: 2رجالي دورة مياه 
 مستويات التقدير المؤشرات م مجالات التقييم

 غير مستولٍ  مستولٍ 
 

 الإتاحة 
  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 0

المواصفات الإنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 0ملائمة لمتيوية  3
  √ كفاية الإضاءة. 2
  √ سيولة فتح الشبابيك. 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل الأيدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ الأرضيات من بلاط غير أممس.  8
  √ وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

  √ مصدر مياه نقية.توافر  12 
  √ سلامة شبكة الصرل الصحي.   11 

2مساحة ملاءمة لكل مستخدم  10 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 الاحتياجات الخاصة 

  √ .5وجود دورات مياه خاصة  13

6ملاءمة الأبواب.  12
 √  

  √ وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15
  √ توافر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 

  √ النظافة   17 الأمن والسلامة
  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18

 طالباً أو طالبة.  22عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 الأرضيات.% من مساحة 15 -12التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .0

 أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم.  0م 0.0المساحة الأرضية : لا تقل عن  .2

سم /  137إلي  76دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة عمي الحائط، ولا يقل ارتفاعيا عن  .5
لى المرحاض. سم( لمساندة 122 -85يوجد سور )  المستخدم عمى الحركة من وا 

 سم. 92الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / لا يقل عرض الباب عن  .6

  مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .7
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 E 224 أسم/ القاعة: مكتب إداريين القسم   

 قسم اليندسة الزراعية )مبنى قسم اليندسة الزراعية( –مكان القاعة: الدور الأرضي 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .أعضاء ىيئة التدريس بالقاعةكفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √  .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ . لعضو ىيئة التدريستوافر منضدة وكرسي  12

  √ لعضو ىيئة التدريس بالقاعة جياز كمبيوترتوافر  11
  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √  يزات ضد الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجي 15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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  E 316أسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.د/محمد الأنصاري(   

 قسم اليندسة الزراعية )مبنى قسم اليندسة الزراعية( –مكان القاعة: الدور الثالث 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .أعضاء ىيئة التدريس بالقاعةكفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  الاقليوجد عدد مخرجان )باب( عمي   5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √  .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ . لعضو ىيئة التدريستوافر منضدة وكرسي  12

  √ لعضو ىيئة التدريس بالقاعة جياز كمبيوترتوافر  11

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √  يزات ضد الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجي 15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 E 317أسم/ القاعة: مكتب أعضاء الييئة المعاونة   

 قسم اليندسة الزراعية )مبنى قسم اليندسة الزراعية( –مكان القاعة: الدور الثالث 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .أعضاء ىيئة التدريس بالقاعةكفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ . ملائمة درجة الحرارة  7

  √  .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ . لعضو ىيئة التدريستوافر منضدة وكرسي  12

  √ لعضو ىيئة التدريس بالقاعة جياز كمبيوترتوافر  11

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √  يزات ضد الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجي 15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17

 
 
 
 
 
 
 
 
 



          

 

كلية الزراعة بمش تهر  32/5/3142بتاريخ  451كلية معتمده كرار   وحدة ضمان الجودة                                جامعة بنها    

                               
 

055 
 

NORMS 0202   م 

 

 
 

 
 E 315أسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.د/حربي مصطفي(   

 قسم اليندسة الزراعية )مبنى قسم اليندسة الزراعية( –مكان القاعة: الدور الثالث 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .أعضاء ىيئة التدريس بالقاعةكفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √  .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ . لعضو ىيئة التدريستوافر منضدة وكرسي  12

  √ لعضو ىيئة التدريس بالقاعة جياز كمبيوترتوافر  11

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √  يزات ضد الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجي 15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 E 314أسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.د/سيد خاطر(   

 قسم اليندسة الزراعية )مبنى قسم اليندسة الزراعية( –مكان القاعة: الدور الثالث 
 المؤشرات م التقييممجالات 

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .أعضاء ىيئة التدريس بالقاعةكفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √  .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ . لعضو ىيئة التدريستوافر منضدة وكرسي  12

  √ لعضو ىيئة التدريس بالقاعة جياز كمبيوترتوافر  11

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √  يزات ضد الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجي 15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 E 313أسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.د/سمير أحمد(   

 قسم اليندسة الزراعية )مبنى قسم اليندسة الزراعية( –مكان القاعة: الدور الثالث 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .أعضاء ىيئة التدريس بالقاعةكفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ . ملائمة درجة الحرارة  7

  √  .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ . لعضو ىيئة التدريستوافر منضدة وكرسي  12

  √ لعضو ىيئة التدريس بالقاعة جياز كمبيوترتوافر  11

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √  يزات ضد الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجي 15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 E 312د/أحمد حسن(    –أسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.د/ابو سريع أحمد 

 قسم اليندسة الزراعية )مبنى قسم اليندسة الزراعية( –مكان القاعة: الدور الثالث 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .أعضاء ىيئة التدريس بالقاعةكفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √  .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ . لعضو ىيئة التدريستوافر منضدة وكرسي  12

  √ لعضو ىيئة التدريس بالقاعة جياز كمبيوترتوافر  11

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √  يزات ضد الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجي 15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 E 311أسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) د/محمد فكري(   

 قسم اليندسة الزراعية )مبنى قسم اليندسة الزراعية( –مكان القاعة: الدور الثالث 
 المؤشرات م التقييممجالات 

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .أعضاء ىيئة التدريس بالقاعةكفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √  .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ . لعضو ىيئة التدريستوافر منضدة وكرسي  12

  √ لعضو ىيئة التدريس بالقاعة جياز كمبيوترتوافر  11

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √  يزات ضد الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجي 15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 E 329أسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.د/محمد التيامي(   

 قسم اليندسة الزراعية )مبنى قسم اليندسة الزراعية( –مكان القاعة: الدور الثالث 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .أعضاء ىيئة التدريس بالقاعةكفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ . ملائمة درجة الحرارة  7

  √  .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ . لعضو ىيئة التدريستوافر منضدة وكرسي  12

  √ لعضو ىيئة التدريس بالقاعة جياز كمبيوترتوافر  11

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √  يزات ضد الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجي 15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 E 326أسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.د/عادل البينساوي(   

 قسم اليندسة الزراعية )مبنى قسم اليندسة الزراعية( –مكان القاعة: الدور الثالث 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .أعضاء ىيئة التدريس بالقاعةكفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √  .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ . لعضو ىيئة التدريستوافر منضدة وكرسي  12

  √ لعضو ىيئة التدريس بالقاعة جياز كمبيوترتوافر  11

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √  يزات ضد الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجي 15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 E 327   أعضاء الييئة المعاونةأسم/ القاعة: مكتب 

 قسم اليندسة الزراعية )مبنى قسم اليندسة الزراعية( –مكان القاعة: الدور الثالث 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .أعضاء ىيئة التدريس بالقاعةكفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

 √  علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئوجود  6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √  .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ . لعضو ىيئة التدريستوافر منضدة وكرسي  12

 √  لعضو ىيئة التدريس بالقاعة جياز كمبيوترتوافر  11

  √ بشبكة الانترنت.القاعة متصمة  10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √  يزات ضد الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجي 15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 E 325أسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.د/طو عاشور(   

 قسم اليندسة الزراعية )مبنى قسم اليندسة الزراعية( –مكان القاعة: الدور الثالث 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .أعضاء ىيئة التدريس بالقاعةكفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √  .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ . لعضو ىيئة التدريستوافر منضدة وكرسي  12

  √ لعضو ىيئة التدريس بالقاعة جياز كمبيوترتوافر  11

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √  يزات ضد الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجي 15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 E 324أسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) أ.د/زكريا عبد الرحمن(   

 قسم اليندسة الزراعية )مبنى قسم اليندسة الزراعية( –مكان القاعة: الدور الثالث 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .أعضاء ىيئة التدريس بالقاعةكفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √  .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ . لعضو ىيئة التدريستوافر منضدة وكرسي  12

 √  لعضو ىيئة التدريس بالقاعة جياز كمبيوترتوافر  11

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √  يزات ضد الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجي 15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 E 321أسم/ القاعة: مكتب سكرتارية القسم    

 قسم اليندسة الزراعية )مبنى قسم اليندسة الزراعية( –مكان القاعة: الدور الثالث 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .أعضاء ىيئة التدريس بالقاعةكفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

 √  علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئوجود  6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √  .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ . لعضو ىيئة التدريستوافر منضدة وكرسي  12

  √ لعضو ىيئة التدريس بالقاعة جياز كمبيوترتوافر  11

  √ بشبكة الانترنت.القاعة متصمة  10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √  يزات ضد الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجي 15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 E 322أسم/ القاعة: مكتب اجتماعات مجمس القسم    

 قسم اليندسة الزراعية )مبنى قسم اليندسة الزراعية( –مكان القاعة: الدور الثالث 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .التدريس بالقاعةأعضاء ىيئة كفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √  .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ . لعضو ىيئة التدريستوافر منضدة وكرسي  12

  √ لعضو ىيئة التدريس بالقاعة جياز كمبيوترتوافر  11

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ كيربي(.مولد وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √  يزات ضد الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجي 15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 E 225د/ شعبان جابر(    –أسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس ) د/أحمد خالد 

 قسم اليندسة الزراعية )مبنى قسم اليندسة الزراعية( –مكان القاعة: الدور الثاني 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .أعضاء ىيئة التدريس بالقاعةكفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ استخدام النوافذ.سيولة  2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √  .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ . لعضو ىيئة التدريستوافر منضدة وكرسي  12

  √ لعضو ىيئة التدريس بالقاعة جياز كمبيوترتوافر  11

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √  يزات ضد الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجي 15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17

 القاعة تحتاج إلي موكيت ودىان وستائر.ممحوظة: 
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 E 125د/ ىبو رجب(    –أسم/ القاعة: مكتب عضو ىيئة تدريس )د/مختار إبراىيم 

 قسم اليندسة الزراعية )مبنى قسم اليندسة الزراعية( –مكان القاعة: الدور الأول 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .أعضاء ىيئة التدريس بالقاعةكفاية المساحة الأرضية لأعداد  1 المساحة الأرضية والسعة

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ استخدام النوافذ.سيولة  2

 √  يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل  5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ ملائمة درجة الحرارة  . 7

  √  .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ . لعضو ىيئة التدريستوافر منضدة وكرسي  12

  √ لعضو ىيئة التدريس بالقاعة جياز كمبيوترتوافر  11

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 10

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 13

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 12

  √  يزات ضد الحرائق بالقرب من القاعةوجود تجي 15 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 16

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 17
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 الكيمياء الزراعيةقسم  القاعو: الدور الثانىمكان         قاعة تدريس رقم............       -1

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

  √ .1المساحة الأرضية لأعداد الطلابكفاية  1 المساحة الأرضية والسعة

  √  0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل   5

 √  الطوارئوجود علامات تحدد إتجاىات أبواب  6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √  .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 12

  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 10

 √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13

 
 √  (.Wifiالقاعة متصمة بشبكة الانترنت ) 12

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

 √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16
 

تجييزات  ذوي الاحتياجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17

تخصــأ أمــاكن جمـــوس المعــاق عمــي أطـــرال الممــرات والصــفول وعمـــي الأمــاكن المســتوية وقـــرب  18
 الخدمات وأبواب الطوارئ.

√  

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ القاعة.نظافة  02

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00

 / طالب.  0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية: 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
 دة / جياز إنذار ضد الحريق(.. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جي6
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 الكيمياء الزراعيةقسم  القاعو: الدور الثانىمكان         قاعة تدريس رقم............       -2

 انًؤششاد و يجبلاد انزمييى
 دسجبد الاعزيفبء

 غيش يغزىفي يغزىفي

كفبيخ انًغبدخ الأسضيخ لأعذاد انطلاة 1 انًغبدخ الأسضيخ وانغعخ
1
. √  

كفبيخ انطبلخ الاعزيعبثيخ الإجًبنيخ نمبعبد انزذسيظ ثبنًؤعغخ  2
2
  √  

 

 انُىافز والاثىاة

  √ رىافش َىافز كبفيخ.  3

  √ عهىنخ اعزخذاو انُىافز. 4

يىجذ عذد يخشجبٌ )ثبة( عهي الالم   5
3

  √ 

 √  وجىد علايبد رذذد إرجبهبد أثىاة انطىاسئ 6

 

 

 

 انزجهيضاد

يلائًخ دسجخ انذشاسح  أثُبء إنمبء انًذبضشاد  7
4
. √  

رىافش انزهىيخ انجيذح  8
4
 . √  

وجىد إضبءح يُبعجخ 9
5
. √  

 √ رىافش يمعذ نكم طبنت. 11
 

  √ رىافش يُضذح وكشعي نهًذبضش.  11

  √ انمبعخ يضودح ثغجىسح. 12

 √ انمبعخ يضودح ثبنىعبئم انغًعيخ وانجصشيخ انلاصيخ نهعًهيخ انزعهيًيخ.  13
 

 √  (.Wifiانمبعخ يزصهخ ثشجكخ الاَزشَذ ) 14

 √  وجىد خشائظ داخم انمبعخ رىضخ يذاخم ويخبسج انطىاسئ. 15

  √ يىنذ كهشثي(.وجىد يصذسدائى نهكهشثبء ) 16

رجهيضاد  روي 

 الادزيبجبد انخبصخ

  √ رىافش انفشاغبد انلاصيخ؛ انزي رزيخ نهًعبق انذشكخ وانشؤيخ ثىضىح. 17

رخصص أيبكٍ جهىط انًعبق عهي أطرشا  انًًرشاد وانصرفى  وعهري الأيربكٍ  18

 انًغزىيخ ولشة انخذيبد وأثىاة انطىاسئ.
√ 

 

وجىد رجهيضاد ضذ انذشائك ثبنمشة يٍ انمبعخ 19 الأيٍ وانغلايـخ
6
  √  

  √ انمبعخ.َظبفخ  21

 انعًبنخ

 

  √ وجىد يغئىل إداسي نًزبثعخ انًذبضشاد.  21

  √ وجىد عبيم خذيبد نكم لبعخ. 22

 / طالب.  0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية: 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
 دة / جياز إنذار ضد الحريق(.. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جي6
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 الكيمياء الزراعيةقسم  نىمكان القاعو: الدور الثا        قاعة تدريس رقم............      

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

  √ .1كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب 1 المساحة الأرضية والسعة

  √  0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل   5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √  .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 12

  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 10

  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13

 √  (.Wifiالقاعة متصمة بشبكة الانترنت ) 12

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي الاحتياجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17

تخصــأ أمــاكن جمـــوس المعــاق عمــي أطـــرال الممــرات والصــفول وعمـــي الأمــاكن المســتوية وقـــرب  18
 الخدمات وأبواب الطوارئ.

√  

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ القاعة.نظافة  02

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00

 / طالب.  0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية: 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
 دة / جياز إنذار ضد الحريق(.. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جي6
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 الكيمياء الزراعيةقسم  لثمكان القاعو: الدور الثا   تدريس )اجتماعات( رقم........   قاعة  -1

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

  √ .1كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب 1 المساحة الأرضية والسعة

  √  0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل   5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √  .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 12

  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 10

  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13

 √  (.Wifiالقاعة متصمة بشبكة الانترنت ) 12

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي الاحتياجات 
 الخاصة

  √ توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17

تخصــأ أمــاكن جمـــوس المعــاق عمــي أطـــرال الممــرات والصــفول وعمـــي الأمــاكن المســتوية وقـــرب  18
 الخدمات وأبواب الطوارئ.

√  

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ القاعة.نظافة  02

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00

 / طالب.  0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية: 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
 دة / جياز إنذار ضد الحريق(.. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جي6
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 (: المعامل2نموذج )

 مبنى قسم الكيمياء الزراعية –(    المكان: الدور الارضى 1معمل: الكيمياء العضوية و الغير عضوية)

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 الاستيعابية

  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1

  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد

تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3
 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.

√  

  √  3أعداد الطلابتناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع  2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5

  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6

  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 2التأثيث  8
تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة الأجيزة  9
 √  مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية.المعمل  12

  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11
  √ نظافة المعامل 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 طالبا  52عنالطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد  .1
في المرحمة الجامعية الأولي بالكميات  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0

في معمل  0م 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5النظرية / 
 في معمل الماكينات الكيربية. 0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / 

جيازا  02طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 لمعمل المغات.

 ي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة. التأثيث: بنشات/ كراس .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمن الحريق: متطمبات مقاومة / وقاية  .7

 . الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8
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 (: المعامل2نموذج )

 مبنى قسم الكيمياء الزراعية –(                  المكان: الدور الارضى 2معمل:الكيمياء الحيوية)

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 الاستيعابية

  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1

  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد

تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3
 إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.المشار 

√ 
 

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5

  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6

  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة الأجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12

  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11
  √ نظافة المعامل 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1
في المرحمة الجامعية الأولي بالكميات  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0

في معمل  0م 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5النظرية / 
 في معمل الماكينات الكيربية. 0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / 

جيازا  02طالبا فى باقي المؤسسات ،  05ل جياز لكطلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 لمعمل المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 . الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8
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 (: المعامل2نموذج )

 مبنى قسم الكيمياء الزراعية –المكان: الدورالثانى      التجارب الحيوية                     معمل:

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 الاستيعابية

  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1

  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد

تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3
 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.

√  

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5

  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6

  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة الأجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12

  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11
  √ نظافة المعامل 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12
 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1
في المرحمة الجامعية الأولي بالكميات  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0

في معمل  0م 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5النظرية / 
 في معمل الماكينات الكيربية. 0م 2ل المعدات والمحركات الثقيمة / في معم 0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / 

جيازا  02طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 لمعمل المغات.

 والنماذج/ أرفل / سبورة.  التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 / وجود شبكة خراطيم مطاطية. حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 . الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8
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(: المعامل2نموذج )  
 مبنى قسم الكيمياء الزراعية –المكان: الدور الثانى معمل: القياسات الدقيقة                         

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 الاستيعابية

  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1

  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد

تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3
 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.

 √ 

 √   3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5

  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6

  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7

 √  2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة الأجيزة  9
 √  المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12

 √  . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13

 √  .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1
في المرحمة الجامعية الأولي بالكميات  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0

في معمل  0م 1عمم النفس/ أوالإحصاء أو الحاسب الآلي أو معمل المغات في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5النظرية / 
 في معمل الماكينات الكيربية. 0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / 

ا جياز  02طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 لمعمل المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 غير الفنية. من العمالة 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 . الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8
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 (: المعامل2نموذج )

 مبنى قسم الكيمياء الزراعية –المكان: الدور الثانى     معمل: طلابي

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 الاستيعابية

  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1

  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد

تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3
 إلييا في المناىج والمقررات الدراسية. المشار

√  

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5

  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6

  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة الأجيزة  9
 √  المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12

  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11
  √ نظافة المعامل 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12
 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1
في المرحمة الجامعية الأولي بالكميات  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0

في معمل  0م 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5النظرية / 
 في معمل الماكينات الكيربية. 0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / 

جيازا  02طالبا فى باقي المؤسسات ،  05ل جياز لكطلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 لمعمل المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 . الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8
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 (: المعامل2نموذج )

 مبنى قسم الكيمياء الزراعية –المكان: الدور الثانى معمل: تجييز العينات                       

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 الاستيعابية

  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1

  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد

الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  تــــوافر 3
 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.

√  

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5

  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6

  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة الأجيزة  9
 √  المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12

  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11
  √ نظافة المعامل 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12
 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1
في المرحمة الجامعية الأولي بالكميات  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0

في معمل  0م 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5النظرية / 
 في معمل الماكينات الكيربية. 0م 2ل المعدات والمحركات الثقيمة / في معم 0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / 

جيازا  02طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 لمعمل المغات.

 والنماذج/ أرفل / سبورة.  التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 . الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8
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 (: المعامل2نموذج )

 مبنى قسم الكيمياء الزراعية –المكان: الدور الثانى معمل: تحميل عينات المياة                       

 المؤشرات م مجالات التقييم
 الاستيفاءدرجات 

 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 الاستيعابية

  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1

  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد

تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3
 والمقررات الدراسية. المشار إلييا في المناىج

√  

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5

  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6

  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 2التأثيث  8
تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة الأجيزة  9
 √  المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12

  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13

  √ .8 لكل معمل/مختبروجود مخرجين  12
 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1
في المرحمة الجامعية الأولي بالكميات  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0

في معمل  0م 1عمم النفس/ الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو الحاسب في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5النظرية / 
 في معمل الماكينات الكيربية. 0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / 

جيازا  02قي المؤسسات ، طالبا فى با 05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 لمعمل المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

 . الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8
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 (: دورات المياه  قسم الكيمياء الزراعية )الدور الثانى(5نموذج )

 المؤشرات م التقييممجالات 
 مستويات التقدير

 غير مستولٍ  مستولٍ 

 
 الإتاحة 

  √ .1كفاية دورات المياه  1

  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 0

المواصفات الإنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 0ملائمة لمتيوية  3

  √ كفاية الإضاءة. 2

  √ سيولة فتح الشبابيك. 5

  √ . 3توافر أحواض لغسيل الأيدي  6

 √ توافر مرايا.  7
 

  √ الأرضيات من بلاط غير أممس.  8

 √ وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9
 

  √ توافر مصدر مياه نقية. 12 

  √ سلامة شبكة الصرل الصحي.   11 

2مساحة ملاءمة لكل مستخدم  10 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 الاحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13

6ملاءمة الأبواب.  12
 √  

 √  وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

 √ توافر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 
 

  √ النظافة   17 الأمن والسلامة

  √ . 7مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريقتوافر  18

 طالباً أو طالبة.  22عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1
 % من مساحة الأرضيات.15 -12التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .0

 أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم.  0م 0.0المساحة الأرضية : لا تقل عن  .2

المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة عمي الحائط، ولا يقل دورات  .5
لى المرحاض. 122 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76ارتفاعيا عن   سم( لمساندة المستخدم عمى الحركة من وا 

 سم. 92 يقل عرض الباب عن الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / لا .6

 مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .7
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 (: دورات المياه  مبنى قسم الكيمياء الزراعية ) الدور الارضى( 5نموذج )

 المؤشرات م مجالات التقييم
 مستويات التقدير

 غير مستولٍ  مستولٍ 

 
 الإتاحة 

  √ .1كفاية دورات المياه  1

  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 0

المواصفات الإنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 0ملائمة لمتيوية  3

  √ كفاية الإضاءة. 2

  √ سيولة فتح الشبابيك. 5

  √ . 3توافر أحواض لغسيل الأيدي  6

 √ توافر مرايا.  7
 

  √ الأرضيات من بلاط غير أممس.  8

 √ وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9
 

  √ توافر مصدر مياه نقية. 12 

  √ سلامة شبكة الصرل الصحي.   11 

2مساحة ملاءمة لكل مستخدم  10 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 الاحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13

6ملاءمة الأبواب.  12
 √  

 √  وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

 √ توافر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 
 

  √ النظافة   17 الأمن والسلامة

  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18

 طالباً أو طالبة.  22عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1
 % من مساحة الأرضيات.15 -12التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .0

 أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم.  0م 0.0المساحة الأرضية : لا تقل عن  .2

الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة عمي الحائط، ولا دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/  .5
لى  122 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76يقل ارتفاعيا عن  سم( لمساندة المستخدم عمى الحركة من وا 

 المرحاض.

 سم. 92الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / لا يقل عرض الباب عن  .6

  وتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.مطافئ حريق / معدات إنذار ص .7
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 (: دورات المياه  مبنى قسم الكيمياء الزراعية ) الدور الثالث( 5نموذج )

 المؤشرات م مجالات التقييم
 مستويات التقدير

 غير مستولٍ  مستولٍ 

 
 الإتاحة 

  √ .1كفاية دورات المياه  1

  √ مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات.وجود دورات  0

المواصفات الإنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 0ملائمة لمتيوية  3

  √ كفاية الإضاءة. 2

  √ سيولة فتح الشبابيك. 5

  √ . 3توافر أحواض لغسيل الأيدي  6

 √ توافر مرايا.  7
 

  √ الأرضيات من بلاط غير أممس.  8

 √ من النفايات بشكل صحي. وجود وسائل لمتخمأ 9
 

  √ توافر مصدر مياه نقية. 12 

  √ سلامة شبكة الصرل الصحي.   11 

2مساحة ملاءمة لكل مستخدم  10 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 الاحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13

6ملاءمة الأبواب.  12
 √  

 √  وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

 √ توافر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 
 

  √ النظافة   17 الأمن والسلامة

  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18

 طالباً أو طالبة.  22عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1
 % من مساحة الأرضيات.15 -12التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .0

 أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم.  0م 0.0المساحة الأرضية : لا تقل عن  .2

الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة عمي الحائط، ولا يقل دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/  .5
لى المرحاض. 122 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76ارتفاعيا عن   سم( لمساندة المستخدم عمى الحركة من وا 

 سم. 92الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / لا يقل عرض الباب عن  .6

  صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.مطافئ حريق / معدات إنذار  .7
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 المبنى الجديد –الرابع )عموم اغذية( قاعة تدريس رقم....              مكان القاعو: الدور  -1

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة الأرضية 
 والسعة

  √ .1المساحة الأرضية لأعداد الطلابكفاية  1

  √  0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل   5

 √  الطوارئوجود علامات تحدد إتجاىات أبواب  6

 
 
 

 التجييزات

 √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
 

 √  .2توافر التيوية الجيدة  8
 

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

 √ توافر مقعد لكل طالب. 12

 
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 10

  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13

 √ (.Wifiالقاعة متصمة بشبكة الانترنت ) 12
 

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 الاحتياجات الخاصة

  √ توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17

تخصـــأ أمـــاكن جمـــوس المعـــاق عمـــي أطـــرال الممـــرات والصـــفول وعمـــي الأمـــاكن المســـتوية وقـــرب الخـــدمات وأبـــواب  18
 الطوارئ.

 √ 

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ القاعة.نظافة  02

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00

 / طالب.  0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية: 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
 دة / جياز إنذار ضد الحريق(.. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جي6
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 المبنى الجديد –الرابع )عموم اغذية( قاعة تدريس رقم.........             مكان القاعو: الدور  -2

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

  √ .1كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب 1 المساحة الأرضية والسعة

  √  0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل   5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

 √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
 

 √  .2توافر التيوية الجيدة  8
 

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 12

  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 10

 √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13

 
 √  (.Wifiالقاعة متصمة بشبكة الانترنت ) 12

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 الاحتياجات الخاصة

  √ توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17

تخصــأ أمــاكن جمـــوس المعــاق عمــي أطـــرال الممــرات والصــفول وعمـــي الأمــاكن المســتوية وقـــرب  18
 الخدمات وأبواب الطوارئ.

 √ 

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ القاعة.نظافة  02

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00

 / طالب.  0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية: 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
 دة / جياز إنذار ضد الحريق(.. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جي6
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 المبنى الجديد –الرابع )عموم اغذية( قاعة تدريس رقم............             مكان القاعو: الدور 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة الأرضية 
 والسعة

  √ .1كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب 1

  √  0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

 √  3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل   5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √  .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 12

  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة. 10

 √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13
 

 √  (.Wifiالقاعة متصمة بشبكة الانترنت ) 12

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 الاحتياجات الخاصة

  √ توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17

تخصــأ أمــاكن جمــوس المعــاق عمــي أطــرال الممــرات والصــفول وعمــي الأمــاكن  18
 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 √ 

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ القاعة.نظافة  02

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00

 / طالب.  0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية: 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
 جيدة / جياز إنذار ضد الحريق(.. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة 6
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 المبنى الجديد –( رابع) الدور ال عموم الاغذية(: دورات المياه  مبنى قسم 5نموذج )

 المؤشرات م مجالات التقييم
 مستويات التقدير

 غير مستولٍ  مستولٍ 

 
 الإتاحة 

  √ .1كفاية دورات المياه  1

  √ لمطالبات.وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري  0

المواصفات الإنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 0ملائمة لمتيوية  3

  √ كفاية الإضاءة. 2

  √ سيولة فتح الشبابيك. 5

  √ . 3توافر أحواض لغسيل الأيدي  6

  √ توافر مرايا.  7

  √ الأرضيات من بلاط غير أممس.  8

  √ وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

  √ توافر مصدر مياه نقية. 12 

  √ سلامة شبكة الصرل الصحي.   11 

2مساحة ملاءمة لكل مستخدم  10 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 الاحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13

6ملاءمة الأبواب.  12
 √  

 √  وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

  √ توافر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 

  √ النظافة   17 الأمن والسلامة

  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18

 طالباً أو طالبة.  22عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1
 % من مساحة الأرضيات.15 -12التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .0
 أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم.  0م 0.0المساحة الأرضية : لا تقل عن  .2

واض، وأدوات التحكم مثبتة عمي الحائط، ولا يقل دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأح .5
لى المرحاض. 122 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76ارتفاعيا عن   سم( لمساندة المستخدم عمى الحركة من وا 

 سم. 92الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / لا يقل عرض الباب عن  .6

  وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية .7
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 (: المعامل2نموذج )

 عموم الاغذيةمبنى قسم  –المكان: الدور الارضى     أ.د/أحمد داود                معمل: 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 الاستيعابية

  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1

  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد

تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3
 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.

√  

  √  3الحاسب الآلي مع أعداد الطلابتناسب عدد أجيزة  2

 التجييزات الإنشائية

 √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
 

  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6

  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7

   2التأثيث  8
تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة الأجيزة  9
  √ المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12
  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12
 طالبا  52لممعامل: لا تزيد عنالطاقة الاستيعابية  .9

في المرحمة الجامعية الأولي بالكميات  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .12
في معمل  0م 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5النظرية / 

 في معمل الماكينات الكيربية. 0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / 
جيازا  02طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .11

 لمعمل المغات.

 : بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة. التأثيث .10

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .13

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .12

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئاومة / وقاية من الحريق: متطمبات مق .15

 . الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .16
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 (: المعامل2نموذج )

 عموم الاغذيةمبنى قسم  –المكان: الدور الارضى                   التحميل الكيماوىمعمل:

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 الاستيعابية

  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1

  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد

تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3
 إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.المشار 

√  

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5

  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6

  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة الأجيزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12
  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12
 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .9

في المرحمة الجامعية الأولي بالكميات  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .12
في معمل  0م 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5النظرية / 

 في معمل الماكينات الكيربية. 0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / 
جيازا  02طالبا فى باقي المؤسسات ،  05ل جياز لكطلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .11

 لمعمل المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  .10

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .13

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .12

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .15

 . الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .16
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 (: المعامل2نموذج )

 عموم الاغذيةمبنى قسم  –المكان: الدورالثانى                      أ.د/عبدالرحمن بيومى معمل:

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 الاستيعابية

  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1

  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 ومعدات وموادأجيزة 

تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3
 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.

√  

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

 √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
 

 √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
 

  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة الأجيزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12
  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12
 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .9

في المرحمة الجامعية الأولي بالكميات  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .12
في معمل  0م 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5النظرية / 

 في معمل الماكينات الكيربية. 0م 2ل المعدات والمحركات الثقيمة / في معم 0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / 
جيازا  02طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .11

 لمعمل المغات.

 والنماذج/ أرفل / سبورة.  التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات .10

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .13

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .12

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .15

 . الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .16
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(: المعامل2نموذج )  
 عموم الاغذيةمبنى قسم  –المكان: الدور الثانى                          صالة التصنيعمعمل: 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 الاستيعابية

  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1

  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد

تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3
 الدراسية.المشار إلييا في المناىج والمقررات 

√  

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

 √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
 

 √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
 

  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 

 المتعددةوالوسائط 

  √  5كفاية وحداثة الأجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12

  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11
  √ نظافة المعامل 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13

  √ .8 معمل/مختبروجود مخرجين لكل  12
 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .9

في المرحمة الجامعية الأولي بالكميات  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .12
في معمل  0م 1عمم النفس/ أو معمل المغات أوالإحصاء أو الحاسب الآلي في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5النظرية / 

 في معمل الماكينات الكيربية. 0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / 
جيازا  02ؤسسات ، طالبا فى باقي الم 05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .11

 لمعمل المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  .10

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .13

 من العمالة غير الفنية. 0/  مساعد فني 1فني مختبر/  1الفنيون:  .12

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .15

 . الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .16
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 (: المعامل2نموذج )

 عموم الاغذيةمبنى قسم  –المكان: الدور الثانى                        الريولوجىمعمل: 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

المساحة والطاقة 
 الاستيعابية

  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1

  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد

الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب تــــوافر  3
 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.

√  

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5

 √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
 

  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة الأجيزة  9
  √ المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12
  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12
 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .9

في المرحمة الجامعية الأولي بالكميات  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .12
في معمل  0م 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5النظرية / 

 في معمل الماكينات الكيربية. 0م 2ل المعدات والمحركات الثقيمة / في معم 0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / 
جيازا  02طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .11

 لمعمل المغات.

 والنماذج/ أرفل / سبورة.  التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات .10

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .13

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .12

 / وجود شبكة خراطيم مطاطية. حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .15

 . الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .16
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 (: المعامل2نموذج )

 عموم الاغذيةمبنى قسم  –المكان: الدور الثانى                        الميكروبيولوجىمعمل: 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

والطاقة المساحة 
 الاستيعابية

  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1

  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد

تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3
 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.

√  

  √  3أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلابتناسب عدد  2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5

  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6

  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة الأجيزة  9

 √  المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12

  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12
 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .9

في المرحمة الجامعية الأولي بالكميات  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .12
في معمل  0م 1عمم النفس/ أوالإحصاء أو الحاسب الآلي أو معمل المغات في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5النظرية / 

 في معمل الماكينات الكيربية. 0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / 
ا جياز  02طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .11

 لمعمل المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  .10

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .13

 غير الفنية. من العمالة 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .12

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .15

 . الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .16
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  (الارضى)الدور  عموم الاغذية(: دورات المياه  قسم 5نموذج )

 المؤشرات م مجالات التقييم
 التقديرمستويات 

 غير مستولٍ  مستولٍ 

 
 الإتاحة 

  √ .1كفاية دورات المياه  1

  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 0

المواصفات الإنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 0ملائمة لمتيوية  3

  √ كفاية الإضاءة. 2

  √ سيولة فتح الشبابيك. 5

  √ . 3توافر أحواض لغسيل الأيدي  6

 √ توافر مرايا.  7
 

  √ الأرضيات من بلاط غير أممس.  8

 √ وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9
 

  √ توافر مصدر مياه نقية. 12 

  √ سلامة شبكة الصرل الصحي.   11 

2مساحة ملاءمة لكل مستخدم  10 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 الاحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13

6ملاءمة الأبواب.  12
 √  

 √  وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

  √ توافر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 

  √ النظافة   17 الأمن والسلامة

 √ . 7مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريقتوافر  18
 

 طالباً أو طالبة.  22عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .8
 % من مساحة الأرضيات.15 -12التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .9

 أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .12

 لكل مستخدم.  0م 0.0المساحة الأرضية : لا تقل عن  .11

المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة عمي الحائط، ولا يقل دورات  .10
لى المرحاض. 122 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76ارتفاعيا عن   سم( لمساندة المستخدم عمى الحركة من وا 

 سم. 92 يقل عرض الباب عن الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / لا .13

 مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .12
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 ( الثانى) الدور  عموم الاغذية(: دورات المياه  مبنى قسم 5نموذج )

 المؤشرات م مجالات التقييم
 مستويات التقدير

 غير مستولٍ  مستولٍ 

 
 الإتاحة 

  √ .1كفاية دورات المياه  1

  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 0

المواصفات الإنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 0ملائمة لمتيوية  3

  √ كفاية الإضاءة. 2

  √ سيولة فتح الشبابيك. 5

  √ . 3توافر أحواض لغسيل الأيدي  6

  √ توافر مرايا.  7

  √ الأرضيات من بلاط غير أممس.  8

  √ وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

  √ توافر مصدر مياه نقية. 12 

  √ سلامة شبكة الصرل الصحي.   11 

2مساحة ملاءمة لكل مستخدم  10 المساحة 
 √  

التجييزات الخاصة بذوي 
 الاحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13

6ملاءمة الأبواب.  12
 √  

 √  وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

  √ توافر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 

  √ النظافة   17 الأمن والسلامة

  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18

 طالباً أو طالبة.  22عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .8
 % من مساحة الأرضيات.15 -12التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .9

 أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .12

 لكل مستخدم.  0م 0.0المساحة الأرضية : لا تقل عن  .11

الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة عمي الحائط، ولا دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/  .10
لى  122 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76يقل ارتفاعيا عن  سم( لمساندة المستخدم عمى الحركة من وا 

 المرحاض.

 سم. 92الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / لا يقل عرض الباب عن  .13

  وتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.مطافئ حريق / معدات إنذار ص .12
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 مكان القاعة: الدورالأول قسم الانتاج الحيوانى                C121: حمدية خميل /23إسم / رقم القاعة 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ .1كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب 1 المساحة الأرضية والسعة

  √  0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سيولة استخدام النوافذ. 2
 √  3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل   5

 √  أبواب الطوارئوجود علامات تحدد إتجاىات  6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .2توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 12
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 10
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13
 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 12

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 الاحتياجات الخاصة

  √  الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصأ أماكن جمـوس المعـاق عمـي أطـرال الممـرات والصـفول وعمـي الأمـاكن  18
 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 √ 

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 02

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00
  / طالب. 0م 1,5 - 1.0المساحة الأرضية: . 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
 إنذار ضد الحريق(.. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جياز 6
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 مكان القاعة: الدور الاول قسم الانتاج الحيوانى            C122(/2: قاعة )24إسم / رقم القاعة 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ .1كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب 1 المساحة الأرضية والسعة

  √  0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سيولة استخدام النوافذ. 2
 √  3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل   5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .2توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 12
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 10
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13
 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 12

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 الاحتياجات الخاصة

  √ الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصـأ أمــاكن جمـوس المعــاق عمـي أطــرال الممـرات والصــفول وعمـي الأمــاكن  18
 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 √ 

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 02

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00
  / طالب. 0م 1,5 - 1.0المساحة الأرضية: . 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
 ذار ضد الحريق(.. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جياز إن6
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 مكان القاعة: الدور الأول قسم الانتاج الحيوانى                 C126(/3: قاعة )25إسم / رقم القاعة 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ .1كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب 1 المساحة الأرضية والسعة

  √  0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سيولة استخدام النوافذ. 2
 √  3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل   5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .2توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 12
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 10
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13
 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 12

  √ وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 الاحتياجات الخاصة

  √ الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصـأ أمــاكن جمـوس المعــاق عمـي أطــرال الممـرات والصــفول وعمـي الأمــاكن  18
 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 √ 

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 02

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00
  / طالب. 0م 1,5 - 1.0المساحة الأرضية: . 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
 ذار ضد الحريق(.. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جياز إن6
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قسم الانتاج  -عرض شرائحى و ميكروسكوبى  مكان القاعة: الدور الثالث مبنى  C321قاعو جديده / 
 الحيوانى القديم
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .1كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب 1 المساحة الأرضية والسعة
  √  0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سيولة استخدام النوافذ. 2
 √  3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل   5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .2توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 12
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 10
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13
 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 12

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 الاحتياجات الخاصة

  √ الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصـأ أمــاكن جمـوس المعــاق عمـي أطــرال الممـرات والصــفول وعمـي الأمــاكن  18
 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 √ 

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 02

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00
  / طالب. 0م 1,5 - 1.0المساحة الأرضية: . 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
 إنذار ضد الحريق(.. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جياز 6
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قسم  -و عرض شرائحى و ميكروسكوبى  مكان القاعة: الدور الثالث مبنى   C322قاعة تدريس / 
 الانتاج الحيوانى القديم

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ .1كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب 1 المساحة الأرضية والسعة

  √  0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سيولة استخدام النوافذ. 2
 √  3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل   5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .2توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 12
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 10
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13
 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 12

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 الاحتياجات الخاصة

  √ الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصـأ أمــاكن جمـوس المعــاق عمـي أطــرال الممـرات والصــفول وعمـي الأمــاكن  18
 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

 √ 

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 02

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00
  / طالب. 0م 1,5 - 1.0المساحة الأرضية: . 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
 إنذار ضد الحريق(.. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جياز 6
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 قسم الانتاج الحيوانى -المبنى الجديد -بالمبنى الجيد                  القاعة: الدور الرابع   1قاعو 
 المؤشرات م مجالات التقييم

 درجات الاستيفاء
 غير مستوفي مستوفي

  √ .1كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب 1 المساحة الأرضية والسعة
  √  0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سيولة استخدام النوافذ. 2
 √  3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل   5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .2توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 12
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 10
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13
 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 12

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 الاحتياجات الخاصة

  √ الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصـأ أمــاكن جمـوس المعــاق عمـي أطــرال الممـرات والصــفول وعمـي الأمــاكن  18
 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

√  

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 02

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00
  / طالب. 0م 1,5 - 1.0المساحة الأرضية: . 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
 ذار ضد الحريق(.. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جياز إن6
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المبنى  -بالمبنى الجيديد   )مخصصو لمبرامج المغو الانجميزية(  مكان القاعة: الدور الرابع   2قاعو 
 قسم الانتاج الحيوانى -الجديد

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ .1لأعداد الطلابكفاية المساحة الأرضية  1 المساحة الأرضية والسعة

  √  0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سيولة استخدام النوافذ. 2
  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل   5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .2توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 12
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 10
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13
 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 12

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 الاحتياجات الخاصة

  √ الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصـأ أمــاكن جمـوس المعــاق عمـي أطــرال الممـرات والصــفول وعمـي الأمــاكن  18
 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

√  

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 02

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00
  / طالب. 0م 1,5 - 1.0المساحة الأرضية: . 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
 ذار ضد الحريق(.. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جياز إن6
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قسم الانتاج  -عرض شرائحى و ميكروسكوبى   مكان القاعة: الدور الثالث مبنى  C321قاعو جديده / 
 الحيوانى القديم

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
  √ .1كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب 1 المساحة الأرضية والسعة

  √  0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3
  √ سيولة استخدام النوافذ. 2
 √  3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل   5

 √  وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7
  √  .2توافر التيوية الجيدة  8
  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9
  √ توافر مقعد لكل طالب. 12
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11
  √ القاعة مزودة بسبورة. 10
  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية.  13
 √  القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 12

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كيربي(.وجود مصدردائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 الاحتياجات الخاصة

  √ الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر  17

تخصـأ أمــاكن جمـوس المعــاق عمـي أطــرال الممـرات والصــفول وعمـي الأمــاكن  18
 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

√  

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ نظافة القاعة. 02

 العمالة

 
  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00
  / طالب. 0م 1,5 - 1.0المساحة الأرضية: . 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
  % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
 ذار ضد الحريق(.. متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جياز إن6
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 (: المعامل2نموذج )

 مبنى الانتاج الحيوانى )القديم( -المكان: الدور الثالث         C323(/ 1: تغذية حيوان ) 32معمل 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 الاستيعابية
  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3

 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3أعداد الطلابتناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع  2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة الأجيزة  9
 √  مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية.المعمل  12
  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √  7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13
  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 طالبا  52عنالطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد  .1

في المرحمة الجامعية الأولي  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
 0م 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5بالكميات النظرية / 

 في معمل الماكينات الكيربية. 0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6لوجيا التعميم والوسائط المتعددة / تكنو في معمل 

 02طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 جيازا لمعمل المغات.

 طلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة. التأثيث: بنشات/ كراسي لم .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئلحريق: متطمبات مقاومة / وقاية من ا .7

  .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج .8
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 (: المعامل2نموذج )

 مبنى الانتاج الحيوانى )القديم( -المكان: الدور الثالث           C324(/ 2فسيولوجى حيوان ) 33معمل 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 الاستيعابية
  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3

 المناىج والمقررات الدراسية.المشار إلييا في 
√  

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
التعميم تكنولوجيا 

 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة الأجيزة  9
 √  المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12
  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √  7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13
  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1

في المرحمة الجامعية الأولي بالكميات  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
في معمل  0م 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5النظرية / 

 في معمل الماكينات الكيربية. 0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / 

جيازا  02طالبا فى باقي المؤسسات ،  05ل جياز لكطلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 لمعمل المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8
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 (: المعامل2نموذج )

 مبنى الانتاج الحيوانى )القديم( -المكان: الدور الثالث         Atomic)معمل ابحاث ) C325/  34معمل 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 الاستيعابية
  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 وموادأجيزة ومعدات 
تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3

 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5
  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6
  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7
  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة الأجيزة  9
 √  المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12
  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √  7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13
  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1

في المرحمة الجامعية الأولي بالكميات  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
في معمل  0م 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5النظرية / 

 في معمل الماكينات الكيربية. 0م 2ل المعدات والمحركات الثقيمة / في معم 0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / 

جيازا  02طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 لمعمل المغات.

 والنماذج/ أرفل / سبورة.  التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 / وجود شبكة خراطيم مطاطية. حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8
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 الادوار الثلاثة قسم انتاج حيوانى )المبنى القديم((: دورات المياه 5نموذج ) 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 مستويات التقدير

 غير مستولٍ  مستولٍ 
 

 الإتاحة 
  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري لمطالبات. 0

المواصفات الإنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 0ملائمة لمتيوية  3
  √ كفاية الإضاءة. 2
  √ سيولة فتح الشبابيك. 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل الأيدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ الأرضيات من بلاط غير أممس.  8
  √ وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي.وجود  9

  √ توافر مصدر مياه نقية. 12 

  √ سلامة شبكة الصرل الصحي.   11 
2مساحة ملاءمة لكل مستخدم  10 المساحة 

 √  
التجييزات الخاصة بذوي 
 الاحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13

6ملاءمة الأبواب.  12
 √  

 √  وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

  √ توافر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 
  √ النظافة   17 الأمن والسلامة

  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18
 طالباً أو طالبة.  22عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .1

 % من مساحة الأرضيات.15 -12التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .0

 أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3

 لكل مستخدم.  0م 0.0المساحة الأرضية : لا تقل عن  .2

الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة عمي الحائط، ولا يقل ارتفاعيا عن دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/  .5
لى المرحاض. 122 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76  سم( لمساندة المستخدم عمى الحركة من وا 

 سم. 92الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / لا يقل عرض الباب عن  .6
  وتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.مطافئ حريق / معدات إنذار ص .7
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 (: دورات المياه قسم انتاج حيوانى )المبنى الجديد(5نموذج )

 المؤشرات م مجالات التقييم
 مستويات التقدير

 غير مستولٍ  مستولٍ 
 

 الإتاحة 
  √ .1كفاية دورات المياه  1
  √ بالطمبة وأخري لمطالبات.وجود دورات مياه خاصة  0

المواصفات الإنشائية 
 والتجييزات 

  √ . 0ملائمة لمتيوية  3
  √ كفاية الإضاءة. 2
  √ سيولة فتح الشبابيك. 5
  √ . 3توافر أحواض لغسيل الأيدي  6
  √ توافر مرايا.  7
  √ الأرضيات من بلاط غير أممس.  8
  √ النفايات بشكل صحي.وجود وسائل لمتخمأ من  9

   √ توافر مصدر مياه نقية. 12 

  √ سلامة شبكة الصرل الصحي.   11 
2مساحة ملاءمة لكل مستخدم  10 المساحة 

 √  
التجييزات الخاصة بذوي 
 الاحتياجات الخاصة 

 √  .5وجود دورات مياه خاصة  13

6ملاءمة الأبواب.  12
 √  

 √  وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  15

  √ توافر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 16 العمالة 
  √ النظافة   17 الأمن والسلامة

  √ . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 18
 طالباً أو طالبة.  22عدد دورات المياه: مقعد )مرحاض( لكل  .15

 % من مساحة الأرضيات.15 -12التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .16

 أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض. .17

 لكل مستخدم.  0م 0.0المساحة الأرضية : لا تقل عن  .18

الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة عمي الحائط، ولا يقل دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/  .19
لى المرحاض. 122 -85سم / يوجد سور ) 137إلي  76ارتفاعيا عن   سم( لمساندة المستخدم عمى الحركة من وا 

 سم. 92الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / لا يقل عرض الباب عن  .02
  وتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.مطافئ حريق / معدات إنذار ص .01
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 (: العيادة الطبية4نموذج )

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 يغير مستوفٍ  يمستوفٍ 

  √  1مساحة ملائمة 1 المساحة الكمية 

 
 

 مكونات العيادة  

  √ غرفة كشل.  0

  √ غرفة طوارئ. 3

  √ انتظار. غرفة 2

 √  حمام بو تجييزات لذوي الاحتياجات الخاصة.  5

 
 

 التجييزات

  √ سرير لمكشل. 6

  √ صيدلية بيا متطمبات الإسعافات الأولية.  7

 √   0وجود تجييزات إنشائية لذوي الاحتياجات الخاصة. 8

3سيارة إسعال. 9
  √ 

 
 الأمن والسلامـة

  √ .2 من الحريقمتطمبات مقاومة/ الوقاية  12

  √ .5ملاءمة الأبواب والمخارج  11

  √ علامات إرشادية تحدد الاتجاه لمخرج الطوارئ. 10

6الأطباء 13 العاممون
 √  

7الممرضون  12
 √  

  0م 62المساحة : لا تقل عن  .1
 سم. 122 -85متطمبات ذوي الاحتياجات الخاصة: وجود منحدرات لمصعود واليبوط / وجود  سور ارتفاعو من  .0
 . تتوافر في الوحدات الصحية عمي مستوى الجامعة / الأكاديمية / المعاىد الخاصة .3

متطمبات مقاومة / وقاية من الحريق: طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من  .2
 العيادة.

 رج.الأبواب والمخارج: تتكون من جزأين متحركين يفتحان لمخا .5
 طالب. 3222الأطباء: طبيب أو طبيبة لكل  .6

 الممرضات: ممرض أو ممرضة لكل عيادة طبية.   .7
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 )عيادة الأسنان( (: العيادة الطبية4موذج )

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 يغير مستوفٍ  يمستوفٍ 

  √  1مساحة ملائمة 1 المساحة الكمية 

 
 

 مكونات العيادة  

  √ غرفة كشل.  0

  √ غرفة طوارئ. 3

  √ غرفة انتظار. 2

 √  حمام بو تجييزات لذوي الاحتياجات الخاصة.  5

 
 

 التجييزات

  √ سرير لمكشل. 6

  √ صيدلية بيا متطمبات الإسعافات الأولية.  7

 √   0وجود تجييزات إنشائية لذوي الاحتياجات الخاصة. 8

3سيارة إسعال. 9
  √ 

 
 الأمن والسلامـة

  √ .2 متطمبات مقاومة/ الوقاية من الحريق 12

  √ .5ملاءمة الأبواب والمخارج  11

  √ علامات إرشادية تحدد الاتجاه لمخرج الطوارئ. 10

6الأطباء 13 العاممون
 √  

7الممرضون  12
 √  

  0م 62المساحة : لا تقل عن  .1
 سم. 122 -85منحدرات لمصعود واليبوط / وجود  سور ارتفاعو من متطمبات ذوي الاحتياجات الخاصة: وجود  .0
 . تتوافر في الوحدات الصحية عمي مستوى الجامعة / الأكاديمية / المعاىد الخاصة .3

 متطمبات مقاومة / وقاية من الحريق: طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من العيادة. .2

 ب والمخارج: تتكون من جزأين متحركين يفتحان لمخارج.الأبوا .5
 طالب. 3222الأطباء: طبيب أو طبيبة لكل  .6

 الممرضات: ممرض أو ممرضة لكل عيادة طبية.   .7
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 (المكتبة)الدور الخامس     L529  ( قاعات المحاضرات1ج )

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي

  √ .1كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب 1 المساحة الأرضية والسعة

  √  0كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة  0

 
 النوافذ والابواب

  √ توافر نوافذ كافية.  3

  √ سيولة استخدام النوافذ. 2

  √ 3يوجد عدد مخرجان )باب( عمي الاقل   5

  √ وجود علامات تحدد إتجاىات أبواب الطوارئ 6

 
 
 

 التجييزات

  √ .2ملائمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

  √  .2توافر التيوية الجيدة  8

  √ .5وجود إضاءة مناسبة 9

  √ توافر مقعد لكل طالب. 12
  √ توافر منضدة وكرسي لممحاضر.  11

  √ القاعة مزودة بسبورة 10

  √ القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمعممية التعميمية. 13

  √ القاعة متصمة بشبكة الانترنت. 12

 √  وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 15

  √ مولد كيربي(.وجود مصدر دائم لمكيرباء ) 16

تجييزات  ذوي 
 الاحتياجات الخاصة

  √ توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح لممعاق الحركة والرؤية بوضوح. 17

تخصــأ أمــاكن جمــوس المعــاق عمــي أطــرال الممــرات والصــفول وعمــي الأمــاكن  18
 المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.

√  

  √  6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة 19 الأمن والسلامـة

  √ القاعة.نظافة  02

 العمالة
 

  √ وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.  01

  √ وجود عامل خدمات لكل قاعة. 00

  / طالب. 0م 1,5 - 1.0. المساحة الأرضية: 1
 % من مجموع طلاب الكمية. 22 -35. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من 0
 تفتحان لمخارج. -متحركتين  قطعتين. مواصفات الأبواب: تتكون من 3
 م(. ه02 – 02). درجة الحرارة المناسبة: 2
 % من المساحة الأرضية(.15 -12. توفير الإضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
ة / جياز . متطمبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيد6

 إنذار ضد الحريق(.
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 L511)مكتبة الرسال العممية(  (: المكتبـــــة3نموذج )

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

  يغير مستوفٍ  مستوفى 

المساحة والطاقة 
 الاستعابية

  √ .1سعة المكتبة لعدد الطلاب  1

  √  0المساحة المخصصة لممستفيد  0

 
 التجييزات

 

  √ توافر مناضد ومقاعد بعدد المستفيدين. 3

  √ وجود أرفل وخزانات لمكتب والدوريات والرسائل. 2

  √  3عدد أجيزة الحاسب الشخصى.  5

  √ .2عدد شاشات الفيرسة 6

  √ .5عدد آلات التصوير المستخدمة بالفعل  7
 
 

 الأمن والسلامـة

  √ .6 متطمبات مقاومة/ الوقاية من الحريق 8

  √ .7ملاءمة الأبواب والمخارج  9

  √ علامات إرشادية تحدد الاتجاه لمخرج الطوارئ . 12

  √ .توافر شبكة إنارة لمطوارئ بالممرات والمخارج  11

  √ الستائر معاممة بمواد ضـد الاشتعال. 10

 الاوعية المكتبية
)الكتب والمراجع 

 والدوريات(

  √ .8عدد النسخ المتوافرة من كل كتاب/ مرجع  13
  √ .9عدد المراجع لكل تخصأ  12

  √ .9عدد الدوريات العممية المتخصصة  15

 
 خدمات اضافية 

  √ خدمة البحث الورقي والإلكتروني. 16

  √ ترتيب المراجع والدوريات، وفقاً لمفيرسة الفعالة.  17

  √ الاتصال بشبكة الإنترنت. 18

  √ الفيرسة الإلكترونية.  19

 
 

 العمالة 

  √ مدير مكتبة. 02

  √ .12مساعدون  فنيون  01

  √ .12إداريون  00

  √ .12عمال خدمات فنية  03

11عمال نظافة  02
 √  

 
 الثقة والاعتمادية *

  √ وفاء المكتبة بوعودىا في الوقت المحدد . 05

  √ . الإعلام بوقت تأدية الخدمة 06

  √ تأدية الخدمة بطريقة صحيحة من أول مرة . 07

  √ تقديم خدمات فورية لممستفيدين من خدمات المكتبة. 08 الاستجابة*

  √ الرغبة الدائمة لموظفي المكتبة في معاونة الزائرين. 09
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 L511)مكتبة الرسال العممية(  (: المكتبـــــة3نموذج )تابع 

 

 المؤشرات م التقييممجالات 
 درجات الاستيفاء

 غير مستولٍ  مستوفى

خدمات ذوي 
 الاحتياجات الخاصة

 ذوو الإعاقة البصرية

 √  توافر الكتب المكتوبة بطريقة "برايل" أو طريقة "جون".  32

توافر مطبوعات بصفحات كبيرة مكتوبة بحرول كبيرة و بحبر  31
 غامق.

 √ 

 ذوو الإعاقة السمعية:

توافر الوسائل المرئية، والتي تعتني باستخدام الصور والمناظر وأفلام  30
 الفيديو والصور الفوتوغرافية، أو البرامج المترجمة بمغة الإشارة.

 √ 

 ذوو الإعاقة الحركية:

 √  توافر الأثاث اللازم. 33

 √  توافر تجييزات خاصة. 32

  √ الخاصة؛ لمتنقل بين أدوار المكتبة.توافر مصاعد لذوي الاحتياجات  35

فاعمية المكتبة في 
العممية التعميمية 

 والبحثية

  √ وجود سجلات لمزائرين. 36

  √ استخدام المكتبة في العممية: التعميمية والبحثية.  37

  √ وقت عمل المكتبة يتناسب مع ظرول المستقيدين منو*. 38

 % من إجمالي المستفيدين )الطلاب / الييئة المعاونة / طلاب الدراسات العميا /أعضاء ىيئة التدريس(.  8سعة المكتبة : لا تقل عن  .10

 .0م1.5عن المساحة المخصصة / مستفيد: لا تقل  .13

 طالباً. 02لا تقل عن جياز لكل  أجيزة الحاسب الآلي: .12

 اً.طالب 52لا تقل عن شاشة لكل  شاشات الفيرسة : .15

 آلة تصوير مستخدمة بالفعل. 0لا تقل عن ماكينات التصوير :  .16

حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية لجميع الطوابق / مخارج الطوارئ بجميع  مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .17
 الأدوار.

 مكونة من جزأين متحركين./ الأبواب يجب أن تفتح  الأبواب لمخارجملاءمة الأبواب والمخارج:  .18

من جيات  يتم من خلال تحديد نسبة المترددين عمي المكتبة من )طلاب مرحمة البكالوريوس/ طلاب الدراسات العميا / أعضاء ىيئة التدريس / الباحثين 
    خارجية(، وتحدد النسبة من واقع السجلات.  

 عدد النسخ من كل كتاب: لا يقل عن نسختين. .19
 لا يقل عن  خمس دوريات مختمفة في كل تخصأ.وعدد  مرجعاً لكل تخصأ/  52لا يقل عدد المراجع عن  المراجع والدوريات: عدد .02

 فني تصوير / عامل غير فني لكل قاعتين/ عمالة لدورات المياه. 0طالب / مشرل لكل قاعة /  322العمالة : مساعد فني لكل  .01

المكتبة من )طلاب مرحمة البكالوريوس/ طلاب الدراسات العميا/ أعضاء ىيئة التدريس( وتحدد النسبة من واقع  يتم من خلال تحديد نسبة المترددين عمي .00
 السجلات .
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 L518)المراجع والكتب العربية(  (: المكتبـــــة3نموذج )

 درجات الاستيفاء المؤشرات م مجالات التقييم

  يغير مستوفٍ  مستوفى 

المساحة والطاقة 
 الاستعابية

  √ .1سعة المكتبة لعدد الطلاب  1

  √  0المساحة المخصصة لممستفيد  0

 
 التجييزات

 

  √ توافر مناضد ومقاعد بعدد المستفيدين. 3

  √ وجود أرفل وخزانات لمكتب والدوريات والرسائل. 2

  √  3عدد أجيزة الحاسب الشخصى.  5

 √  .2عدد شاشات الفيرسة 6

  √ .5عدد آلات التصوير المستخدمة بالفعل  7

 
 

 الأمن والسلامـة

  √ .6 متطمبات مقاومة/ الوقاية من الحريق 8

  √ .7ملاءمة الأبواب والمخارج  9

  √ علامات إرشادية تحدد الاتجاه لمخرج الطوارئ . 12

  √ .توافر شبكة إنارة لمطوارئ بالممرات والمخارج  11

  √ معاممة بمواد ضـد الاشتعال.الستائر  10

 الاوعية المكتبية
)الكتب والمراجع 

 والدوريات(

  √ .8عدد النسخ المتوافرة من كل كتاب/ مرجع  13

  √ .9عدد المراجع لكل تخصأ  12

  √ .9عدد الدوريات العممية المتخصصة  15

 
 خدمات اضافية 

  √ خدمة البحث الورقي والإلكتروني. 16

  √ ترتيب المراجع والدوريات، وفقاً لمفيرسة الفعالة.  17

  √ الاتصال بشبكة الإنترنت. 18

  √ الفيرسة الإلكترونية.  19

 
 

 العمالة 

  √ مدير مكتبة. 02

  √ .12مساعدون  فنيون  01

  √ .12إداريون  00

  √ .12عمال خدمات فنية  03

11عمال نظافة  02
 √  

 
 والاعتمادية *الثقة 

  √ وفاء المكتبة بوعودىا في الوقت المحدد . 05

  √ الإعلام بوقت تأدية الخدمة . 06

  √ تأدية الخدمة بطريقة صحيحة من أول مرة . 07

  √ تقديم خدمات فورية لممستفيدين من خدمات المكتبة. 08 الاستجابة*

  √ الزائرين.الرغبة الدائمة لموظفي المكتبة في معاونة  09
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 L518)المراجع والكتب العربية(  (: المكتبـــــة3نموذج )تابع  

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستولٍ  مستوفى

خدمات ذوي 
 الاحتياجات الخاصة

 ذوو الإعاقة البصرية

 √  توافر الكتب المكتوبة بطريقة "برايل" أو طريقة "جون".  32

 √  توافر مطبوعات بصفحات كبيرة مكتوبة بحرول كبيرة و بحبر غامق. 31

 ذوو الإعاقة السمعية:

توافر الوسائل المرئية، والتي تعتني باستخدام الصور والمناظر وأفلام الفيديو  30
 والصور الفوتوغرافية، أو البرامج المترجمة بمغة الإشارة.

 √ 

 ذوو الإعاقة الحركية:

 √  توافر الأثاث اللازم. 33

 √  توافر تجييزات خاصة. 32

  √ توافر مصاعد لذوي الاحتياجات الخاصة؛ لمتنقل بين أدوار المكتبة. 35

فاعمية المكتبة في 
العممية التعميمية 

 والبحثية

  √ وجود سجلات لمزائرين. 36

  √ استخدام المكتبة في العممية: التعميمية والبحثية.  37

  √ وقت عمل المكتبة يتناسب مع ظرول المستقيدين منو*. 38

 % من إجمالي المستفيدين )الطلاب / الييئة المعاونة / طلاب الدراسات العميا /أعضاء ىيئة التدريس(.  8سعة المكتبة : لا تقل عن  .1

 .0م1.5عن المساحة المخصصة / مستفيد: لا تقل  .0

 طالباً. 02لا تقل عن جياز لكل  أجيزة الحاسب الآلي: .3

 طالباً. 52لا تقل عن شاشة لكل  شاشات الفيرسة : .2

 آلة تصوير مستخدمة بالفعل. 0لا تقل عن ماكينات التصوير :  .5

حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية لجميع الطوابق / مخارج الطوارئ بجميع  مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .6
 الأدوار.

 مكونة من جزأين متحركين./ الأبواب يجب أن تفتح  الأبواب لمخارجملاءمة الأبواب والمخارج:  .7

من جيات  يتم من خلال تحديد نسبة المترددين عمي المكتبة من )طلاب مرحمة البكالوريوس/ طلاب الدراسات العميا / أعضاء ىيئة التدريس / الباحثين 
    خارجية(، وتحدد النسبة من واقع السجلات.  

 عدد النسخ من كل كتاب: لا يقل عن نسختين. .8
 لا يقل عن  خمس دوريات مختمفة في كل تخصأ.وعدد  مرجعاً لكل تخصأ/  52راجع عن لا يقل عدد الم عدد المراجع والدوريات: .9

 فني تصوير / عامل غير فني لكل قاعتين/ عمالة لدورات المياه. 0طالب / مشرل لكل قاعة /  322العمالة : مساعد فني لكل  .12

س/ طلاب الدراسات العميا/ أعضاء ىيئة التدريس( وتحدد النسبة من واقع يتم من خلال تحديد نسبة المترددين عمي المكتبة من )طلاب مرحمة البكالوريو  .11
 السجلات .

 *يتم قياسيا من خلال المقابلات ونتائج استطلاع رأي المستفيدين.  
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 المكبن : الذور الخبمس المكتبت مبىي الكميبء والاراضي
 المكبن : الذور الخبمس المكتبت مبىي الكميبء والاراضي

L112   غرف بحوزة المكتبة 
L113 

L514 قاعة للاطلاع 
L515   مدخل لقاعة الاطلاع 
L516  مكتب اداري 
L517 قاعة اعضاء ىيئة التدريس والدراسات العميا 
L519  استراحة 
L522 قاعة تدريس برامج 
L521  حمام 
L522  استراحة 
L523 استراحة 
L524 استراحة 
L525  حمام 
L526  استراحة 
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 (: المعامل2نموذج )

 مجمع المعبمل البحثيت–( معمل الفحص الميكرسكىبي                    المكبن: الذور الثبلث 1معمل: )

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 الاستيعابية
  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1

  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3

 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3أعداد الطلابتناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع  2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5

  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6

  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة الأجيزة  9

  √ مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية.المعمل  12

  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 طالبا  52عنالطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد  .17

في المرحمة الجامعية الأولي بالكميات  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .18
في معمل  0م 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5النظرية / 

 في معمل الماكينات الكيربية. 0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / 

جيازا  02طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .19
 لمعمل المغات.

 ي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة. التأثيث: بنشات/ كراس .02

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .01

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .00

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمن الحريق: متطمبات مقاومة / وقاية  .03

  .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .02
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 (: المعامل2نموذج )

 مجمع المعامل البحثية –( معمل ابحاث التكنولوجيا الحيوية لمنبات                  المكان: الدور الثالث 2معمل:)

 المؤشرات م التقييممجالات 
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 الاستيعابية
  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
التجــــارب تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل  3

 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5

  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6

  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة الأجيزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12

  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ 7الأمن والسلامةوجود متطمبات  13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1

في المرحمة الجامعية الأولي بالكميات  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
في معمل  0م 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5النظرية / 

 في معمل الماكينات الكيربية. 0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / 

جيازا  02طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 لمعمل المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  .2

 ير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصو  .5

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .ارجالأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخ  .8
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 (: المعامل2نموذج )

 مجمع المعامل البحثية  -معمل ابحاث التكنولوجيا الحيوية لمحيوان                   المكان: الدور الثالث (3:)معمل

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 الاستيعابية
  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3

 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3أعداد الطلابتناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع  2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5

  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6

  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة الأجيزة  9

  √ مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية.المعمل  12

  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 طالبا  52عنالطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد  .17

في المرحمة الجامعية الأولي بالكميات  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .18
في معمل  0م 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5النظرية / 

 في معمل الماكينات الكيربية. 0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / 

جيازا  02طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .19
 لمعمل المغات.

 ي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة. التأثيث: بنشات/ كراس .02

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .01

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .00

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمن الحريق: متطمبات مقاومة / وقاية  .03

  .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .02
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(: المعامل2نموذج )  
 مجمع المعامل البحثية  –( معمل ابحاث التكنولوجيا الحيوية الاراضي لممياه       المكان: الدور الثالث 4معمل:)

 المؤشرات م التقييممجالات 
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 الاستيعابية
  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
التجــــارب تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل  3

 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5

  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6

  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة الأجيزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12

  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ 7الأمن والسلامةوجود متطمبات  13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .17

في المرحمة الجامعية الأولي بالكميات  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .18
في معمل  0م 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5النظرية / 

 في معمل الماكينات الكيربية. 0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / 

جيازا  02طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل ب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ، طلا 2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .19
 لمعمل المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  .02

 اشتا عرض/ طابعتا ليزر.أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / ش .01

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .00

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .03

  .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .02
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 (: المعامل2نموذج )

 مجمع المعامل البحثية –المكان: الدور الثالث                        (5مكتب : )

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 الاستيعابية
  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 ومعدات وموادأجيزة 
تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3

 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5

  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6

  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة الأجيزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12

  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .17

في المرحمة الجامعية الأولي بالكميات  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .18
في معمل  0م 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5النظرية / 

 في معمل الماكينات الكيربية. 0م 2ل المعدات والمحركات الثقيمة / في معم 0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / 

جيازا  02طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .19
 لمعمل المغات.

 والنماذج/ أرفل / سبورة.  التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات .02

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .01

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .00

 / وجود شبكة خراطيم مطاطية. حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .03

  .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .02
 
 

 

 



          

 

كلية الزراعة بمش تهر  32/5/3142بتاريخ  451كلية معتمده كرار   وحدة ضمان الجودة                                جامعة بنها    

                               
 

201 
 

NORMS 0202   م 

 

 (: المعامل2نموذج )

 مجمع المعامل البحثية –المكان: الدور الثالث ابحاث المعموماتية الحيوية                        ( 6معمل:)

 اجهضح دبعت اني 11يذزىي عهي عذد 

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 الاستيعابية
  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3

 المناىج والمقررات الدراسية.المشار إلييا في 
√  

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5

  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6

  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
التعميم تكنولوجيا 

 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة الأجيزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12

  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13

  √ .8 مخرجين لكل معمل/مختبر وجود 12

 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .17

في المرحمة الجامعية الأولي بالكميات  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .18
في معمل  0م 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5النظرية / 

 في معمل الماكينات الكيربية. 0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / 

جيازا  02ا فى باقي المؤسسات ، طالب 05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .19
 لمعمل المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  .02

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .01

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1/ فني مختبر 1الفنيون:  .00

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .03

  .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .02
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 (: المعامل2نموذج )

 مجمع المعامل البحثية –المكان: الدور الثالث                        ( معمل تحت الانشاء7معمل: )

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 الاستيعابية
  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب تــــوافر  3

 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5

  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6

  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة الأجيزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12

  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .9

في المرحمة الجامعية الأولي بالكميات  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .12
في معمل  0م 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5النظرية / 

 في معمل الماكينات الكيربية. 0م 2ل المعدات والمحركات الثقيمة / في معم 0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / 

جيازا  02طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .11
 لمعمل المغات.

 والنماذج/ أرفل / سبورة.  التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات .10

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .13

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .12

 / وجود شبكة خراطيم مطاطية. حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .15

  .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .16
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 (: المعامل2نموذج )

 مجمع المعامل البحثية –الدور الثالث المكان:                    معمل تحت الانشاء( 8معمل:)

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
والطاقة المساحة 

 الاستيعابية
  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب  3

 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلابتناسب عدد  2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5

  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6

  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة الأجيزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12

  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .1

في المرحمة الجامعية الأولي بالكميات  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .0
في معمل  0م 1عمم النفس/ أوالإحصاء أو الحاسب الآلي أو معمل المغات في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5النظرية / 

 في معمل الماكينات الكيربية. 0م 2في معمل المعدات والمحركات الثقيمة /  0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / 

ا جياز  02طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .3
 لمعمل المغات.

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفل / سبورة.  .2

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .5

 غير الفنية. من العمالة 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .6

 حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية. مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .8
 
 

 



          

 

كلية الزراعة بمش تهر  32/5/3142بتاريخ  451كلية معتمده كرار   وحدة ضمان الجودة                                جامعة بنها    

                               
 

204 
 

NORMS 0202   م 

 

 (: المعامل2نموذج )

 مجمع المعامل البحثية –الثالث المكان: الدور             ( المشروع المصري الصيني لمكافحة الافات النباتية9معمل:)

 المؤشرات م مجالات التقييم
 درجات الاستيفاء

 غير مستوفي مستوفي
المساحة والطاقة 

 الاستيعابية
  √ .1الطاقة الاستيعابية لممعامل الدراسية لمطلاب  1
  √ .0المساحة المخصصة لكل طالب  0

 أجيزة ومعدات ومواد
المعمميــــة الخاصــــة اللازمــــة لإثبــــات كــــل التجــــارب تــــوافر الأجيــــزة والمــــواد  3

 المشار إلييا في المناىج والمقررات الدراسية.
√  

  √  3تناسب عدد أجيزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب 2

 التجييزات الإنشائية

  √ كفاءة عمل شبكة الصرل الصحي. 5

  √ كفاءة الإضاءة والتيوية.  6

  √ توافر الأحواض بالعدد الكافي.    7

  √ 2التأثيث  8

تجييزات معامل  
تكنولوجيا التعميم 
 والوسائط المتعددة

  √  5كفاية وحداثة الأجيزة  9

  √ المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعمومات الدولية. 12

  √ . 6ملاءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  11

  √ نظافة المعامل 10 العمالة

 الأمن والسلامـة
  √ 7وجود متطمبات الأمن والسلامة 13

  √ .8 وجود مخرجين لكل معمل/مختبر 12

 طالبا  52الطاقة الاستيعابية لممعامل: لا تزيد عن .9

في المرحمة الجامعية الأولي بالكميات  0م1في المرحمة الجامعية الأولى بالكميات العممية /  0م 2المساحة الأرضية المخصصة لمطلاب:  .12
في معمل  0م 1عمم النفس/ الحاسب الآلي أو معمل المغات أوالإحصاء أو في معمل  0م0في مرحمة الدراسات العميا /  0م5النظرية / 

 في معمل الماكينات الكيربية. 0م 2ل المعدات والمحركات الثقيمة / في معم 0م6تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة / 

جيازا  02طالبا فى باقي المؤسسات ،  05جياز لكل طلاب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  2أجيزة الحاسب الآلي: جياز حاسب لكل  .11
 لمعمل المغات.

 والنماذج/ أرفل / سبورة.  التأثيث: بنشات/ كراسي لمطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات .10

 أجيزة العرض: جيازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تميفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر. .13

 من العمالة غير الفنية. 0مساعد فني /  1فني مختبر/  1الفنيون:  .12

 / وجود شبكة خراطيم مطاطية. حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية مطافئمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .15

  .الأبواب والمخارج: تفتح الابواب لمخارج  .16
 


